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 قائمة تدقیق لمقدمي العطاءات
 للتأكد من تقدیم كل المستندات المطلوبة

 
والوثائق المستندات كل تقدیم من للتأكد نهائیة بمراجعة یقوم أن الظرف إغلاق قبل المستثمر                على
إذا ومختوما مرفقاً كان إن مستند كل أمام (√) علامة بوضع وذلك بختمه مختومة وأنها                 المطلوبة

 كان ذلك مطلوبا.
 

  المظروف الفني:
 

 هل مختوم؟ هل مرفق؟ المستند م
ومرفقاته 1 العطاء على بالتوقیع قام (إذا موثق رسمي          توكیل

   شخص غیر مقدم العطاء)

2 
على وقع الذي وكیلها أو الشركة عن المسئول أن           إثبات
الشركات حالة (في للتوقیع الصلاحیة لدیه        العطاء

 والمؤسسات)
 

 

حالة 3 (في التجاري السجل من المفعول ساریة         صورة
   الشركات والمؤسسات)

 صورة رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غیر 4
   سعودي

محطات 5 وإدارة بإنشاء الخاصة الخبرة شهادات        صور
   الوقود

   كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها 6
    آخر میزانیتین مالیتین معتمدتین 7
   شهادة خبرة شركة المقاولات التي سیسند إلیها التنفیذ 8
   البرنامج الزمني المقترح للتنفیذ 9

 
  المظروف المالي:

 

 هل مختوم؟ هل مرفق؟ المستند م
   نموذج العطاء 1
    خطاب الضمان 2
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 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 5 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 تعریف المفردات الواردة بكراسة
 الشروط والمواصفات

 
 

بالموقع المشــروع: المستثمر من وإدارتها وتشغیلها إقامتها المراد الوقود محطة           هو
  المحدد.

علیها العقار: تقام والتي موقعها، البلدیة أو الأمانة حددت التي الأرض            هو
 محطة الوقود.

  المستثمر:
 

محطات وتشغیل إدارة نشاط تزاول مرخصة مؤسسة أو شركة           هو
  الوقود.

 هو الشركة أو المؤسسة التي تقدم عرضا لدخول المزایدة. مقدم العطاء:

بهدف المنافسة: مزایدة شكل تأخذ المستثمرین، بین التنافس لإثارة طریقة           هي
العقارات تأجیر عند الأمانة/البلدیة وتتبعها سعر، أعلى على          الحصول

 والأنشطة.
 هي كراسة الشروط والمواصفات الكراسة:

مدینة البلدیة: بلدیة    هي
............................................................................... 
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 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 6 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

   الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزایدة
 حتى بدایة سریان العقد ودفع إیجار السنة الأولى

 
 التاریخ كیفیة تحدید التــــــاریخ البیــــــــــــــــــــــــــــــان

  التاریخ الذي تم فیه النشر تاریخ الإعلان
  كما هو محدد في الإعلان آخر میعاد لتقدیم العطاءات

  كما هو محدد في الإعلان موعد فتح المظاریف
  تحدده الأمانة/ البلدیة إعلان نتیجة المزایدة

  تحدده الأمانة/ البلدیة موعد الإخطار بالترسیة
 تاریخ توقیع العقد لمن ترسو

 علیه المزایدة
 خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إشعار
 الأمانة/البلدیة للمستثمر بمراجعتها، فإن لم

 یراجع یرسل له إشعار نهائي، ویعطي
 مهلة إضافیة خمسة عشر یوماً .

 

  خلال شهر من توقیع العقد تاریخ تسلیم العقار
 من تاریخ تسلیم العقار بموجب محضر بدایة سریان مدة العقد

 تسلیم موقع من الأمانة/ البلدیة والمستثمر،
 وإذا لم یتم توقیع المستثمر على محضر
 تسلیم العقار یتم إشعاره خطیاً وتحسب

 بدایة سریان مدة العقد من تاریخ الإشعار.

 

  عند توقیع العقد موعد سداد أجرة السنة الأولي
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 7 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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  مقـــدمة1.
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 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 مقــــــدمة1.
 

بین المختوم الظرف طریق عن عامة مزایدة طرح في بلدیة / أمانة              ترغب
في المبینة التفاصیل وفق وقود محطة وإدارة وتشغیل لإقامة مخصص موقع لتأجیر              المستثمرین
الإحاطة المستثمرین على یجب التي المعلومات توضح والتي ، المرفقة والمواصفات الشروط              كراسة

 بها , ومراعاتها عند تقدیم عطاءاتهم لهذه المزایدة .
الاشتراطات على للتعرف للكراسات والدقیقة المتأنیة القراءة بالمستثمرین البلدیة / الأمانة             وتهیب
عطاء تقدیم من یمكنه بما ، المستثمر والتزامات ، للعقد القانونیة والجوانب ، الفنیة                والمواصفات

 مدروس یتیح له الفوز بالفرصة الاستثماریة المتاحة ، ویحقق للأمانة / البلدیة أهدافها
في الراغبین المستثمرین من استیضاحات أو استفسارات أیة على بالرد البلدیة الأمانة/              وترحب

 دخول المزایدة ، ویمكن للمستثمرین تقدیم الاستفسارات أو الاستیضاحات بإحدى الطرق التالیة:
 التوجه إلى الإدارة المذكورة  أدناه بالأمانة/بالبلدیة وتقدیم الاستفسار مكتوبا:1.

 إدارة:    .............................
 تلیفون:  .............................

 أو على فاكس:  .............................2.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات
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  وصف العقــــار2.
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 وصف العقار2.
 

  إقامة وتشغیل وإدارة محطة وقود النشاط
 فئة ا فئة النشاط

 محطة بنزین + دیزل، بیع قطع غیار سیارات، كهرباء، غیار مكونات النشاط
 إطارات،تشحیم وتغییر زیوت، آلیات لنقل السیارات المعطلة، مطعم،

 استراحة مسافرین.
 المدینة موقـع العقـــار

 عند الكیلو............... في المسار المتجه من ................
 إلى......................

 حــدود الـعقار
 

 بطول شمالاً :
 بطول جنوباً :
 بطول شرقاً :
 بطول غرباً :

  نوع العقار
  مساحة الأرض

 
 الخدمات بالعقار:

 
 

 بیانات أخرى:
 

 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 13 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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 اشتراطات دخول المزایدة والتقدیم3.
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 اشتراطات دخول المزایدة والتقدیم3.
 

 من یحق له دخول المزایدة:3/1
في3/1/1 خبرة لدیهم الذین السعودیین وغیر السعودیین والمستثمرین للأفراد           یحق

عدا ما المزایدة. هذه في التقدم الوقود محطات وتشغیل إدارة            مجال
من المنع مدة تنتهي حتى قضائي بحكم أو نظاما التعامل من             الممنوعین
متأخرة، مستحقات لدیهم لها الذین استبعاد البلدیة أو للأمانة ویحق            التعامل،
لوزیر رفعها موعدهابعد عن الأجرة سداد في یتأخرون ممن كانوا            أو

  الشئون البلدیة والقرویة والموافقة على استبعاده.
  یسري على الشركات والمؤسسات غیر السعودیة نظام الاستثمار الأجنبي.3/1/2

 

 لغة العطاء:3/2
فعلى3/2/1 السعودیة العربیة المملكة في الرسمیة اللغة هي العربیة اللغة كانت             لما

المشروع، بهذا المتعلقة المكاتبات جمیع في بها بالتعامل الالتزام           المستثمر
الكتالوجات ذلك من ویستثنى وبیاناته، مرفقاته، وجمیع العطاء، ذلك في            بما
باللغة تكون أن یجوز التي والأجهزة والأدوات بالمعدات          الخاصة

 الانجلیزیة.
عن3/2/2 العربیة اللغة إلى ترجمته یتم أخرى لغة بأي بمستند التقدم حال              في

هو العربي النص ویعتبر معتمد، ترجمة مكتب خلال من المستثمر            طریق
 المعول علیه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

 

 مكان تقدیم العطاءات :3/3
بختمها والمختومة البلدیة / الأمانة من المستلمة الأصلیة النماذج على العطاءات             تُقدم
بلدیة رئیس سعادة / أمین معالي        باسم

..................................................................... 
والحصول البلدیة، / الأمانة في ........................... لإدارة بالید تسلیمها یتم            وبحیث
على المسجل بالبرید إرساله یمكن كما التقدیم، وساعة تاریخ فیه یثبت إیصال              على

  العنوان التالي:
 أمانة/ بلدیة ......................................................................

 مدینــــــــــــــــة .......................................................................
 ص. ب .........................الرمز البریدي .................................

 

 موعد تقدیم العطاءات:3/4
..........................................ولن أقصاه موعد في العطاءات تقدم أن         یجب

 یقبل أي عطاء یرد بعد  هذا الموعد ، أو یسلم لغیر الجهة المحددة أعلاه.
 
 

 موعد فتح المظاریف :3/5
هجریة / / یوم الساعة........... هو المظاریف لفتح المحدد           الموعد

 الموافق     /       /        میلادیة.
 

 تقدیم العطاء:3/6

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 15 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

أو3/6/1 طباعة وذلك اللازمة، بالدقة المرفق العطاء نموذج استیفاء المستثمر            على
الشروط بكراسة الواردة البنود به تقضى بما التام والالتزام بالمداد،            كتابة

 والمواصفات وملحقاتها.
أو3/6/2 نفسه، المستثمر من علیها والتوقیع ومرفقاته العطاء صفحات ترقیم            یجب

 الشخص المفوض من قبله، وكذلك ختمها بختمه.
من مصدقا التفویض أصل إرفاق یجب مفوض شخص من العطاء قدم             وإذا

 الغرفة التجاریة، أو مصحوبا بوكالة شرعیة.
المستندات3/6/3 على ویحتوي الفني، للعرض أحدهما ظرفین داخل العطاء           یقدم

قیمة فیه یذكر ولا /البلدیة، الأمانة من المحددة الفنیة بالمتطلبات            المتعلقة
مغلقا ویكون المالي، للعرض والآخر ومختوما. مغلقا ویكون          العطاء،

 ومختوما.
الأحمر3/6/4 بالشمع مختوم محكمة بطریقة مغلق ظرف داخل الظرفان           یوضع

وأرقام وعنوانه، المستثمر، واسم المزایدة، اسم الخارج من علیه           ویكتب
 هواتفه، ورقم الفاكس.

 
 كتابة الأسعار:3/7

 یجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن یراعى ما یلى :
ولا3/7/1 والمواصفات، الشروط كراسة لمتطلبات وفقاً بالعطاء السعر یقدم           أن

بند أى بشطب القیام أو علیها، تحفظ أى إبداء أو تعدیل، أى إجراء له                یجوز
 من بنود المزایدة أو مواصفاتها، ویستبعد العرض المخالف لذلك.

 تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالریال السعودي.3/7/2
فى3/7/3 تعدیل أو تصحیح وأى الطمس، أو المحو، أو الكشط، للمستثمر یجوز              لا

والتوقیع والأرقام، بالحروف جدید من كتابته تعاد أن یجب السعر            عرض
 علیه وختمه.

 
 

 مدة سریان العطاء:3/8
المظاریف، لفتح المحدد التاریخ من یوماً تسعون (90یوماً) العطاء سریان            مدة
ذلك، الضرورة اقتضت ما إذا العطاء سریان مد طلب في الحق البلدیة /               وللأمانة
مدة نهایة وحتى تقدیمه، وقت من فیه الرجوع جائز وغیر المفعول نافذ العطاء               ویبقى

 سریان العطاء.
 

 الضمان :3/9
فى3/9/1 ویقدم واحدة، سنة إیجار قیمة یعادل ضمان العطاء مع یُقدم أن              یجب

وأن السعودى، العربى النقد مؤسسة لدى معتمد بنك من ضمان خطاب             شكل
أول عند الدفع واجب یكون وأن للإلغاء، قابل وغیر مشروط، غیر             یكون
یجب كما قضائي، حكم أو إنذار إلى الحاجة دون البلدیة، أو الأمانة من               طلب
آخر تاریخ من أشهر ستة عن تقل لا لمدة ساریاً الضمان خطاب یكون               أن
أصل به یرفق لا عطاء وكل الحاجة، عند للتمدید وقابلاً العطاء، لتقدیم              موعد

  خطاب الضمان سیتم استبعاده.

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 16 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

الضمان3/9/2 قیمة تكون أو الضمان، خطاب أصل به یرفق لا عطاء كل              یستبعد
اسم بغیر مقدما الضمان خطاب یكون أو واحدة، سنة إیجار قیمة من أقل               به

 المستثمر، ولیس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.
 

 موعد الإفراج عن الضمان:3/10
لأصحاب المزایدة،ویرد في البت فور المقبولة غیر العطاءات لأصحاب الضمان            یرد

 العطاءات المقبولة بعد صدور قرار الترسیة.
 مستندات العطاء :3/11

 یجب على المستثمر استیفاء وإرفاق المستندات التالیة:
 الظرف الفني

قام3/11/1 إذا وذلك شرعیة، وكالة أو التجاریة، الغرفة من موثقا رسمي             توكیل
المستثمر كان العطاء.وإذا مقدم غیر شخص ومرفقاته العطاء على           بالتوقیع
وقع الذى وكیلها أو الشركة عن المسئول أن یثبت ما إرفاق یجب              شركة

 على العطاء ومرفقاته لدیه الصلاحیة للتوقیع نیابة عن الشركة.
  صورة ساریة المفعول من السجل التجاري.3/11/2
 صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غیر سعودي.3/11/3
الأمانة/3/11/4 بختم المختومة وملحقاتها المنافسة ومواصفات الشروط         كراسة

لالتزام تأكیداً بختمه، ومختومة المستثمر من علیها موقعا ، الرسمي            البلدیة
تم الذى الدفع إیصال صورة إرفاق ویجب بها، ورد بما المطلق             المستثمر

 شراء كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.
 آخر میزانیتین مالیتین معتمدتین.3/11/5
وصورة3/11/6 التنفیذ أعمال إلیها سیسند التي المقاولات شركة خبرة           شهادة

 ساریة المفعول من شهادة تصنیف المقاولین الخاصة به.
 البرنامج الزمني المقترح للتنفیذ.3/11/7

 

  یحتوي الظرف المالي على:
ومختوما3/11/8ً لذلك، یفوضه ممن أو المستثمر، من علیه والتوقیع العطاء            نموذج

 بختمه، مع إثبات تاریخ التوقیع.
(وطبقا3/11/9 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى معتمد بنك من ضمان            خطاب

 للشروط الواردة في البند 3/9 أعلاه).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 17 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 18 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 

 

 



 

 
  المملكة العربیة الســــعودیة

   وزارة الشئون البلدیة والقرویة

   

 

 

 

   
 كراسة شروط ومواصفات 

 محطات الوقود الواقعة خارج
 حدود المدن والقرى

 

   

 واجبات المستثمر قبل إعداد العرض4.
   

 
 

 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 واجبات المستثمر  قبل إعداد العرض4.
 

 دراسة الشروط الواردة بالكراسة:4/1
المرفق والتصمیم الواردة والمواصفات الشروط كراسة بنود دراسة المستثمر           على
والمواصفات الشروط هذه به تقضي لما وفقا العرض وإعداد ودقیقة، وافیة             دراسة
استبعاد في البلدیة للأمانة/ الحق یعطي بذلك الالتزام وعدم للتصمیم،            ودراسته

 العطاء.
 

  الاستفسار حول بیانات المزایدة:4/2
المستثمر على یجب المزایدة، بنود من بند أي وضوح عدم أو غموض حالة               في
لعطائه، تقدیمه قبل اللازم الإیضاح على للحصول خطیاً الأمانة/البلدیة من            الاستفسار
وستقوم العطاءات، لتقدیم المحدد النهائي التاریخ من أیام عشرة عن تقل لا بمدة               وذلك
الشروط كراسة اشترى من لكل كتابة الاستفسارات على بالرد           الأمانة/البلدیة
ولن المظاریف، لفتح المحدد الموعد قبل أیام خمسة أقصاه موعد في             والمواصفات

 یعول على أیة استفسارات أو إجابات شفویة.
 
  معاینة العقار:4/3

للجهالة، نافیة تامة معاینة العقار بمعاینة یقوم أن عطائه تقدیم وقبل المستثمر              على
  وفق الحدود المعتمدة، وأن یتعرف تعرفاً تاماً على الأوضاع السائدة به.

لاحقاً له یحق لا بحیث بعطائه، تقدمه بمجرد الشرط هذا استوفى قد المستثمر               ویعتبر
  الادعاء أو الاحتجاج بأیة جهالة بخصوص  العقار والأعمال المتعلقة به.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 21 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 

 
  المملكة العربیة الســــعودیة

   وزارة الشئون البلدیة والقرویة

   

 

 

 

   
 كراسة شروط ومواصفات 

 محطات الوقود الواقعة خارج
 حدود المدن والقرى

 

   

  ما یحق للأمانة/للبلدیة وللمستثمر5.
 قبل وأثناء فتح المظاریف

   

 
 

 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

  ما یحق للأمانة/للبلدیة وللمستثمر5.
 قبل وأثناء فتح المظاریف

 
 إلغاء المزایدة وتعدیل الشروط والمواصفات:5/1

المظاریف فتح قبل المزایدة إلغاء الصلاحیة صاحب موافقة أخذ بعد للبلدیة للأمانة/              یجوز
أي لمضمون التعدیل أو الحذف أو الإضافة لها ویحق ذلك. العامة المصلحة اقتضت               إذا
الشركات جمیع إلى إخطار أو خطاب بموجب والمواصفات الشروط كراسة بنود من              بند
المظاریف فتح قبل وذلك والمواصفات، الشروط كراسة بشراء قامت التي المؤسسات             أو
جزء به المؤسسات أو الشركات إخطار تم تعدیل أو حذف أو إضافة أیة تعتبر أن على ،                 

 لا یتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجمیع المتنافسین.
 

 تأجیل موعد فتح المظاریف:5/2
ذلك، إلى الضرورة دعت ما إذا المظاریف فتح وموعد تاریخ تأجیل للبلدیة للأمانة/               یحق
ستخطر البلدیة الأمانة/ فإن ذلك تم وإذا المظاریف، فتح موعد قبل ذلك یكون أن                على

 جمیع مقدمي العطاءات بالتأجیل كتابة.
 

 سحب العطاء :5/3
 لایحق للمستثمر بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاریف.

 
 

 تعدیل العطاء:5/4
من ادعاء أي إلى یلتفت ولن تقدیمه، بعد عطائه في تعدیل أي إجراء للمستثمر یجوز                 لا

 صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقدیمه.
 

 

 حضور جلسة فتح المظاریف :5/5
قراءة لسماع المحدد الموعد في المظاریف فتح جلسة حضور مندوبه أو للمستثمر              یحق
فتح جلسة لحضور المفوض المؤسسة أو الشركة مندوب یكون أن ویجب             محتویاتها،
أو الشركة مدیر من تفویض أو شرعیة بوكالة مصحوباً الجنسیة، سعودي             المظاریف

 المؤسسة مصدقا من الغرفة التجاریة، ولا یحق الاعتراض لمن لم یحضر الجلسة.
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 23 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 

 
  المملكة العربیة الســــعودیة

   وزارة الشئون البلدیة والقرویة

   

 

 

 

   
 كراسة شروط ومواصفات 

 محطات الوقود الواقعة خارج
 حدود المدن والقرى

 

   

 الترسیة والتعاقد وتسلیم الموقع6.
   

 
 

 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 الترسیة والتعاقد وتسلیم الموقع6.

 
 الترسیة  والتعاقد:6/1

لجدول6/1/1 وفقا وتقییمه لدراسته أولا؛ الفني العرض بفتح الاستثمار لجنة            تقوم
لتأهیل وذلك التالیة، الصفحة في والوارد ، المحددة الفني التقییم            عناصر
لم ما مؤهلا المستثمر یعتبر ولا ، الشروط علیهم تنطبق الذین             المستثمرین
المالیة العروض فتح یتم ثم ، الأقل على الدرجات من % 70 على               یحصل

 للمستثمرین المؤهلین فنیا فقط ،وتقدیم التوصیة لصاحب الصلاحیة بما تراه.
تاریخ6/1/2 من الأكثر على أسبوع خلال المزایدة علیه رست من إخطار             یتم

الإخطار تاریخ من یوماً عشر خمسة خلال الأمانة/البلدیة لمراجعة           الترسیة؛
نهائي، إخطار له یرسل المدة، هذه خلال یراجع لم وإذا الإجراءات،             لاستكمال
مراجعة عن تخلفه حالة وفى أخرى، یوماً عشر خمسة مهلة            ویعطى
ومصادرة التأجیر في حقه إلغاء یتم الإضافیة المدة بعد           الأمانة/البلدیة

 الضمان.
على6/1/3 المزایدة ترسیة الصلاحیة صاحب موافقة أخذ بعد للبلدیة للأمانة/            یجوز

المزایدة، علیه رست الذي الأول، العطاء قیمة بنفس الثاني العطاء            صاحب
 ولم یستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.

 
 تسلیم الموقع:6/2

بعد6/2/1 وذلك الطرفین، من موقع تسلیم محضر بموجب للمستثمر الموقع تسلیم             یتم
ذلك، دون یحول الأمانة/البلدیة لدى عائق هناك یكن لم ما مباشرة العقد              توقیع
 وبشرط ألا تزید المدة من تاریخ توقیع العقد وتاریخ الاستلام عن شهر واحد.

البلدیة6/2/2 تقوم الموقع تسلم محضر على التوقیع عن المستثمر تأخر حال             في
من العقد مدة بدایة وتحسب عنوانه، على للمستثمر خطى إشعار            بإرسال

 تاریخ الإشعار.
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 25 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 جدول رقم (1) معاییر التقییم الفني
 

 معاییر توزیع الدرجات الدرجات العناصر الفرعیة عناصر التقییم

 خبر ة المستثمر
 وسمعته وملاءته

 المالیة

 20 خبرة المستثمر

  3 مشاریع
  مشروعان

  مشروع واحد
  بدون خبرة

20 
15 
10 
5 

 15 سمعة المستثمر وملاءتة المالیة
  ملاءة عالیة

  ملاءة متوسطة
  ملاءة ضعیفة

15 
7.5 
ص
 فر

 المعاییر الفنیة

 20 الخدمات الإضافیة بالمحطة
  خدمات عالیة

  خدمات متوسطة
  خدمات ضعیفة

20 
10 
ص
 فر

 20 درجة التقنیة الحدیثة المستخدمة
  تقنیة عالیة التقدم

  تقنیة متقدمة
  تقنیة عادیة

20 
10 
ص
 فر

 المعاییر الإداریة

 15 خبرة الشركة المنفذة للمحطة
  10 مشاریع فأكثر

  5 فأقل من 10
  أقل من 5

15 
10 
5 

 10 البرنامج الزمني
  عالي الدقة

  دقیق
  أقل دقة

10 
5 

ص
 فر

 یعتبر العطاء مقبولا إذا حصل على 70درجة أو أكثر
 

 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 26 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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 الاشتراطات الخاصة7.
   

 
 

 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 الاشتراطات الخاصة7.
 

 مدة العقد:7/1
من) (مدة العقد ( للعقار المستثمر تسلم تاریخ من تبدأ (          

  الأمانة/البلدیة.
 فترة التجهیز والإنشاء:7/2

العقد) (یمنح المستثمر فترة  ( مدة من (    
المستثمر قیام عدم حالة وفى الأجرة، مدفوعة غیر الفترة هذه وتكون والإنشاء،              للتجهیز
فسخ یتم والإنشاء للتجهیز بها المسموح الزمنیة الفترة خلال المشروع تنفیذ في              بالبدء

 العقد.
 دراسة التصمیم:7/3

وإخطار تفاصیلها، بكامل والفنیة الهندسیة التصامیم بمراجعة المستثمر          یلتزم
أخطاء من یجد ما أو ، بالمحطة العمل سلامة على المؤثرة الفنیة بالأخطاء               الأمانة/البلدیة

 في المواصفات أو المخططات فور اكتشافها.
 تكالیف التصمیم:7/4

المستثمر7/4/1 ویلتزم سعودي، ریال ............... مبلغ التصمیم تكالیف          بلغت
تاریخ من .......................... خلال أقساط واحدة/على دفعة         بسدادها

 الترسیة.
علیه7/4/2 المزایدة ترسیة إلغاء التصمیم لتكالیف المستثمر سداد عدم على            یترتب

  ومصادرة الضمان البنكي المقدم منه.
 درجة التقنیة الحدیثة والخدمات الإضافیة بالمحطة:7/5

بین7/5/1 المفاضلة في مرجحان عاملان الإضافیة والخدمات الحدیثة          التقنیة
 العطاءات بالإضافة إلى العوامل الأخرى الواردة في جدول التقییم الفني.

وتأمین7/5/2 تشغیل في المستخدمة المتقدمة التكنولوجیة الأسالیب هي الحدیثة           التقنیة
 المحطة، مثل (ولیس على سبیل الحصر):

  استخدام وسائل إلیكترونیة لقیاس كمیة الوقود بالخزانات.●
  استخدام وسائل إلیكترونیة لاكتشاف التسرب من الخزانات والأنابیب.●
مركز● بأقرب وربطها مغلقة تلیفزیونیة دوائر ذات كامیرات نصب           

 شرطة.
إدخالها● یمكن الوقود بمضخات خاصة ممغنطة بطاقات استخدام          

  بالمضخة لتعمل أوتوماتیكیا عند تعبئة الوقود.
   استخدام شیكات خاصة بفئات مختلفة لبیع الوقود للحد من استخدام النقود.●

زیادة7/5/3 المستثمر یقدمها التي الأخرى الخدمات هي بالمحطة الإضافیة           الخدمات
: الحصر) سبیل على (ولیس مثل العقار، وصف في بیانه وارد هو ما               على
طاقة إلیكتروني، میزان صیدلیة، سیارات، مغاسل إطارات، ،بیع بقالة           وجود

 تخزینیة أعلى من الحد الأدنى المحدد، ......
 نظام السعودة:7/6

الخاص هـ 15/4/1426 في /م/س رقم64914 الوزاري القرار بتطبیق المستثمر            یلتزم
الإشرافیة الوظائف إلیهم تسند أن على الخاصة، بالمؤسسات السعودیین تعیین            بنظام

 بالمحطة.

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 29 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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 مباني المحطة:7/7
 یجب أن یتوافر بمباني المحطة ما یلي:7/7/1

 تخصیص غرفة واحدة فقط للحراسة.●
بالنساء،وتزوید● خاصة وأخرى ، بالرجال خاصة واحدة میاه          دورتي

الشرب، لمیاه ومصدر بالمعوقین، خاص إفرنجي بحمام منها          كل
  ومصلى

 لا یسمح بسكن للعاملین داخل المحطة، وإقامة سكن خاص لهم.●
 معایرة مضخات الوقود:7/8

المختصة الجهات إلى والرجوع الوقود، مضخات معایرة جهاز بتأمین المستثمر            یتعهد
؛ الطلمبات هذه عن بالكشف المعایرة لمفتشي الفرصة تتاح لكي الطلمبات؛ تشغیل              قبل
معایرة تتم لم ما التشغیل رخصة المستثمر یمنح ولن ، سلیمة بصورة تعمل أنها من                 للتأكد

 الطلمبات.
 مواقف السیارات:7/9

المحطة،7/9/1 فئة مع یتناسب للسیارات مواقف من عدد بتوفیر المستثمر            یلتزم
 وطبقا لما تحدده لائحة محطات الوقود والغسیل والتشحیم.

خدماتها7/9/2 من تستفید أو المحطة ترتاد التي السیارات وقوف باتا منعا             یمنع
 بجانب الشوارع الفرعیة المحیطة بالموقع.

 اشتراطات الصیانة:7/10
ثلاثة7/10/1 (كل دوریة واختبارات شهریة فحوصات إجراء المستثمر على           یجب

وكذلك والمیكانیكیة، الكهربائیة والتركیبات المعدات ،ولجمیع للمحطة         أشهر)
 لجمیع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء،وإصلاح العطل أو الخلل فورا.

الشهریة7/10/2 الفحوصات جمیع فیه تدون سجل بتخصیص المستثمر          یلتزم
المبنى صیانة الإطفاء،و وأجهزة السلامة لمعدات الدوریة         والاختبارات
في بالسجل ویحتفظ والمیكانیكیة، الكهربائیة والتركیبات والأجهزة         والمعدات

 إدارة المحطة؛ لیكون في جمیع الأوقات تحت تصرف الجهات الرقابیة.
أماكن7/10/3 في السیارات عن المتخلفة والشحوم الزیوت بتجمیع المستثمر           یلتزم

الأمانة/البلدیة تحددها بذلك خاصة حفر في بالخارج وتدفن تنقل ثم            خاصة،
 المعنیة.

 
دورات7/10/4 فیها بما المرافق لجمیع العامة الصیانة إجراء المستثمر على            یجب

النفایات من والتخلص المحطة، مرافق لجمیع العامة بالنظافة والعنایة           المیاه،
 أولا بأول بطریقة صحیة وسلیمة حفاظا على الصحة العامة.

نقل7/10/5 لتولي النظافة، بأعمال متخصصین مقاولین مع عقود إبرام المستثمر            على
المختصة الأمانة/البلدیة تحدده صحي مدفن أقرب إلى والنفایات          المخلفات

 حفاظا على الصحة العامة.
 الاشتراطات الأمنیة:7/11

یمكن7/11/1 لا بحیث للمحطة الدخول بمنطقة الإطارات تفجیر أمشاط تركیب            یجب
 الخروج من المنطقة التي یدخل منها .

المحطة7/11/2 لمراقب وكشك بوابة وإقامة الخروج بوابة قبل صناعیة مطبات            إقامة
 ویكون لدیه اتصال مباشر مع عمال المحطة.

 تركیب أجهزة الصراف الآلي:7/12

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 30 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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أسس مراعاة مع الطلب عند بالمحطة الآلي الصراف أجهزة بتركیب السماح             یمكن
 التخطیط ومتطلبات السلامة ، والتنسیق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

 عدم تشغیل المحطة في أوقات الصلاة:7/13
المداخل أمام الرافعة المواسیر أو السلاسل من بحواجز المحطة بتزوید المستثمر             یلتزم

 لیتم قفلها في أوقات الصلاة..
 الاشتراطات الصحیة:7/14

والبوفیهات المطاعم في الصحیة الشروط توفیر على یعمل أن المستثمر على             یجب
الواجب الصحیة الاشتراطات لائحة بتطبیق والالتزام المیاه، ودورات البقالة           ومحلات
حكمها في وما السریعة الوجبات ومحلات والمقاصف والمطابخ المطاعم في            توافرها

 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54715/وف في 11/10/1413 هـ.
 نظام الفنادق:7/15

في 384 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر الفنادق نظام بتطبیق المستثمر یلتزم              
المسافرین استراحات على وذلك النظام، بهذا الخاصة والقرارات واللوائح 5/4/1395          
توفر من والتأكد والوجبات، المبیت أسعار بتحدید یتعلق فیما الوقود، بمحطات             الملحقة
هذه في العاملین في توافرها الواجب والشروط ، العامة والسلامة الصحیة             الشروط
مجال في للعاملین معلومات واستمارة بالنزلاء، خاصة سجلات وإعداد           الاستراحات،

 تأجیر الاستراحات السكنیة ، والتنسیق في ذلك مع الجهات الأمنیة.
 اشتراطات المسجد:7/16

عن الصادرة والتصمیمیة التخطیطیة بالمعاییر الالتزام بالمحطة المقام المسجد في            یراعى
 وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 متطلبات المعوقین:7/17
لما وفقا المعوقین متطلبات بها الملحقة والخدمات المحطة منشآت تصمیم في             یراعى
وزارة عن الصادرة بالمعاقین المتعلقة البلدیة بالخدمات الخاصة الاشتراطات           تقرره

 الشئون البلدیة والقرویة.
 اشتراطات اللوحات الإرشادیة للمحطة:7/18

رقم الكریم السامي بالأمر الصادرة والإعلان الدعایة لوحات تنظیم بقواعد التقید             ضرورة
الطرق على باللوحات الخاصة الفنیة والمواصفات 1412هـ، /12 /28 في 35             م/
للوحات الفنیة بالاشتراطات الواردة والمواصفات المواصلات، وزارة لدى          الإقلیمیة
وتنفیذ تصمیم عند الفنیة، للشؤون الوزارة وكالة عن الصادرة والإعلانیة            الدعائیة

 اللوحات الدعائیة والإعلانیة على الطرق وداخل المحطة وملحقاتها.
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  الاشتراطات العامة8.
 

 توصیل الخدمات للموقع:8/1
... ـ هاتف ـ صحي صرف ـ میاه ـ (كهرباء للموقع الخدمات توفیر المستثمر                یتولى
وعلى بذلك، المرتبطة والرسوم التكالیف كافة ویتحمل الخاصة، مسئولیته على            وغیرها)

 المستثمر أن ینسق في ذلك مع الإدارة المعنیة بالأمانة/بالبلدیة ومع الجهات ذات الصلة.
 البرنامج الزمني للتنفیذ:8/2

متضمناً للتنفیذ، زمنیاً برنامجاً الفني عطائه ضمن للأمانة/للبلدیة یقدم أن المستثمر             یلتزم
  المراحل المختلفة للإنشاء والتشغیل.

 الحصول على الموافقات والتراخیص من البلدیة والجهات ذات العلاقة :8/3
من والتراخیص الموافقات على الحصول قبل المشروع بتنفیذ القیام بعدم المستثمر             یلتزم

 الأمانة/البلدیة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
 تنفیذ الأعمال:8/4

أعمال وسابقة خبرة لدیه مقاول إلى المشروع إنشاء مهمة یسند أن المستثمر على               یجب
السابقة الخبرة شهادات یقدم أن المستثمر على یجب كما الأنشطة، هذه مثل تنفیذ               في
 للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأدیته للأعمال التي التزم بها.

 مسئولیة الإشراف على التنفیذ لدى المستثمر :8/5
استشاري8/5/1 هندسي مكتب إلى التنفیذ على الإشراف مهمة المستثمر یسند أن             یجب

الجهة من العقد هذا اعتماد ویتم الشأن، بهذا عقدا معه یحرر وأن              معتمد،
لإقامة اللازم الترخیص المستثمر تسلیم قبل وذلك البلدیة، بالأمانة/           المختصة

 المشروع.
ما8/5/2 العقد یتضمنها أن یجب التي الاستشاري الهندسي المكتب واجبات من             یكون

 یلي:
بمستوى● یتم الأداء أن من والتأكد المشروع مراحل لجمیع التنفیذ            مراقبة

 الجودة المطلوب.
للمخططات● مطابقة المقاول بها یقوم التي التنفیذیة الأعمال أن من            التأكد

بلائحة الواردة والاشتراطات وللأحكام ، التفصیلیة والرسومات         التنفیذیة
  محطات الوقود والغسیل والتشحیم.

المشروع،● في استخدامها قبل والأجهزة والأدوات المواد جمیع          اعتماد
 وإجراء الاختبارات المیدانیة والمعملیة على ما یلزم منها.

المستخدمة● والأجهزة والأدوات المواد ومطابقة التنفیذ سلامة من          التأكد
والأصول للمواصفات طبقا استخدامها صحة من والتأكد المعتمدة،          للعینات

 الفنیة.
في● تحدث مخالفات أي عن كتابي إشعار بموجب البلدیة الأمانة/            إبلاغ

 حینها.
 تحمل تبعیة أي مخالفات قد تحدث أثناء التنفیذ.●

 حق الأمانة/البلدیة في الإشراف:8/6
من8/6/1 للتأكد مراحله بجمیع التنفیذ على الإشراف في الكامل الحق للبلدیة             للأمانة/

بكراسة الواردة والمواصفات للاشتراطات طبقاً بالتنفیذ المستثمر         التزام
 الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

 
 كراسة شروط ومواصفات
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التغییر8/6/2 بأوامر یتعلق فیما الأمانة/البلدیة متطلبات بتلبیة المستثمر          یلتزم
 والإصلاح لما تم تنفیذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

بعد8/6/3 إلا التصامیم في جدیدة تعدیلات أو إضافات أیة إجراء للمستثمر یجوز              لا
للأمانة/ یقدم أن المستثمر على یتعین الموافقة حالة وفى الأمانة/البلدیة،            موافقة
الموافقة على الحصول أجل من الفنیة المواصفات من كاملة مخططات            للبلدیة

 الخطیة والترخیص اللازم.
 تقریر المكتب الاستشاري:8/7

على المشرف الاستشاري یقدم بالتشغیل السماح وقبل الأعمال جمیع تنفیذ من الانتهاء              بعد
تقوم علیه وبناء المستثمر، طریق عن رسمي بخطاب /البلدیة الأمانة إلى تقریرا              التنفیذ
ومندوب الهندسي، المكتب من ومندوب البلدیة، الأمانة/ من مندوب : من مكونة              لجنة
والمواصفات للشروط ومطابقته التنفیذ سلامة من التأكد مهمتها تكون ، المدني             الدفاع
والتشحیم، والغسیل الوقود محطات وبلائحة والمواصفات الشروط بكراسة          الواردة

 وإعداد تقریر بذلك.
 استخدام العقار للغرض المخصص له:8/8

وأي المزایدة، إعلان فى له المخصص الغرض لغیر العقار استخدام للمستثمر یجوز              لا
  مخالفة لذلك یترتب علیها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

 التأجیر من الباطن أو التنازل عن العقد:8/9
الحصول بعد إلا للغیر العقد عن التنازل ولا منه، جزء أو العقار تأجیر للمستثمر یحق                 لا
تقدیرها على بناء الرفض أو الموافقة لها یحق الأمانة/البلدیة،والتي من خطیة موافقة              على

 للموقف، على أن تنطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي.
 
 
 

 موعد سداد الأجرة السنویة:8/10
في بالسداد المستثمر التزام عدم حالة وفي العقد، توقیع عند الأولى السنة أجرة               تسدد
إیجار أمــــــــــا المستثمر، من المقدم البنكي الضمان مصادرة یتم المذكور            الموعد
بدایة من أیام عشرة أقصى وبحد إیجاریة، سنة كل بدایة في سداده فیتم التالیة،                السنوات

 السنة الإیجاریة.
 إلغاء العقد للمصلحة العامة:8/11

المستثمر تعویض یتم الحالة هذه وفي العامة، للمصلحة العقد فسخ /البلدیة للأمانة              یحق
العقد إلغاء تاریخ من المتبقیة الإیجاریة القیمة وإعادة ، بالموقع المقامة المنشآت قیمة               عن

  إلى تاریخ انتهاء السنة التعاقدیة.
 تسلیم الموقع للأمانة / للبلدیة بعد انتهاء مدة العقد:8/12

حضوره بموعد المستثمر بإشعار /البلدیة الأمانة تقوم أشهر بثلاثة العقد مدة انتهاء              قبل
بذلك، المستثمر وإشعار غیابیا، الموقع استلام یتم حضوره عدم حالة وفي الموقع،              لتسلیم

  والتحفظ على ما به دون أدنى مسئولیة على الأمانة / البلدیة.
 أحكام عامة :8/13

هي8/13/1 المزایدة بهذه المتعلقة العطاء ووثائق والمخططات المستندات          جمیع
 ملك للأمانة/ للبلدیة بمجرد تقدیمها.

 التقویم الهجري هو المعمول به في العقد.8/13/2

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 36 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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تحمله8/13/3 عما بالتعویض البلدیة الأمانة/ إلى الرجوع في الحق للمستثمر            لیس
  من مصاریف أو رسوم نتیجة تقدیم عطائه في حالة عدم قبوله.

التنفیذیة8/13/4 وتعلیماتها البلدیة بالعقارات التصرف للائحة المزایدة هذه          تخضع
24/9/1423 في 3/ب/38313 رقم الكریم السامي الأمر بموجب         الصادرة

  هـ.
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 اشتراطات الأمن والسلامة9.
 

 الإجراءات الوقائیة :9/1
 یلتزم المستثمر بما یلي:

حوادث9/1/1 أو أضرار وقوع لمنع اللازمة والاحتیاطات الإجراءات كافة           اتخاذ
إحداث وعدم والخاصة، العامة الممتلكات أو الأعمال، أو الأشخاص،           تصیب

 ضوضاء للمجاورین للمحطة.
استدعاء9/1/2 وسائل إلى بالإضافة الحریق ضد مناسب إنذار بنظام المحطة            تزوید

 فرق الإطفاء، ویتم التنسیق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني.
تعبئة9/1/3 أثناء بدخولها سیارة لأي السماح وعدم المضخات وإیقاف المحطة            إخلاء

 الخزانات الرئیسیة للمحطة بالوقود.
 اللوحات الإرشادیة:9/2

حالة في اتباعها الواجب والتعلیمات الخطر، ومصادر أماكن تبین إرشادیة لوحات             وضع
المدني الدفاع هواتف أرقام علیها یدون بارزة أماكن في لوحات وضع وكذلك              حدوثه،

 وخدمات الطوارئ.
 حمایة العاملین:9/3

والملابس الأمان، وأحذیة القفازات، مثل: الشخصیة الحمایة بمعدات العاملین تزوید            یجب
كما علیها، المحطة اسم كتابة موحد،مع بزي تكون وأن العمل، طبیعة مع تتناسب               التي

 یراعى عدم استخدام ملابس فضفاضة أو ممزقة أو ملوثة بالوقود.
 تدریب العاملین:9/4

حالة في اتباعه یجب وما الحریق، طفایات استخدام كیفیة على المحطة عمال              تدریب
للمضخات المأمون الاستخدام على التدریب وكذلك طوارئ، حالة أو حریق            نشوب
في الإنذار نظام تشغیل وكیفیة الأخطار، حدوث منع كیفیة وعلى الأخرى،             والمعدات

 حالة الطوارئ.
 تأمین مستلزمات الإسعاف:9/5

تدریب ضرورة مع البسیطة، الجروح لعلاج مجهز أولیة إسعافات صندوق توفیر             یجب
 شخص واحد على الأقل على القیام بمثل هذه الإسعافات.

 الالتزام بتعلیمات الدفاع المدني:9/6
وما المدني للدفاع العامة المدیریة من الصادرة والوقایة السلامة باشتراطات            الالتزام

 یستجد علیها من تعدیلات.
 
 
 

 المسئولیة عن حوادث العمل:9/7
قد التي العمل، وإصابات الوفاة، حوادث كافة عن كاملة مسئولیة مسئولاً المستثمر              یكون
نتیجة المركبات، أو بالمارة تلحق أو بالعمل، قیامهم أثناء والموظفین العمال من بأي               تلحق
التعویضات كافة وحده ویتحمل العمل، تأدیة أثناء السلامة باحتیاطات التزامه            عدم

 والمطالبات، أو أي تكالیف أخرى، ولیس على الأمانة/البلدیة أدنى مسئولیة عن ذلك.
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  الاشتراطات الفنیة10.
 

 كود البناء السعودي ودلیل اشتراطات البناء:10/1
وملاحقه، السعودي البناء بكود الواردة الاشتراطات جمیع مراعاة المستثمر على            یجب
یتعلق فیما بالأمانة/البلدیة البناء وأنظمة اشتراطات بدلیل الواردة الشروط جمیع            وكذلك

 بجمیع التفاصیل المتعلقة بهذا المشروع.
 نسب البناء والارتدادات والمسافات بین عناصر المحطة :10/2

(وذلك10/2/1 للموقع الكلیة المساحة من بها المسموح البناء لنسب الأعلى            الحد
على وتشتمل %10 هو السیارات) لخدمة المخصصة المباني          بخلاف

 مكتب الإدارة والخدمات المسموح بإقامتها بالمحطة.
 یجب أن یلتزم المستثمر بالبیانات الواردة بالجدول التالي:10/2/2

 
 جدول رقم(1) أبعاد خزانات الوقود والمضخات عن بعض المعالم الرئیسیة

 
 

 المسافة بالمتر البیـــــــــان م
 الحد الأدنى لأقرب نقطة بین خزانات الوقود وبین 1

 10 مضخات البنزین أو الدیزل

 5 الحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن حدود الجار 2
 الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بین خزانات الوقود 3

 4 والمباني الخاصة بالمحطة

 الحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن الشارع 4
 5 الرئیسي

 الحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن الشارع 5
 5 الفرعي

 الحد الأدنى للبعد الصافي بین أرصفة مضخات 6
 6 البنزین والمباني الخاصة بالمحطة

 الحد الأدنى للبعد بین مضخات البنزین ومضخات 7
 10 الدیزل

 الحد الأدنى لعرض مدخل أو مخرج السیارات 8
 8 بالمحطة

. 
 
 

 الاشتراطات الإنشائیة:10/3
 تراعى الاشتراطات الإنشائیة التالیة:10/3/1

ومقاومة10/3/1/1 للاشتعال قابلة غیر جمعیها الإنشاء مواد         تكون
تكسیة مع السعودیة القیاسیة للمواصفات ومطابقة        للحریق
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الزیوت لامتصاص قابلة غیر بمواد والأسطح        الواجهات
 وسهلة التنظیف.

الصلب10/3/1/2 بالبلاط عموما بالمحطة الخاصة الأرضیات        تغطى
علیها موافق مماثلة أخرى مواد أي أو كریت) (الاستیل           مثل
الخدمة منطقة في الأفنیة أما المعنیة، الأمانة/البلدیة قبل          من
بتسلیح المسلحة الخرسانة من بلاطات مثل بمواد         فتغطى
× 2.00 عن الواحدة البلاطة أبعاد تزید لا بحیث           خفیف
لها ویعمل البلاطات، هذه بین فواصل عمل مع متر 2.00          
على وقود من یتساقط قد وما المیاه لتصریف          مصارف
لشروط وتوخیا المحطة، نظافة على حرصا        الأرض،
من بغطاء المكشوفة العلویة المصارف وتغطى        السلامة،

 الحدید ولا یجوز استخدام الإسفلت في الأرضیات.
الأرضیة10/3/1/3 المروریة بالعلامات المحطة أرضیة تخطیط        یتم

الحركة مسار وبیان والخروج الدخول إلى تشیر         التي
 بالمحطة والمواقف.

داخل10/3/1/4 الوقود شاحنات لوقوف تفریغ منطقة تأمین         یجب
الطلق الهواء في وتكون الوقود تفریغ أثناء         المحطة
خاصة میول عمل مع للمحطة العامة الحركة عن          ومنفصلة
الدخول من ابتداء الشاحنات حركة تكون أن ومراعاة          بها،
إلى الحاجة دون واحد اتجاه في المحطة من الخروج           إلى

 الرجوع للخلف.
بإقامة10/3/1/5 یسمح ولا فقط أرضى دور من المحطة مباني           جمیع

مبنى الوقود.عدا محطة مباني فوق سكنیة وحدات         أي
كانت (إذا دورین بارتفاع فیكون المسافرین        استراحة

 المحطة فئة ا)
تكون10/3/1/6 وألا الوقود بمحطة للحراسة خاصة غرفة         تخصص

 فتحاتها المعماریة جهة المنطقة الخطرة في محطة الوقود.
بارتفاع10/3/1/7 للصدمات مقاوما یكون مناسب سیاج إنشاء         یراعى

الدخول من السائبة الحیوانات لمنع مترین عن یقل          لا
  حرصا على سلامة  حركة المرور ومستخدمي الطریق.

 خزانات الوقود:10/3/2
 تراعى فیها الاشتراطات التالیة :

بحیث10/3/2/1 الأرض سطح مستوى تحت الوقود خزان دفن          یتم
عن تقل لا الأرض وسطح الخزان ظهر بین المسافة           تكون

 متر واحد.
التهویة10/3/2/2 جید موقع في المحطة حدود داخل الخزانات          تدفن

من أكثر وجود حالة وفي أخرى، منشآت أیة علیها تقام            ولا
كل بین الفاصلة المسافة تقل ألا فیجب بالمحطة          خزان
الخارجي الجدار من مقاسة واحد متر عن وآخر          خزان

 للخزان في كل اتجاه.
علیها10/3/2/3 السیارات ووقوف مرور من الخزانات حمایة         تتم

المسلحة بالخرسانة فوقها الواقعة المنطقة بتغطیة        وذلك
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الأفقي المسقط مسطح (وفق 15سم عن تقل لا          بسماكة
جمیع من 30سم عن یقل لا بما أفقیا التقویة وتمتد            للخزان)
العابثین متناول عن بعیدة الخزانات وتكون ،         الجهات
الخزان فتحة على تنشأ كما خاصة، بأقفال الإغلاق          ومحكمة

 غرفة تفتیش لصیانتها.
الخرسانة10/3/2/4 من قاعدة على الأرض تحت الخزان تركیب          یتم

الخزان) وحجم التربة لجهد وفقا تصمیمها (یتم         المسلحة
بخرسانة ویحاط القاعدة في جیداً الخزان تثبیت         ویجب
من قاعدة على یركب أو 15سم، عن سمكها یقل لا            ناعمة
ویحاط الطوب، من سرداب داخل المسلحة        الخرسانة
الاشتراطات مراعاة مع 15سم عن یقل لا بسمك          بالرمل
المصنوعة غیر الخزانات وعزل وتثبیت بتركیب        الخاصة

 من الصلب.
للتآكل10/3/2/5 مانع بطلاء والخارجي الداخلي الخزان جسم         یطلى

مراعاة مع الجاف الناعم بالرمل ویغلف والتسرب         والصدأ
إلیه، أو منه الوقود أو المیاه تسرب لمنع الخزان بئر            عزل
المادة نوع مع متناسباً الداخلي الطلاء یكون أن          ویجب
من المصنوعة الخزانات طلاء ویفضل المخزونة        البترولیة
أخرى مادة أي أو جلاس الفیبر بمادة الداخل من           الصلب
كحد القاع من واحد متر ارتفاع على الغرض نفس           تؤدى

 أدنى.
كما10/3/2/6 به، المخزون الوقود نوع خزان فتحة كل على           یكتب

كما المنتج للوقود الممیز باللون الخزانات أغطیة         تطلى
 سیرد في الفقرة (10/3/3/1)

لسعة10/3/2/7 مناسب بمقاس تهویة ماسورة خزان لكل         یكون
عن التهویة لماسورة الداخلي القطر یقل ألا ویجب          الخزان،
في مبنى أعلى ارتفاع عن یزید وارتفاع ملیمتر، 40         
العلیا فوهتها وتنتهي ، الأقل على مترین بحوالي          المحطة
الریح اتجاه مع قصیر بكوع الطلق الهواء في عائق أي            دون
للصدأ مقاومة مناسبة مادة من رفیع سلك من بشبكة           مزود
البلاستیك أو الأصفر أو الأحمر النحاس مثل التآكل          أو
الخزانات وتزود 6مم، عن فتحتها أبعاد تقل ولا          المقوى
بنفس تهویة بماسورة الداخل من أجزاء إلى         المقسمة
جزء كل تعبئة حالة في منها جزء لكل السابقة           المواصفات

 منها بشكل منفصل عن الآخر.
من10/3/2/8 لفحصه كاف بمقاس مناسبة دخول بفتحة الخزان          یزود

وفي الضرورة، عند الإصلاحات إجراء ولغرض        الداخل
قسم بكل یكون أن فیجب بالخزان قسم من أكثر وجود            حالة

 فتحة للدخول.
 یكون لكل خزان أنابیب للملء والتهویة والتغذیة.10/3/2/9
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قاع10/3/2/10 فوق 40ملیمتر حدود في الملء أنبوبة نهایة          تكون
بمسافة الملء أنبوبة نهایة فوق التغذیة أنبوبة ونهایة          الخزان
 لا تقل عن 40 ملیمتر وأن تزود أنبوبة الملء بغطاء محكم.

 المضخات :10/3/3
المظلات سقف في معلقة تكون أو أرضیة أرصفة على تكون أن إما              وهي

 وفقا لما یلي:
  المضخات الأرضیة:10/3/3/1

لما وفقا مناسبة میل بزاویة أو العام للشارع موازیة           وتكون
 یلي:

أو1. الرئیسي الشارع عن للمضخات رصیف أول         یبعد
تكون أن ویجب أمتار ستة عن تقل لا بمسافة           الفرعي
أثناء المحطة حدود داخل بالكامل واقعة        السیارة

 تموینها بالوقود.
 
 
 

المسلحة2. الخرسانة من المضخات رصیف یكون        
المحطة، أرضیة منسوب عن 25سم       وبارتفاع
طول ویكون 1.25متر عن یقل لا        وبعرض
عن یزید ألا على المضخات عدد حسب         الرصیف
الرصیف نهایة بین البعد ویكون ، متر 10.50        
الاتجاه في 1.50متر عن یقل لا المضخة         ومركز

 الطولي للرصیف.
البراغي3. بواسطة الرصیف في المضخات       تثبت

 الخاصة بها.
بحیث4. القاعدة عند بالمضخة التغذیة أنبوبة        توصل

وأن الأقل على 5سم الرصیف عن مرتفعة         تكون
بمسافة الكهربائیة التمدیدات ماسورة عن بعیدة        تكون

 10سم على الأقل.
لا5. المتوازیة المضخات أرصفة بین المسافة        صافي

بحد الرصیف یشتمل أن على أمتار ثمانیة عن          تقل
 أقصى على أربع طلمبات.

المضخة6. ومحور المضخة محور بین المسافة        صافي
الرصیف في ونصف مترین عن یقل لا لها          المجاورة

 الواحد.
نفس7. على المضخات أرصفة بین المسافة        صافي

مرور یمنع أن على أمتار أربعة عن یقل لا           الاستقامة
مروریة حواجز بوضع وذلك خلالها       السیارات

 ملائمة.
من8. ومباشر مستقل بخط الواحدة المضخة        تغذى

یعملان أمان صمامان خط كل على ویركب         الخزان
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بالخزان، الأنابیب اتصال عند أحدهما آلیة        بصورة
 والآخر عند اتصال الأنابیب بمضخة الوقود.

عن9. یقل لا ارتفاع على تكون المضخات         مظلات
لمضخات أمتار وستة البنزین لمضخات أمتار        أربعة
من 1.5م عن المظلات هذه أبعاد تقل وألا          الدیزل،

 كل جانب من جوانب رصیف المضخات.
 
 
 
 
 

للجدول10. تبعا المناسب باللون الوقود مضخات تطلى         
 (2) التالي :

  جدول رقم (2)
 یوضح الألوان الخاصة بالمضخات حسب نوع

 الوقود
 لون نوع الوقود

 المضخة
 البنزین
 الدیزل

 الكیروسین

 أزرق
 أحمر غامق

 أخضر
 
 

إطارات11. احتكاك من المضخات أرصفة حمایة        تتم
المطاط من زوایا بعمل وذلك السیارات        وصدامات
من قصیرة مصدات أو حافتها على        المضغوط
الاتجاه في الأرصفة أمام توضع المضغوط        المطاط
مناسبة مواد أیة أو المضخات لرصیف        الطولي

 تستخدم لحمایة أرصفة المضخات.
علیها12. المیاه تجمع من المضخات أرصفة حمایة         تتم

وتنتهي الجزیرة وسط من تبدأ بسیطة میول         بعمل
 عند أطرافها وحوافها.

لحمایة13. وذلك المضخة قبل تنقیة صفایة تركب         أن
من بالوقود تزویدها یتم التي والسیارات        المضخات

 الأوساخ التي قد تعلق بالوقود.
  مضخات الوقود المعلقة:10/3/3/2

جمیع تكون بحیث المصممة المحطات في        وتكون
التعبئة، منطقة عن بعیدا منفصلة غرفة في         المضخات
لمنطقة المواسیر بواسطة المضخات من الوقود        ویسحب
داخل مخفیة والوصلات التمدیدات تكون بحیث        الخدمة
وفي مرتفع مستوى على فتكون التعبئة فوهات أما          السقف.
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المتطلبات إلى وبالإضافة بالمحطة، العاملین أیدي        متناول
 والشروط الواردة بهذه الكراسة فإنه یجب مراعاة ما یلي:

 
منطقة1. من ممكنة مسافة أبعد على المضخات تقع          أن

مقاوم بفاصل المحطة بقیة عن معزولة وتكون         التعبئة،
جمیع حمایة ویجب الأقل) على ساعتین (لمدة         للحریق
جمیع وتكون الطریقة، بنفس الفاصل هذا في         الفتحات
نفس هي المعلقة بالمضخات الخاصة       الارتدادات
سبق والتي الأرضیة بالمضخات الخاصة       الارتدادات

 إیضاحها في الجدول رقم (1).
غرفة2. في للتهویة مناسبة میكانیكیة وسائل        توفیر

الاشتعال، سریعة الأبخرة من للتخلص       المضخات
وجمیع وملحقاتها التهویة مروحة تكون أن        ویجب
ومفاتیح تسلیك (من ولوازمها الكهربائیة       التجهیزات
من المضخات غرفة في المستعملة إضاءة)        ولوازم
على المحتویة الأجواء في للاستعمال المناسب        النوع

 أبخرة سریعة الاشتعال.
بحیث3. المضخات غرفة من العادم سحب نظام         یصمم

إلى البنزین أبخرة جمیع من الكامل التخلص         یضمن
بحیث التهویة مروحة موقع اختیار ویتم الغرفة         خارج
العادم لهواء الوقود محطة من منطقة أي تتعرض          لا

 والأبخرة التي تطردها هذه المروحة.
الطلق4. الهواء لإدخال بفتحة المضخات غرفة        تزود

إلى المسحوب العادم هواء لتعویض كافیا یكون         بحیث
وتكون الغرفة في جزئي تفریغ بأي یسمح ولا          الخارج
التعبئة منطقة عن الإمكان قدر بعیدة الفتحة         هذه
موقع عن بعیدة وكذلك والتفریغ الشحن        ومنطقة

 مروحة الشفط.
أو5. المضخة لإقفال أوتوماتیكیة مفاتیح       تركب

یسهل بارز مكان في وتكون الطوارئ عند         المضخات
 الوصول إلیه بسرعة.
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الاعتبار في الأخذ یلزم الوقود لمحطات الكهربائیة الأعمال تصمیم           عند
 بعض الاعتبارات الفنیة الخاصة بالأعمال الخطرة وهي :

التركیبات1. في تستخدم التي الكهربائیة المواد جمیع تكون          أن
وتكون الحرائق ضد خصیصاً المعالجة الأنواع من         والإنشاءات
المواصفات إحدى أو السعودیة القیاسیة للمواصفات طبقا         مصنعة

 العالمیة الخاصة بمقاومة الحریق.
الحرائق2. لمقاومة خاصة لاحتیاطات الكهربائیة التمدیدات تخضع         أن

 ومقاومة الصدمات.
الحرائق3. حدوث لمنع اللازمة الأمن احتیاطات الاعتبار في          یؤخذ

أثناء القواطع حركة جراء من تحدث قد كهربائیة شرارة لأي            نتیجة
 الوصل أو الفصل، وكذلك عند انصهار سلك المنصهرات.

محكمة4. تكون الكهربائیة التمدیدات مواسیر في الموجودة         الوصلات
 ضد تسرب المیاه أو أي سوائل أخرى.

الخطر5. منطقة إلى الأمان منطقة من تمر التي المواسیر           تجهز
یعطى آخر صندوق أي أو للحریق ومقاوم للتسرب مانع           بصندوق
المنطقة إلى المواسیر عندها تدخل التي النقطة عند مكافئة           حمایة

 الخطرة.
الدوائر6. مواسیر نفس في المؤمنة الدوائر موصلات تمدید یجوز           لا

 الأخرى.
الخطرة7. المناطق في الثابتة الكهربائیة والتمدیدات والأجهزة         المعدات

والمواد الكیمیائیة والتفاعلات للحریق المقاومة الأنواع من         تكون
المستخدمة العادیة الأنواع من تكون الآمنة المناطق وفي          الكبریتیة.

 للأغراض الصناعیة.
المصابیح8. (بخلاف مكان أي إلى نقلها أو حملها یمكن التي            الأجهزة

ضد محمى كهربائي مصدر من تغذى مرن) بكابل والمزودة           الیدویة
 تیار التسرب الأرضي.

على9. المؤمن غیر النوع من الكهربائیة المعدات توصیل عدم           مراعاة
 نفس الدائرة الكهربائیة للمعدات من النوع المؤمن.

 عدم تركیب منصهرات على الموصل المحاید.10.

  لا یجوز تركیب قواطع أو منصهرات داخل هیكل مضخات الوقود.11.

الكهربائي12. للتیار الموصل والقاطع هي الرقم بذات معدة أي ترقیم             یتم
عند مناسبة وبسرعة فیها التحكم لیسهل الكهربائیة التوزیع          بلوحة

 حدوث أي ظرف غیر عادى.
الفرعیة13. والمفاتیح والقواطع والمقابس والتوصیلات الأسلاك        ترقم

مع الكهربائیة التوزیع بلوحات القواطع لأرقام مناظرة         بأرقام
فرعیة، لوحة من أكثر وجود حالة في الأرقام تسلسل           استمراریة

 وكتابة البیانات الوظیفیة على اللوحة.
الكهربائیة14. والكاتبة الحاسبة الآلات مثل الكهربائیة الأجهزة         توصل

ذات بمفاتیح مستدیما توصیلا بالدائرة الأخرى الكهربائیة         والأجهزة
 قطبین.
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الرصیف15. على ك.ف) 13.8) متوسط ضغط خط أي تمدید           عند
الكابلات من الخط یكون أن یجب فإنه الوقود لمحطة           المحاذي

 الأرضیة وعلى عمق (1.00م) تحت سطح الأرض.
 

 المواصفات الفنیة الكهربائیة:10/4/2
الرئیسیة الأقسام إلى الكهربائیة للأعمال الفنیة المواصفات تقسیم          یمكن

 التالیة:
 الدراسة والتصامیم الكهربائیة :10/4/2/1

 یجب أن یشتمل التصمیم المقدم على الأسس التالیة:
تغذیة1. شبكات عن مستقلة الإنارة تغذیة شبكات تكون          أن

 القوى.
تكون2. المضخات لمنطقة التغذیة وتمدیدات       شبكات

وأن الوقود محطة أقسام باقي تغذیة شبكات عن          منفصلة
لسهولة بها خاص عمومي تیار قاطع شبكة لكل          یكون

 التحكم.
والذبذبة3. والجهد الكهربائي بالتیار التغذیة نظام        إیضاح

 وعدد الأطوار (الفازات).
الكهربائیة4. للأدوات التصمیمیة المحیطة الحرارة       درجة

 50 درجة مئویة.
التأریض5. نظام الكهربائیة المخططات على       یوضح

ونوع التأریض أسلاك ومقاطع الكهربائیة       للأجزاء
دائرة اختبار ونظام الأرضي عمل وطریقة        العزل
وحدات ـ الوقود مضخات (موتورات الأرضي        سریان

 الإنارة ـ المقابس ـ المفاتیح والقواطع... وخلافه).
الأطوار6. على بالتساوي الأحمال توزیع       یراعى

 (الفازات).
تكون7. أن الموصلات أو الكابلات مقاطع اختیار         عند

نسبة مراعاة مع بالدائرة المار التیار لشدة         مناسبة
درجة في ارتفاع بدون أحمال أي لمواجهة         احتیاطي

 حرارة الكابل أو الموصل لضمان سلامة العزل.
الإنارة8. وحدات نوعیة عن الكافیة الفنیة التفاصیل         إیضاح

ولوحات والمنصهرات والمقابس والقواطع      والمفاتیح
بها للالتزام یلزم ما وكل والأسلاك والكابلات         التوزیع

 عند التنفیذ.
المقترحة9. الإضاءة شدة مستویات المخططات على        تدون

فیما المبینة للمستویات وطبقا المحطة أقسام من قسم          لكل
 بعد.

 المواد الكهربائیة:10/4/2/2
الوقود لمحطات الكهربائیة للأعمال اللازمة المواد        تشتمل

 على المواد التالیة:
 الكابلات والأسلاك :1.
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في1 : المستخدمة والأسلاك الكابلات      تكون
المعزول المجدول الأحمر النحاس من       التمدیدات

.(Stranded wire) 
الداخل2 : من والمغلفة المسلح النوع من        الكابلات

كلورید عدید من بغلاف أو الرصاص من         بغلاف
 الفینیل (P.V.C) المقاوم للأحماض والاشتعال.

وللأسلاك3 : فولت 1000 للكابلات المقنن       الجهد
 600 فولت.

بلاستیك4 : بالثرمو المعزول النوع من       الأسلاك
وملائمة النایلون من بغلاف مغلفة       وتكون
السائل الوقود أحمال أماكن في       للاستخدام
الطبیعیة للزیوت والمعرضة الرطبة      والأماكن
 وأبخرة المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادیة.

 المواسیر :2.
والجدران1 : الأسقف داخل تمدد التي       المواسیر

البلاستیك أو المجلفن المعدني النوع من        تكون
 المقاوم للهب أو الاشتعال.

أن2 : یجب الأرض سطح تحت تمدد التي          المواسیر
والمواد بالأحماض تتأثر ولا جیداً محمیة        تكون
المقاوم النوع ومن الأرض باطن في        الكبریتیة

 للصدمات وضد التآكل.
 القواطع والمنصهرات ولوحات التوزیع:3.

لحمل1 : مناسبة قطع بسعة یكون القواطع        اختیار
 الدائرة.

لدوائر2 : الحاكمة والقواطع الرئیسیة      القواطع
ضد بالحمایة المزود النوع من تكون        المضخات
Earth leakage circuit breaker) الأرضي      التسریب

.( 
لحمل3 : المناسبة بالسعة تكون الحمایة       منصهرات

 الدائرة.
لمحطات4 : المقترحة الفرعیة التوزیع لوحات       تكون

الغلق من ومحكم تماما المقفل النوع من         الوقود
ومدهونة للصدمات المقاوم الصاج من       ومصنعة
وتركب الكبریتیة والمواد للأحماض مقاوم       بدهان
الكهربائیة، التوزیع بغرفة الأمان منطقة       في
وفي بالجدار، الغاطسة الأنواع تكون أن        ویفضل
خارج یركب الذي النوع من لوحات اختیار         حالة
(باب مزدوجة أبواب لها یكون أن فیلزم         الجدار
الغلق لإحكام خارجي وباب مباشرة       للقواطع

 ومزود بإطار من الكاو تشوك لهذا الغرض).
لوحة5 : تغذیها التي المنطقة اسم كتابة        یراعى

كما لوحة، من أكثر وجود حالة في         التوزیع
مثل الهامة التحذیرات اللوحة باب على        یوضح
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بلون وذلك فولت) الجهد.. كهرباء- ممیت-        (خطر
 أحمر.

 وحدات ولوازم الإنارة :4.
النوع من باستخدامها المسموح الإنارة وحدات        تكون
الغبار تسرب لمنع للحریق والمقاوم المغلق        المحكم
Resistance fire- Class1-) والسوائل الأبخرة       والأتربة
الوقود مضخات منطقة في تركب وهذه (IP-555       
في الإنارة وحدات أما والشحوم. الزیوت تغییر         ومناطق
في والمستخدمة العادیة الأنواع من فتكون الأمان         منطقة

 الأغراض الصناعیة.
 المقابس والقابسات :5.

والشحوم الزیوت تغییر ومناطق الخطرة المنطقة        في
المقاومة المعدنیة الأنواع من والقابسات المقابس        تكون
للحریق ومقاومة الكیمیائیة والتفاعلات      للأحماض
محكم بغطاء أو التشابكي النوع من تكون وأن          والاشتعال
بمفتاح تكون أن ویفضل أرضى قطب ذات تكون          وأن
العادیة الأنواع من تكون الآمنة المنطقة وفي         تأمین،

 المستخدمة في الأغراض الصناعیة.
 نظام الإضاءة:10/4/2/3

طبقا الدراسة تكون أن یجب الإضاءة تصمیم         عند
المعترف العالمیة الأنظمة أحد أو السعودیة        للمواصفات
النظام إلى الإشارة ویلزم الإضاءة شدة حسابات في          بها

 المختار في مستندات المشروع.
هي (3) رقم الجدول في الموضحة الإضاءة شدة          وتكون

 الحد الأدنى الواجب تحقیقه.
 

 جدول رقم (3) یوضح شدة الإضاءة للعناصر المختلفة
 

 شدة الإضاءة العناصر المراد إضاءتها
الوقود أحمال    منطقة

 (المضخات)
 منطقة تغییر الزیوت والشحوم

قطع وبیع عرض محلات      منطقة
 الغیار وخدمات السیارات

 منطقة محلات البیع التجاریة
 غرف تخزین الزیوت والشحوم

 غرف الاستراحات

 100 لوكس
 320 لوكس

 
 1100 لوكس
 540 لوكس
 54 لوكس
 160 لوكس
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 مفاتیح الطوارئ :10/4/2/4
للمضخات المغذیة الكهربائیة الدوائر أو الدائرة تزود أن          یجب
المفتاح إلى بالإضافة للطوارئ مستقل قاطع أو         بمفتاح
مضخات جمیع عن الكهربائیة التغذیة لفصل وذلك         العمومي
قریب، مكان في ویركب بها الملحقة الإنارة ومعدات          الوقود
في فتحة أي من أمتار عشرة عن تقل لا أمان مسافة             وعلى

 خزان تعبئة الوقود أو مضخة الوقود أو ماسورة التهویة.
 دوائر المضخات :10/4/2/5

لنوعها تبعا الوقود لمضخات الكهربائیة الدوائر        تنقسم
 كالتالي:

 المضخة المنفردة:1.
من كل في للتحكم واحدة كهربائیة بدائرة المضخة          تزود
وتتم بها الملحقة الإنارة ومعدات المضخة        محرك
مناسبة سعة ذي منصهر أو دائرة قاطع بواسطة          حمایتها
ذي كهربائي بمفتاح المضخة تزود كما الدائرة         لحمل
كلیا المضخة فصل لإمكان ثنائي) الدائرة (قاطع         قطبین

 عن الأجزاء الأخرى للتركیبات الكهربائیة.
 

 المضخة المزدوجة :2.
فرعیة كهربائیة دوائر بثلاث المزدوجة المضخة        تزود
للإنارة وواحدة ـ حدة على مضخة لكل واحدة ـ           منفصلة
أو مناسب دائرة بقاطع فرعیة دائرة كل حمایة وتتم           ـ

 بمنصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة.
ذي كهربائي بمفتاح المزدوجة المضخات تزود        كما
وذلك للمضخة الرئیسیة الدائرة في ثنائي) (قاطع         قطبین
عن كلیا للمضخة الفرعیة الدوائر جمیع فصل         لإمكان

 باقي أجزاء الشبكة الكهربائیة.
المفاتیح أو الزجاج داخل الزئبقیة المفاتیح        وتستخدم

 الدقیقة المغلقة للتوصیل والفصل داخل المضخات.
 
 
 
 
 

 نظام التأریض :10/4/2/6
غرفة1 : بجوار الوقود لمحطة عام أرضي إنشاء         یتم

عن بعیداً مناسب مكان في أو الفرعیة الكهرباء          توزیع
مقاومة تزید ألا ویجب الوقود وأحمال تخزین         منطقة

 قطب التأریض عن 25 أوم.
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والمضخات2 : المعدات لجمیع المعدني الغلاف       یؤرض
والغلاف التوصیل وصنادیق والمواسیر      الكهربائیة
المعدنیة الأجزاء وجمیع المسلحة للكابلات       المعدني

 لخزانات الوقود.
الأرضي3 : إلى أرضى بموصل الوقود مضخات        تؤرض

للتفاعلات المقاوم المعزول النوع من ویكون        العام
 الكیمیائیة والمواد الكبریتیة.

المجدول4 : الأحمر النحاس من أرضى موصل تجهیز         یتم
(P.V.C) بالبلاستیك والمعزول (Stranded wire)     
بشبكة طرفیه أحد ویوصل 50مم2. عن یقل لا          بمقطع
مزود یكون الآخر والطرف العمومیة.       التأریض
الوقود نقل عربة بجسم تثبیته لسهولة (Clamp)         بماسك
أي لتسریب بالخزانات الوقود تفریغ عملیة        أثناء

 شحنات كهرباء استاتیكیة.
المعدني5 : النوع من الوقود ملء خراطیم تكون         أن

یكون وأن الفینیل) كلورید (عدید بالبلاستیك        المغلف
شحنات أي لتفریغ للكهرباء جیداً       موصلا
في بالوقود تعبئتها أثناء السیارات من        كهرواستاتیكیة

 الأرض مباشرة.
المعدني6 : النوع من الوقود تفریغ خرطوم یكون         أن

أي لتسریب الفینیل) كلورید (عدید بالبلاستیك        المغلف
سیارات من التفریغ عملیة أثناء كهرواستاتیكیة        شحنات

 نقل الوقود إلى الخزانات الأرضیة بالمحطة.
سنوات7 : خمس كل التأریض شبكة صلاحیة اختبار         یتم

 على الأكثر.
 
 
 
 

 تعلیمات خاصة بالتركیبات الكهربائیة :10/4/2/7
الأعمال تنفیذ عند الصناعة بأصول الالتزام        یراعى

 الكهربائیة علاوة على التعلیمات التالیة :
الهیئة1 : لمواصفات طبقا الألوان نظام اتباع        ضرورة

في الموضح والمقاییس للمواصفات السعودیة       العربیة
 الجدول رقم (4).

  جدول رقم (4)
 یوضح نظام ألوان الموصلات الكهربائیة

 اللــــــون الموصل
 الكهرباء
 التعادل

 الأرضي

 أحمر أو أسود أو أبیض أو بنى
 أزرق فاتح

 أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 54 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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 التمدیدات تكون كالتالي:2 :

تكون1. والجدار الأسقف في تتم التي        التمدیدات
أو للحرائق ومقاومة محمیة مواسیر       داخل
جمیع من ومغطاة جیداً مدفونة وتكون        الاشتعال

 الجوانب بالأسمنت.
أو2. كابلات كانت سواء الأرضیة       التمدیدات

ضد معالجة مواسیر داخل تكون       أسلاك
وضد الكبریتیة والمواد الكیمیائیة      التفاعلات

 التآكل ومقاومة للحریق، وتتبع النظم التالیة :
ك.ف)● 13.8) المتوسط الضغط      كابلات

تكون الخطرة المنطقة من بالقرب       المارة
سطح من واحد متر عن یقل لا عمق          على

 الإسفلت.
●) المنخفض الضغط    كابلات

عمق على تكون فولت) 380/220/127     
 لا یقل عن 70سم من سطح الإسفلت.

وضع3. یتم الأرض باطن في الكابلات تمدید         عند
وأخرى الكابلات تحت الجاف الرمل من        طبقة
وضع یتم كما 10سم الطبقة وسمك        فوقها
مسار بطول تحذیري وشریط خرسانیة       بلاطات

 الكابلات.
داخل4. الأسلاك في وصلات أي عمل یجوز         لا

المنطقة أو الخطرة المنطقة في سواء        المواسیر
في وصلات أي عمل یجوز لا كما         الآمنة،
مع أیضاَ الخطرة المنطقة تمدیدات في        الكابلات
مؤقتة كهربائیة تركیبات أي بعمل السماح        عدم

 في أي جزء من أجزاء المحطة.
مثل5. الكهربائیة الأدوات جمیع تكون أن        یراعى

خارج تركب التي والمفاتیح...إلخ)      (المقابس
النوع من الخارجیة الجدران على أو        المباني
والأبخرة والأتربة المیاه ضد      المحمى
.(Outdoor, Weather proof Types) والأحماض 

 غرفة الكهرباء :2/2/4/10
 غرفة توزیع الكهرباء :1.

مستقلة داخلیة كهرباء غرفة إنشاء       ضرورة
المحطة أقسام على الكهربائیة الطاقة       لتوزیع
وعلى مربعة، أمتار 6 عن تقل لا بمساحة          المختلفة
من أمان) (مسافة أمتار عشرة عن یقل لا          بعد
عن تقل لا الجدران سماكة وتكون الخطرة         المنطقة
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الجدار في تهویة فتحات عمل عدم مع         20سم
 المواجه للمنطقة الخطرة.

 غرفة شركة الكهرباء :2.
لتركیب كهرباء غرفة لتخصیص الضرورة       عند
الحصول ضرورة یراعى الكهرباء شركة       محول
من الكهربائي المحول غرفة وتصمیم مخطط        على
لا موقع في الغرفة وتنشأ المحلیة الكهرباء         شركة
ولها الخطرة المنطقة من متراً 15 عن بعده          یقل
في الأخذ مع الشارع على الأقل على واحدة          واجهة
الغرفة ومدخل التهویة فتحة تكون أن        الاعتبار
الفتحة هذه تغطى أن ملاحظة مع الشارع         جهة

 بشبك ضیق الفتحات.
 نظام الوقایة والحمایة الكهربائیة:10/4/3

النوع1. من الخطرة المنطقة لدوائر الحاكمة القواطع جمیع تكون أن            یجب
 المؤمن وتعمل بنظام التسریب الأرضي سواء للتیار أو الجهد.

عن2. الكهربائي التیار فصل في للتحكم كهربائیة حمایة دائرة عمل            یتم
شيء أي حدوث عند الخطرة بالمنطقة الخاصة الكهرباء شبكات           جمیع
أخرى كهربائیة حمایة دائرة عمل یتم كما الوقود، لمضخات عادى            غیر

 للتحكم في فصل التیار عن جمیع شبكات كهرباء المحطة بالكامل.
حالة3. وفي الخطرة المنطقة في كهربائیة تفتیش غرف عمل یجوز            لا

المنطقة وفي الغلق المحكم النوع من تفتیش غرفة عمل یتم            الضرورة
الحاجة عند الغلق محكمة تفریغ صنادیق استخدام ویمكن فقط،           الآمنة
مع تفاعلها أو تآكلها تمنع بمادة جیداً معزولة تكون أن ویجب             إلیها

 المواد الكبریتیة والأحماض.
.450 من أكبر جهد على تعمل ألا یجب یدویة مصابیح استخدام             عند

من تكون أن یفضل كما العزل جید مرن بكابل مزودة وتكون             فولت
 النوع الذي یعمل بالبطاریات الجافة ومؤمنة ضد حدوث الشرارة منها.

التي5. الكهربائیة للشرارة الملائمة الحریق إطفاء أدوات وضع          یجب
 یمكن أن تنتج من المعدات والقواطع.

 مولد الكهرباء الاحتیاطي10/4/4
عند احتیاطیة بصفة أو أساسیة بصفة كهربائي بمولد المحطة تغذیة حالة             في

 وجود مصدر تغذیة خارجي یراعى الآتي:
وحفظ1. أحمال منطقة عن بعیداً مستقلة غرفة في المولد وضع یتم             أن

مضاد اتجاه على التهویة وفتحات الخدمة أبواب وتكون البترولیة           المواد
 للمحطة وبمسافة أمان لا تقل عن خمسة عشر متراً.

ما2. أعلى الكهربائي المولد على المركبة الماكینة عادم ماسورة           تكون
 یمكن فوق سطح الغرفة رأسیا وبحیث لا یقل ارتفاعها عن 2.5متر.
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الخاصة3. الماكینة بتموین الخاص الیومي الوقود خزان تأمین          یجب
 بالمولد الكهربائي ضد الحریق.

الشحوم4. كتخزین المولد غرفة داخل ملتهبة مواد أي وضع أو ترك             عدم
 والزیوت وخلافه.

 الاشتراطات المیكانیكیة:10/5
كما الوقود لمحطات المیكانیكیة الأعمال تصمیم عند المیكانیكیة الاشتراطات أتباع            یلزم

 یلي:
 خزان الوقــــــود:10/5/1

متأثرة1. وغیر ملائمة الخزان إنشاء في الداخلة المواد تكون أن            یجب
أو الصلب فیها یستخدم أن ویمكن تخزینها سیتم التي البترولیة            بالمواد

 أیة مادة أخرى مناسبة.
 ألا یقل سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن 6مم.2.
في3. به الوقود كمیة لقیاس مستقلة وسیلة الخزان من قسم لكل یكون              أن

 حالة وجود أكثر من قسم بالخزان.
الأنبوبة4. هذه تستخدم أن فیجب رأسیة ملء بأنبوبة الخزان ملء حالة             في

الخزان قاع في یلحم أن ویجب بالخزان. الوقود كمیة مقیاس إدخال             في
سمك عن یقل لا بسمك الصلب من لوح الملء أنبوبة تحت             مباشرة

 الخزان وأن یكون مقیاس العمق مصنوعا من مادة غیر حدیدیة.
مقیاس5. یستخدم ألا فیجب مائلة ملء بأنبوبة مزوداً الخزان كان            إذا

أخرى وسیلة تستخدم أن ویجب بالخزان الوقود كمیة قیاس في            العمق
 مناسبة للقیاس.

القمة6. من الخزان إلى والتغذیة والتهویة الملء أنابیب خطوط تدخل            أن
 فقط عند المستوى الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.

كیلو7. 70 على الخزان قاع عند الناشئ الاستاتیكي الضغط یزید            ألا
 بسكال عندما تكون أنبوبة الملء مملوءة بالوقود.

مقداره8. هیدروستاتیكى لضغط وتعریضه بالماء الخزان ملء یتم          أن
الحفرة في وضعه بعد وذلك دقیقة 15 عن تقل لا لمدة بسكال كیلو 135              
من تسرب وجود عدم من للتحقق الرمل أو بالخرسانة إحاطته            وقبل
كیلو 125 مقداره داخلي هوائي لضغط الخزان تعریض یتم أو            الخزان

 بسكال لفترة زمنیة طبقا للجدول رقم (5) التالي :
 
 
 
 
 
 

 جدول رقم (5)
 یوضح فترات الاختبارات الخاصة بالضغط طبقا للطاقة التخزینیة

 فترة الاختبار الطاقة التخزینیة المتوسطة لا تتعدى
 24 ساعة 15000 لتر
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 48 ساعة 20000 لتر
 72 ساعة 45000 لتر
 96 ساعة 60000 لتر

 
 
 
 
 
 

 
بغرفة9. والتهویة والتغذیة والملء الدخول فتحات توصیلات تحاط          أن

بمانع وكذلك قفل له بغطاء تزویدها مع الخرسانة أو الطوب من             تفتیش
أرضیة مستوى فوق 5سم مسافة إلى مرتفعا یكون أو مزدوج            تسرب

 منطقة الخدمة مع إحاطته بمنحدر خراساني.
 

 مضخة الوقود:10/5/2
الوقود1. كمیة لتحدید تلقائیة بوسیلة للوقود الآلیة المضخة تزود           أن

فیها تشغل مرة كل في الوقود من لتراً 90 من أكثر تدفق تمنع               بحیث
 المضخة.

میكانیكیة2. تبرید بوسیلة مجهزة للوقود الآلیة المضخة تكون أن           یجب
 تمكنها من العمل المتواصل دون ارتفاع درجة الحرارة بها.

رفع3. عند إلا بالعمل لها تسمح لا تحكم بوسیلة المضخة تزود             أن
على الموجود الیدوي المفتاح وتشغیل المعتاد مكانها من          الفوهة
إعادة عند المضخة إیقاف على الوسیلة هذه تعمل كما           المضخة،

 الفوهة إلى وضعها المعتاد.
الزائد4. الوقود إعادة على تعمل بحیث الجانبیة الرجوع أنبوبة تركب            أن

الرجوع عنده یبدأ الذي للضغط الأقصى الحد یزید وألا الخزان            إلى
 عن 20 كیلو بسكال.

ضغطا5. الزجاج یتحمل أن فیجب زجاجي بمبین المضخة زودت           إذا
 هیدروستاتیكي مقداره 50 كیلو بسكال.

المساحة6. تقل وألا المضخة حول للتهویة مناسب هواء تیار یتوفر            أن
 الكلیة الفعالة لفتحات التهویة عن 75 سم2.

سطح7. وذو للكهرباء الموصل النوع من التوزیع خرطوم یكون           أن
وألا البترولیة والمواد والتآكل الجویة للعوامل ومقاوم أملس          خارجي
من الداخلي الخرطوم قطر مقاس یكون وأن أمتار 4 عن طوله             یزید

 20 -30 مم.
تحت8. الموجود الفراغ في للوقود تسرب أي حدوث إمكانیة حالة            في

بالرمل الفراغ ملء مثل مناسبة وسائل استخدام فیلزم المضخة           غلاف
 لیمكن امتصاص هذا التسرب.
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الاحتیاطات9. وتتخذ العمل منطقة لأرضیة مناسبة مجارى عمل یتم           أن
 اللازمة لمنع تسرب البنزین إلى مواسیر الصرف أو المجارى.

 
 فوهة تصریف الوقــــــود:10/5/3

نتیجة1. الوقود تناثر یمنع تلقائي بقطاع الوقود تصریف فوهة تزود            أن
اللازم التصریف معدل یزید وألا الملء زیادة نتیجة أو           الارتداد
فتح ذراع علیه المضبوط التصریف معدل نصف على القاطع           لتشغیل

 الفوهة.
لفتح2. بذراع عامل بواسطة تشغیلها یتم التي المضخات تزود           ألا

 الصمام إلا إذا توافرت جمیع الشروط التالیة:
أنبوبة1. من الفوهة إزاحة عدم لضمان اللازمة الاحتیاطات          اتخاذ

 الملء للسیارة أثناء عملیات الملء العادیة.
یتم2. أن فیجب للسیارة الملء أنبوبة من الفوهة سقوط حالة            في

الفوهة اصطدام عند تلقائیا الفوهة صمام تشغیل ذراع          إعتاق
 بالسیارة أو بالأرض وأن یتوقف تدفق الوقود في الحال.

تضمن3. بطریقة التصریف خرطوم في الفوهة تركیب یتم          أن
في التصریف مجموعة من الفوهة وإعتاق الوقود تدفق          توقف
وذلك الملء أنبوبة في الفوهة تواجد أثناء السیارة تحرك           حالة
 قبل أن یحدث تلف في صمام التحكم أو الخرطوم أو المضخة.

 فوهة مضخة الوقود في محطات الخدمة الذاتیة للسیارات :3.
 بالإضافة إلى ما سبق یجب أن تتوفر المتطلبات التالیة :

قاطع1. لتشغیل اللازم التصریف لمعدل الأدنى الحد یكون          أن
 التصریف 9.00 لترات/ دقیقة.

التصریف2. إعادة الممكن من یكون ألا القاطع تشغیل بعد           یجب
 بدون إعادة ذراع التحكم في الفوهة أولاً إلى وضع القفل.

في3. الفوهة وضعت إذا إلا التصریف تمنع بأداة الفوهة تزود            أن
 وضعها الصحیح أو تم توجیهها إلى أسفل.

إلى4. تلقائیا الخرطوم لإعادة اللازمة الاحتیاطات تتخذ         أن
 وضعه الطبیعي الآمن بجوار المضخة بعد الاستخدام.

 
 

 الأنابیب وملحقاتها10/5/4
وملحقاتها1. والصمامات الأنابیب على البترولیة المنتجات تؤثر         ألا

 وكذلك على أي حلقات وصل.
الناشئة2. الإجهادات بتأثیر وتوصیلاتها للأنابیب تسرب أو تلف یحدث           ألا

العادیة الخدمة أثناء تحدث التي الأخرى القوى أو الحراري التمدد            عن
درجات وارتفاع الإجهادات تتحمل أن یجب كما السیارات) مرور           (مثل
حمایتها یتم أن أو للحریق تعرضها عند علیها تؤثر التي            الحرارة

 بطریقة مناسبة ضد تلك الظروف.
بكفاءة3. التشغیل لتحقیق الصمامات من كاف بعدد الأنابیب خط یزود            أن

في أو تلف أي حدوث حالة في وكذلك العادي، التشغیل أثناء             وأمان
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عند أحدهما صمامین عن عددها یقل ألا ویجب الطوارئ،           حالات
 اتصال الأنابیب بالخزان والآخر عند اتصال الأنابیب بمضخة الوقود.

 أن یتم حمایة الأنابیب من التآكل ودهانها بدهان مقاوم لذلك.4.

العادیة5. التشغیل ظروف تحت تتلف لا بحیث الأنابیب خطوط توضع            أن
الملء وأنابیب والتغــــــذیة التهویة أنابیب انحدار یقل ألا          ویفضل

 المائلة عن
 1 :40 في اتجاه الخزان.

من6. حد وأي التهویة أنبوبة مخرج موضع بین الأفقیة المسافة تقل             ألا
 حدود المحطة أو أیة فتحة في أي مبنى عن مترین.

قدره7. هیدروستاتیكى داخلي بضغط وتوصیلاتها الأنابیب اختبار یتم          أن
وجود عدم من للتأكد دقائق 10 عن تقل لا لمدة بسكال كیلو 135             

 تسرب فیها قبل تغطیتها بالخرسانة أو الرمل.
على8. السهل بالتعرف تسمح مناسبة بطریقة وترقم الأنابیب تدهن           أن

 محتویاتها.
من9. بطبقة وتغطى الأرض تحته المدفونة الأنابیب خطوط تدعم           أن

من ببلاط حمایتها یتم أو 15سم عن سمكها یقل لا الناعمة             الخرسانة
فیجب الأنابیب خطوط فوق للسیارات حركة وجود حالة وفي           الحجر

 تغطیة المنطقة بالخرسانة المسلحة.
ما10. أو الجاف بالرمل الأنابیب بداخلها توضع التي المجارى تملأ            أن

للصمامات الصیانة أعمال لتسهیل مناسبة بأبعاد تكون وأن          یماثله
 والملحقات.

الأنابیب11. وبین والأنابیب الخزان بین الوصلات تكون أن          یراعى
منها الوقود تسرب لتلافي بالحركة لها تسمح بطریقة مجهزة           والمضخة

 أثناء حركة السیارات فوقها.
 

 معدات إطفاء الحریق:10/5/5
والمواد1. بالمعدات السیارات خدمة ومراكز الوقود محطات         تزود

ونوع عدد یكون أن ویجب الأولیة، مراحله في الحریق لإطفاء            المناسبة
العدد عن یقل لا وبحیث المدني الدفاع لتعلیمات طبقا الحریق            طفایات

 الموضح بالجدول رقم (6) التالي:
  جدول رقم (6)

 یوضح عدد طفایات الحریق طبقا لعدد المضخات
 عدد

 مضخات
 الوقود

 طفایات
 حریق
 بودرة

 كیمیائیة
 جافة 12

 كجم

 جهاز
 إطفاء
 رغوي

10 
 جالون

 جهاز
 إطفاء

 رغوي 34
 جالون

 من 1
 إلى 3

3 2 - 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 60 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 من 4
 إلى 7

9 2 1 

 من 8
 إلى 11

13 3 2 

 من 12
 إلى 15

17 5 3 

 من 16
 إلى 20

20 7 4 

عشرین عن الوقود مضخات عدد زاد إذا :          ملحوظة
طفایة (2) عدد السابق الجدول إلى فیضاف         مضخة
) رغوي طفایة (1) وعدد كجم (12) جافة بودرة          حریق

 10) جالون لكل خمس مضخات وقود فأقل.
 

معین2. حد إلى الحرارة درجة ارتفاع عند تلقائیاً تعمل آلیة طفایات             توفیر
طفایة بواقع المظلة سقف في الوقود مضخات منطقة فوق           وتركب
على واحدة یدویة حریق طفایة وجود یراعى وكذلك مظلة لكل            واحدة
خزان فتحة من بالقرب جاف مسحوق كجم ـ10) 6) من سعتها             الأقل

 الوقود وأخرى بالقرب من مدخل غرفة مولد الكهرباء (إن وجد).
مناسبة3. أماكن في بالرمل المملوءة الجرادل من كاف عدد وضع            یجب

المدني الدفاع لتعلیمات وفقا بالمحطة العاملین للأفراد المنال          وسهلة
الوقود مضخات منطقة من كل عند اثنین عن عددها یقل لا             وبحیث
منطقة كل عند وكذلك الوقود خزان فتحة عند الحریق طفایة            وبجوار

 مخصصة لتزوید السیارات بالزیوت.
 

 محابس المطافئ :4.
مخرجان1. به الحریق) لإطفاء ماء (مأخذ مطافئ محبس إنشاء           یجب

المستخدم لتسنین مماثل المخارج تسنین ویكون بوصة 2.5          بمقاس
Screw Hose Threading Ansht American المدني الدفاع         في

.((national 
مختلفتین جهتین في الأقل على للمطافئ محبسین توفر یجب           و

 داخل المحطة.
عشر2. خمسة (15م) عن یقل لا بعد على الإطفاء محابس            تكون

عن المسافة تزید وألا التفریغ ومنطقة المضخات منطقة من           مترا
 30 متراً بأي حال من الأحوال.

إما3. : الإطفاء لمحابس الأقل على للمیاه واحد مصدر توفر            یجب
تقل لا خاص خزان من أو الحریق، إطفاء لمیاه العام النظام             من
مزود المحطة في الغرض لهذا یقام جالون ألف ثلاثین عن            سعته
الدقیقة في جالون 500 بطاقة التحضیر ذاتیة إطفاء          بمضخة

 وضغط 7 رطل/ بوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء.
عن4. یقل لا بعد على منعزلة غرفة في الإطفاء مضخة            توضع

مع التفریغ منطقة أو الوقود مضخات منطقة من مترا           عشرین
 عمل التهویة اللازمة لها.

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 61 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

ما5. حسب خراطیم صندوق إطفاء محبس كل عند یكون أن            یجب
 هو موضح في الجدول رقم (7) التالي:

 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 62 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 جدول رقم (7)
  یوضح محتویات صندوق الخراطیم

 

 العدد النـــــوع
 المطلوب

 خراطیم بطول 30 متر وقطر
 1.5 بوصة

4 

 فوهة رش ماء حریق قطر 1.5
 بوصة ومزودة بمقبض مسدس

4 

 موزعات خراطیم ذات مدخل
 2.5 بوصفة ومخرجین

 بصمامات قطر 1.5 بوصة

2 

 مجمعات خراطیم ذات مدخلین
 قطر 1.5 بوصة وخرج قطر

 2.5 بوصة

2 

 2 مفتاح خراطیم 2.5 بوصة
 2 مفتاح خراطیم 1.5 بوصة

 
 الاشتراطات الصحیة:10/6

تم إذا للخطورة مصدراً البترول منتجات من المتطایرة وغیر المتطایرة المواد             تعتبر
وإذا التطایر سریعة مادة فالبترول الصحي، للصرف العامة للشبكات مباشرة            تصریفها
غیر المنتجات بینما للممتلكات، وتدمیرا انفجارا تسبب قد للشبكات تصریفها            تم
المعالجة محطات في معالجتها یصعب الصناعیة والشحوم الثقیلة الزیوت مثل            المتطایرة
والشحوم الزیوت على المحتویة المیاه معالجة یلزم لذلك المواسیر، انسداد في             وتتسبب
أو الصحي للصرف العامة للشبكات بتصریفها السماح قبل مسبقا البترولیة            والمواد
ذلك في وتراعى عامة صحي صرف شبكة وجود عدم حالة في الداخلي              الصرف

 الضوابط التالیة :
من10/6/1 الصادرة ـ 1402هـ) ,01 -1401 (الوثیقة البیئة حمایة مقاییس            تنص

للمعالجة المطلوبة النسب تطبق أن على ـ البیئة وحمایة الأرصاد            مصلحة
وفق العامة الشبكة إلى تصریفها قبل الصحي الصرف لمیاه           المسبقة

 الإرشادات التالیة :
 120 ملجم/ لتر- شحوم وزیوت

 150 ملجم/لتر- فینـــــول
 0.5 ملجم/ لتر- إجمالي هیدرو كربونات مكلورة

 
 
 

معالجتها یلزم فإنه بأعلاه إلیها المشار للحدود المذكورة المواد تجاوز            وعند
أسالیب تحدید ویتم العامة، الصحي الصرف شبكة إلى صرفها قبل            مسبقاً
للطرق وفقا بالمعمل التحلیل وطرق العینات وجمیع التصرف          قیاس
الهیئات بواسطة المعدة الصحي الصرف ومیاه المیاه لاختبار          القیاسیة
مراقبة "اتحاد المیاه"، أعمال "رابطة العامة"، الصحة "رابطة          الأمریكیة،

 تلوث المیاه".
 

 كراسة شروط ومواصفات
 الصفحة 63 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

الصرف10/6/2 شبكة إلى ذكرها التالي السوائل من أي بتصریف یسمح            لا
 الصحي:

للاشتعال1. قابل سائل أي أو ـ البترول زیت ـ نفتالین ـ بنزین ـ               جازولین
 أو للانفجار صلبا كان أو غازیا.

ملیجرام/2. الملیون في 25جزء من أكثر على تحتوى التي الصرف            میاه
من منتج أي أو بیولوجیا تتحلل لا زیوت أو البترول زیت من              لتر

 أصل زیت معدني.
 میاه الصرف التي تحتوى على زیوت عامة أو دهون أو شحوم.3.
المشار4. المواد على تحتوى التي المخلفات أو المیاه تصریف تم            وإذا

للجهة فیكون الصحي) (للصرف العامة الشبكات إلى بأعلاه          إلیها
خدمة مركز (المحطة/ صاحب إلزام أو تصریفها رفض          المختصة
4) بالبند وارد هو كما ـ مقبولة لدرجة مسبقة معالجة بعمل            السیارات)
الصرف ومعدل الكمیات في التحكم أو بتصریفها للسماح -(1-         
نقل تكالیف تحصیل أو بها المسموح النسب بحدود التقید           لضمان

 ومعالجة هذه المخلفات.
التصمیم10/6/3 مراجعة في الحق والقرویة البلدیة الشئون لوزارة التابعة           للجهة

علیها، الموافقة قبل اللازمة المعالجة وحدات ومعدات لأجهزة          والتركیب
علیها والكشف تنظیفها یسهل مناسبة مواقع في الوحدات هذه           وتوضع

 بسرعة.
من10/6/4 والتصفیة الترسیب غرفة في المعالجة تتم المحلى الصرف حالة            في

ودقة وسعة التربة وكفاءة سلامة من التأكد یتم كما وخلافه            الزیوت
 الوحدات الخاصة بذلك.

خاصة10/6/5 قنوات إلى تؤدى المحطة أرضیة في عامة میول عمل            یجب
تتم حیث البنزین أو الشحوم مصاید إلى تؤدى الموقع داخل            بالصرف
الصرف أو العامة الصحي الصرف شبكات على صرفها قبل           معالجتها

 المحلى الخاص بالموقع ولا یسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع.
 

 مصاید الشحوم والزیوت:10/6/6
 عند تصمیم المصاید للشحوم والزیوت یراعى ما یلي:

 تكون سعة مصیدة الشحوم والزیوت مناسبة لكمیات الماء المستعمل.1.

والزیوت2. الشحوم عدا المصیدة عبر مخلفات أي صرف          عدم
 المختلطة بالماء.

لتجنب3. الإمكان قدر كبیرة للمصیدة السطحیة المساحة تكون أن           یراعى
المناسبة التهویة ولتوفیر معالجتها المراد المیاه حرارة درجة          ارتفاع

 لها.
 عمل عوارض لتقلیل سرعة الدخول.4.
 خفض منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم والزیوت منه.5.
مخروطیا6. قاعها یكون أن ویفضل منحدرة تكون المصیدة          جوانب

 ویوصل المخرج في أسفل قاع المخروط.
 تنظیم وسائل كشط وإزالة الشحوم والزیوت العائمة.7.
 یتم صیانة المصائد بعنایة وبصفة مستمرة.8.

 مصاید البنزین :10/6/7

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 64 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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الهواء1. من أثقل الغاز هذا كان ولما وسام، للاشتعال قابل البنزین             غاز
وغرف المواسیر مثل المنخفضة الأماكن في للتجمع أقرب          فإنه

 التفتیش العمیقة ولذا یجب أن یزال بالتهویة.
قواطع2. ذات ومعزولة مصمتة غرفة عن عبارة البترول          مصیدة

حتى الماء مستوى تحت ومخارجها متتالیة القواطع وتوضع          متعددة
أخطار لمنع للهواء منفذة غیر بأغطیة الغرفة وتجهز البنزین حجز            یتم
البترول، غاز من للتخلص اللازمة التهویة تأمین ویتم          الاشتعال،
أخطار كافة لتلافي كافیا التهویة أنابیب ارتفاع یكون أن           ویجب
الماء سطح من یكون ما أقرب تدلى السفلیة ونهایاتها           الاشتعال

 لاستخلاص غاز البترول.
 
 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 65 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى
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 كراسة شروط ومواصفات 

 محطات الوقود الواقعة خارج
 حدود المدن والقرى

 

   

 المرفقات (الملاحق)11.
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 11/1 نموذج عطاء یقدم في مزایدة بالظرف المختوم (نموذج 6 /7 )
 

 المحترم.سعادة رئیس بلدیة:
تأجیر رغبتكم المتضمن هـ 14 / / بتاریخ بالصحف المنشور إعلانكم إلي              إشارة

 موقع في مدینة                                لاستثماره في إنشاء وإدارة وتشغیل محطة وقود.
واطلعنا صورته المرفق الإیصال بموجب المنافسة ومواصفات شروط لكراسة شراؤنا تم             وحیث
نافیة تامة معاینة الطبیعة على العقار معاینة تم كما المنافسة، بهذه الخاصة الاشتراطات كافة                علي

  للجهالة.
) قدرها سنویة بأجرة أعلاه الموضح العقار لاستئجار بعرضنا لسعادتكم            نتقدم
صفحاتها جمیع توقیع بعد والمواصفات الشروط كراسة برفقه وتجدون ریال ( ) (             
الشروط كراسة في المطلوبة المستندات وكافة كاملة سنة أجرة یعادل بنكي وضمان قبلنا               من

 والمواصفات.
  اسم الشركة

  رقم السجل التجاري
 بتاریخ  صادرة من
  نوع النشاط

 جوال فاكس هاتف
 الرمز  ص.ب

 العنوان:
.................................................................................................................. 

 
 الختم الرسميالتوقیع

 
 التاریخ

 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 71 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11/2 المخطط العام للموقع
  (الرسم الكروكي للموقع)

 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 72 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 11/3  نموذج محضر تسلیم عقار للمستثمر ( نموذج 6/3)
 

 محضر تسلیم عقار

 الرقم:
 التاریخ:        /        /       14هـ

 العقار رقم:
 بلدیة

 رقم عقد التأجیر:                                                   تاریخه:
 اسم المستثمر:

 إقــــــرار
 أقر بأنني قد استلمت بموجب هذا المحضر العقار المذكورة بیاناته عالیة في یوم

............................. 
 بتاریخ       /      /      14 هـ لاستخدامه في إنشاء وإدارة وتشغیل محطة وقود بموجب عقد

 الإیجار المبرم مع أمانة/بلدیة...................وقد قمت بمعاینته معاینه تامة نافیة للجهالة شرعاً
 وبأنني قبلته علي حالته في تاریخ استلامه.

 (ویشمل ذلك الأرض والموقع والمنشآت والملحقات وأیة تجهیزات أخري)
 وعلیه أوقع

 التوقیع ....................................   الختم ..................................
 رئیس بلدیة .......................................
 التوقیع ............................................

 
 
 
 

 ــــــــ صورة لملف العقار
 

 
 
 

 11/4 إقرار من المستثمر
 یقر المستثمر بما یلي:

  اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.1-

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 73 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

وجه2- وعلى المزایدة بموضوع الصلة ذات بها المعمول السعودیة النظم جمیع على               اطلع
 خاص:

3/ب/1) رقم الكریم السامي الأمر بموجب الصادرة البلدیة بالعقارات التصرف           لائحة
 38313 في 24/09/1423هـ

البلدیة2) الشئون وزارة من الصادرة والتشحیم والغسیل الوقود محطات           لائحة
 والقرویة.

والمقاصف3) والمطابخ المطاعم في توافرها الواجب الصحیة الاشتراطات          لائحة
 ومحلات الوجبات السریعة وما في حكمها.

 نظام الفنادق الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 384 في 5/4/1395 .4)
 عاین الموقع المعروض للتأجیر معاینة  تامة نافیة للجهالة.3-

 
 
 
 

 الختم التوقیع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 74 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
 
 

 11/5 التصامیم
  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 75 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
 

  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 76 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 77 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 78 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 79 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 80 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 81 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 82 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 83 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
 
 
 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 84 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 11/6 نموذج العقد
 

  

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 85 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 رقم العقد..................................
 تاریخ العقد................................

 عقد تأجیر
كل بین الاتفاق یوم......................................الموافق......./......./.................تم في       إنه

 من :
 اسم

 الأمانة/البلدیة............................................ومقرها.....................................ویمثلها
هذا على التوقیع     في

 العقد..................................................بصفته..................................................
 طرف أول

 العنوان
...................................................................................................................

....................... 
هاتف............................................................فاكس..........................................

............................... 
 ص.ب...........................................المدینة.....................................الرمز

 البریدي...............................
 البرید

الإلیكتروني........................................................................................................
......................... 

 اسم
المستثمر.........................................................................................................

.....................  
/   شركة
مؤسسة.............................................................................................................

................. 
رقم.............................................صادر تجارى    سجل

 من........................................بتاریخ....../..../......
هذا على التوقیع في      ویمثلها

 العقد.....................................................بصفته......................................
التوقیع....................................................بالتفویض في عنه     وینوب

 رقم............................. طرف ثاني
 العنوان

...................................................................................................................
............................ 

هاتف............................................................فاكس..........................................
............................ 

.الرمز   ص.ب........................................المدینة.......................................
 البریدي..............................

 البرید
الإلیكتروني........................................................................................................

.................. 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 86 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 
 

....................... رقم ......................... بخطاب المنتهیة الإجراءات على         بناء
العقار لاستثمار الثاني الطرف من المقدم الطلب بقبول          في...../...../.................القاضي

 الموضحة بیاناته، فقد اتفق الطرفان على ما یلي:
 تعریف لمفردات العقد. : المادة الأولى

  هو الأرض المملوكة للأمانة والمحددة أماكنها في هذا العقد. :  الموقع
 هو الأرض الموضحة بیاناتها أدناه في وصف العقار. :  العقار

 المشروع
 

 هو محطة الوقود المراد إقامتها من قبل المستثمر على الموقع المحددة  بیاناته :
 كما هو موضح أدناه.

 الجهات ذات
 العلاقة

 
: 

 هي الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة ولها علاقة بالمشروع من الناحیة
 التنظیمیة، أو الرقابیة، أو الفنیة، أو التي تقدم الخدمات الأساسیة للمشروع.

 كراسة الشروط والمواصفات. : الكراسة
 
 
 

 مستندات العقد : المادة الثانیة
 المستندات التالیة مكملة ومتممة ومفسرة لبعضها البعض وهى تشكل مستندات العقد:

 كراسة الشروط والمواصفات الفنیة وملحقاتها.1-
 نموذج العطاء المقدم من الطرف الثانى.2-
 الرسومات والمواصفات والتصامیم المقدمة من الطرف الأول.3-
اتفق4- والتى العرض وقبول العطاءات تقدیم مرحلتى فى الطرفین بین المتبادلة             المراسلات

 الطرفان على اعتبارها ضمن مستندات العقد.
 وصف العقار : المادة الثالثة

  بموجب هذا العقد قام الطرف الأول بتأجیر الطرف الثاني العقار الوارد بیاناته فیما یلي:
  موقع العقار:

  المدینة:
 عند الكیلو:

  حدود العقار : (حسب الكروكي المرفق)
  مترا                                                  بطول شمالا:▪
  مترا                                                  بطول جنوبا:▪
  مترا                                                  بطول شرقا:▪
  مترا                                                 بطول غربا:▪

  مساحة العقار:
  المساحة الإجمالیة:(                         )▪

 الغرض من العقد : المادة الرابعة
وقود محطة وتشغیل وإدارة لإنشاء أعلاه بیاناته الموضحة الموقع استثمار هو العقد من               الغرض

 ولا یجوز استخدامه لغیر الغرض المخصصة له.
 مدة العقد : المادة الخامسة

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 87 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

الأمانة/) (مدة العقد ( من للعقار المستثمر تسلم تاریخ من تبدأ (         
  البلدیة، بموجب محضر تسلیم موقع من الطرفین خلال شهر على الأكثر من تاریخ توقیع العقد.

 فترة التجهیز والإنشاء : المادة السادسة
المدة) (یعطى المستثمر فترة ( من %5 تعادل وهى والإنشاء، للتجهیز (        

 المحددة في المادة الخامسة من العقد، وهى فترة زمنیة غیر مدفوعة الأجرة.
 

 الإیجار السنوي : المادة السابعة
سدادریال (الإیجار السنوي للعقار ویتم فقط)     ریال

سنة، كل بدایة فى سدادها فیتم التالیة، السنوات أجور أما العقد، توقیع عند الأولى السنة                 إیجار
 وبحد أقصى عشرة أیام من بدایة السنة،

  التزامات المستثمر : المادة الثامنة
 یلتزم الطرف الثانى المستثمر بموجب هذا العقد بما یلى :

العلاقة1- ذات الأخرى الجهات ومن الأمانة/البلدیة من اللازمة التراخیص على            الحصول
 قبل البدء فى تنفیذ المشروع.

 تنفیذ المشروع خلال المدة المحددة للتجهیز والإنشاء.2-
والعامة3- الخاصة والممتلكات الأشخاص لحمایة اللازمة والسلامة الأمن وسائل           توفیر

 حسب تعلیمات الجهات ذات العلاقة.
 تنفیذ المشروع وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات المرفقة بهذا العقد.4-
على5- بالإشراف المكلفة الاستشاریة الجهة اسم على الأمانة/البلدیة موافقة على            الحصول

 تنفیذ المشروع، والتأكد من تنفیذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات المتفق علیها.
تعدیلات6- أو إضافات أیة عمل قبل الأمانة/البلدیة من الخطیة الموافقة على             الحصول

 یراها ضروریة للمشروع.
توصیل7- تكالیف وتحمل المشروع وتشغیل بإنشاء المتعلقة والضرائب الرسوم           سداد

 الخدمات للموقع.
ومن8- الأمانة/البلدیة من المحددة والمواصفات للشروط وفقا المشروع وصیانة           تشغیل

 الجهات ذات العلاقة.
من9- الصادرة والتشحیم والغسیل الوقود محطات بلائحة الواردة بالاشتراطات           الالتزام

في توافرها الواجب الصحیة الاشتراطات والقرویة،ولائحة البلدیة الشئون          وزارة
ونظام حكمها، في وما السریعة الوجبات ومحلات والمقاصف والمطابخ           المطاعم

 الفنادق الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 384 في 5/4/1395 هـ.
 سداد الأجرة السنویة وفق المادة السابعة من هذا العقد.10-

 المادة
 التاسعة

 الرقابة على تنفیذ العقد :

العقد. مدة خلال وقت أى فى المشروع على الرقابة فى الحق العلاقة ذات والجهات                للأمانة/للبلدیة
 ویلتزم الطرف الثانى بجمیع تعلیمات الجهة المشرفة على التنفیذ المعینة من الطرف الأول.

 

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 88 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

 المادة
 العاشرة

 الالتزام بالنشاط المحدد :

هذا من الثالثة المادة فى والوارد له المخصص الغرض لغیر الموقع استخدام للمستثمر یجوز                لا
 العقد.

 التنازل عن العقد : المادة الحادیة عشر
إلا العقد عن التنازل أو الغیر، على له المؤجر الموقع من جزء أو كل تأجیر للمستثمر یحق                   لا

 بموافقة خطیة من الأمانة/ البلدیة.
  الغرامات والجزاءات : المادة الثانیة عشر

الشروط بكراسة الواردة والجزاءات الغرامات علیه تطبق المستثمر من مخالفات حدوث حالة              فى
رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة البلدیة المخالفات عن والجزاءات الغرامات بلائحة             المرفقة
25/1/1423هـ. فى ف و /5367/4 رقم الوزارى والتعمیم 6/8/1422هـ فى 218           
غیر للمخالفات بالنسبة المخالفة حجم مع تتناسب التي الغرامة تقدیر في الحق              وللأمانة/للبلدیة

  الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات.
 فسخ العقد : المادة الثالثة عشر

بسبب ضرر من لحقها فیما المستثمر إلى الرجوع في الأمانة/البلدیة حق بقاء مع العقد فسخ                 یجوز
 ذلك فى أى من الحالات التالیة :

 إذا تأخر المستثمر عن البدء فى التنفیذ خلال فترة التجهیز والإنشاء المسموح بها.1-
أو2- كلیاً النشاط بتأجیر قام أو العقد، فى علیه المتفق النشاط یخالف لنشاط الموقع استخدم                 إذا

لتصحیح إنذاره بعد وذلك الأمانة/البلدیة، من خطیة موافقة دون للغیر عنه تنازل أو               جزئیاً،
 الوضع، ومضى خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بالإنذار.

من3- یوماً عشر خمسة ومضى إنذاره، بعد له المحددة المدة عن الأجرة تسدید فى تأخر                 إذا
 تاریخ إخطاره بالإنذار.

في4- مباشر غیر أو مباشر بطریق غیره بوساطة أو بنفسه شرع قد المستثمر أن ثبت إذا                  
 رشوة أحد موظفي الأمانة/البلدیة للحصول على العقد.

الحراسة،5- تحت بوضعه أمر صدر أو إعساره، ثبت أو إفلاسه، إشهار طلب أو أفلس،                إذا
 او جرى حل الشركة وتصفیتها.

تنفیذ6- فى للاستمرار بطلب وفاته من شهرین خلال ورثته یتقدم ولم المستثمر، توفى               إذا
 العقد.

 
 
 

 إلغاء العقد : المادة الرابعة عشر
التأجیر مدة انتهاء قبل العقد، إلغاء والقرویة البلدیة الشئون وزیر موافقة بعد للأمانة/للبلدیة               یجوز
وانقضاء بذلك، المستثمر أو المستأجر إشعار بعد العامة، بالمصلحة تتعلق لأسباب الاستثمار،              أو

 ثلاثة أشهر من تاریخ إشعاره.
 المنشآت المقامة على العقار : المادة الخامسة عشر

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 89 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 



 
  المملكة العربیة الســــعودیة

 وزارة الشئون البلدیة والقرویة

 
  
 

، البلدیة الأمانة/ إلى العقد مدة انتهاء بعد العقار على المقامة والتجهیزات المنشآت ملكیة                تؤول
والتجهیزات للمنشآت تسلیم محضر بعمل الاستلام ویتم جیدة، بحالة تسلیمها المستثمر             وعلى

  بكاملها، یثبت فیه صلاحیتها للعمل بشكل جید  ویوقع من الطرفین .
 مرجع العقد : المادة السادسة عشر

بالأمر الصادرة البلدیة بالعقارات التصرف لائحة أحكام تسرى العقد هذا فى نص فیه یرد لم                 فیما
  السامى رقم 3/ب/38313 فى 23/9/1423

 الفصل فى النزاع بین الطرفین : المادة السابعة عشر
الجهة هو المظالم دیوان فإن العقد هذا بنود بتنفیذ یتعلق فیما الطرفین بین خلاف وجود حالة                  في
التصرف للائحة التنفیذیة التعلیمات من عشر الثالثة المادة بموجب فیه بالفصل             المختصة

 بالعقارات البلدیة الصادرة بالقرار الوزاري 73671 في 24/12/1426 هـ.
 شروط أخرى : المادة الثامنة عشر

 الشروط الخاصة  .
......................................................................................................................

....................... 
......................................................................................................................

......................................... 
  : المادة التاسعة عشر

أن الأول للطرف یمكن الذى العنوان هو العقد، هذا بصدر الموضح العنوان أن الطرفان                یقر
الثانى الطرف ویكون العقد، هذا بخصوص الثانى الطرف إلى والمكاتبات المراسلات علیه              یرسل
الأول الطرف إخطار یتم تغییره حالة وفى المذكور، العنوان على إلیه إرسالها بمجرد استلمها                قد

 بخطاب مسجل.
 واالله ولى التوفیق،،،

واحتفظ الثانى للطرف نسخة منها سُلمت أصلیة نسخ ثلاث من / / بتاریخ العقد هذا                 حرر
 الطرف الأول بنسختین.
 الطرف   الطرف الثاني

 الأول

 
 كراسة شروط ومواصفات

 الصفحة 90 من 85 محطات الوقود الواقعة خارج حدود المدن والقرى

 
 
 


