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 67من  2الصفحة  محطات الوقود داخل المدن

 

 كراسة شروط ومواصفات

 محطات الوقود داخل المدن
 الصفحة المحتويات م
 5 .لوبةللتأكد من تقديم كل المستندات المطقائمة تدقيق لمقدمي العطاءات  أ
 6 تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات. ب
 7 المتوقع لإجراء المزايدة حتى إيجار السنة الأوليالجدول الزمني  ج
 10 مقدمة 1
 12 وصف العقار 2
 14 والتقديم اشتراطات دخول المزايدة 3
 15 من يحق له دخول المزايدة 3/1 

 15 لغة العطاء 3/2
 15 مكان تقديم العطاءات 3/3
 15 موعد تقديم العطاءات 3/4
 15 موعد فتح المظاريف 3/5
 16 تقديم العطاء 3/6
 16 كتابة الأسعار 3/7
 16 مدة سريان العطاء 3/8
 16 الضمان 3/9

 17 موعد الإفراج عن الضمان 3/10
 17 مستندات العطاء 3/11 
 18 المستثمر قبل إعداد العطاء واجبات 4
 19 كراسةالالشروط الواردة بدراسة  4/1 

 19 الاستفسار حول بيانات المزايدة 4/2
 19 معاينة العقار 4/3

 20 ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف 5
 21 وتعديل الشروط والمواصفاتالمزايدة إلغاء  5/1 

 21 تأجيل موعد فتح المظاريف 5/2
 21 سحب العطاء 5/3
 21 تعديل العطاء  5/4
 21 فتح المظاريف حضور جلسة 5/5

 

 

 

 كراسة شروط ومواصفات

 محطات الوقود داخل المدن
 

 الصفحة المحتويات م
 22  الموقع  الترسية والتعاقد وتسليم 6
 23 والتعاقد الترسية 6/1 
 23 تسليم الموقع 6/2 
 24 الاشتراطات العامة 7
 25 للموقع الخدماتتوصيل  7/1 

 25 البرنامج الزمني للتنفيذ 7/2
 25 الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقةالحصول على  7/3 
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 25 تنفيذ الأعمال 7/4 
 25 مسئولية الإشراف على التنفيذ 7/5
 26 البلدية في الإشراف على التنفيذالأمانة/حق  7/6
 26 تقرير المكتب الاستشاري 7/7
 26 استخدام العقار للغرض المخصص له 7/8
 26 العقدالتنازل عن التأجير من الباطن أو   7/9

 27 موعد سداد الأجرة السنوية 7/10
 27 إلغاء العقد للمصلحة العامة 7/11
 27 تسليم الموقع للأمانة / للبلدية بعد انتهاء مدة العقد 7/12
 27 أحكام عامة 7/13

 28 الخاصة شتراطاتالا 8
 29 مدة العقد 8/1 

 29 فترة التجهيز والإنشاء 8/2
 29 مباني المحطة 8/3
 29 مضخات الوقود ةيرمعا 8/4
 29 مواقف السيارات 8/5
 29 الصيانة اشتراطات 8/6
 30 الأمنية الاشتراطات 8/7
 30 نظام السعودة 8/8

 30 تركيب أجهزة الصراف الآلي 8/9 
 30 عدم تشغيل المحطة في أوقات الصلاة 8/10 
 30 الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية 8/11 
 

 

 كراسة شروط ومواصفات

 محطات الوقود داخل المدن
 

 الصفحة المحتويات م
 32 اشتراطات الأمن والسلامة 9
 33 الإجراءات الوقائية 9/1 
 33 اللوحات الإرشادية 9/2 
 33 حماية العاملين 9/3 
 33 تدريب العاملين 9/4 
 33 تأمين مستلزمات الإسعاف 9/5 
 33 الالتزام بتعليمات الدفاع المدني 9/6 
 34 المسئولية عن حوادث العمل 9/7 
 36 الفنية الاشتراطات 10
 37 السعودي ودليل اشتراطات البناء كود البناء 10/1 
 37 نسب البناء والارتدادات والمسافات بين عناصر المحطة 10/2 
 38 الاشتراطات المعمارية والإنشائية 10/3 
 38 الشكل العام للمحطة 10/3/1 
 39 خزانات الوقود  10/3/2 
 41 المضخات 10/3/3 
 44 الاشتراطات الكهربائية 10/4 
 44 متطلبات عامة 10/4/1 
 46 الكهربائية المواصفات الفنية 10/4/2 
 52 نظام الوقاية والحماية الكهربائية 10/4/3 
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 53 مولد الكهرباء الاحتياطي 10/4/4 
 53 الاشتراطات الميكانيكية 10/5 
 53 خزان الوقود 10/5/1 
 54 مضخة الوقود 10/5/2 

 56 فوهة تصريف الوقود 10/5/3
 57 و ملحقاتها الأنابيب 10/5/4
 58 معدات إطفاء الحريق 10/5/5

 59 الاشتراطات الصحية 10/6
 62 والجزاءاتالغرامات  11
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 محطات الوقود داخل المدن
 

 

 الصفحة المحتويات م
 64 :المرفقات 12
 65 نموذج العطاء  12/1 

 66 الرسم الكروكي للموقع 12/2
 67 نموذج تسليم العقار 12/3
 68 إقرار المستثمر12/4
 69 نموذج العقد 12/5
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 العطاءاتقائمة تدقيق لمقدمي  .أ
 للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة

 
ئق ات والوثاعلى المستثمر قبل إغلاق الظرف أن يقوم بمراجعة نهائية للتأكد من تقديم كل المستند

مختومعا ( أمعام كعل مسعتند إن كعان مرفقعا  وختومة بخاتمه وذلك بوضعع علامعة  المطلوبة وأنها م
 إذا كان ذلك مطلوبا.

 

 المستند م
 هل
 مرفق؟

 هل مختوم؟

   نموذج العطاء 1

2 
ه توكيل رسمي موثق  إذا قام بالتوقيع على العطعاء ومرفقاتع

 شخص غير مقدم العطاء(
 

 

3 
إثبععات أن المسععئول عععن الشععركة أو وكيلهععا الععذي وقععع علععى 
العطععععاء لديععععه الصععععلاحية للتوقيععععع  فععععي حالععععة الشععععركات 

 والمؤسسات(
 

 

4 
السعععجل التجعععاري  فعععي حالعععة صععورة سعععارية المفععععول معععن 

 الشركات والمؤسسات(
 

 

5 
صورة رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير 

 سعودي
 

 

   صورة الهوية الشخصية   في حالة الأفراد( 6

7 
محطعععات صعععور شعععهادات الخبعععرة الخاصعععة ب نشعععاء وإدارة 

 الوقود
 

 

8 
خطععاب ضععمان مععن بنععك معتمععد لععدد مؤسسععة النقععد العربععي 

 السعودي
 

 

   كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها 9
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 تعريف المفردات الواردة بكراسة .ب
 الشروط والمواصفات

 
 

لموقع معن المسعتثمر بعا اوإدارتهع اوتشعغيله االمراد إقامتهع محطة الوقودهو  ـروع:ــــــــــــــالمشـ
 .المحدد

 .لوقوداالأمانة أو البلدية موقعها، والتي تقام عليها محطة هو أرض تـحدد  :ارـــــــــــــــــــــالعق
تعععزاول نشعععاط إنشعععاء وإدارة وتشعععغيل  مؤسسعععة مرخصعععةهعععو شعععركة أو  مر:  ــــــــــــــالمستث

  .محطات الوقود
 هو شركة أو مؤسسة أو فرد يقدم عرضا  في مزايدة مقدم العطاء:

التنعععافي بعععين المعععوردين تأخعععذ شعععكل مزايعععدة بهعععدف هعععي طريقعععة لإثعععارة  ة:ـــــــــــــالمنافس
الحصعول علععى أعلععى سعععر، ويتبعهععا الجهععاز البلععدي عنععد تععأجير العقععارات 

 والأنشطة

 كراسة الشروط والمواصفات الكراســــــــــة:

  

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزايدة  .ج
 حتى بداية سريان العقد ودفع الإيجار

 

 التاريخ كيفية تحديد التــــــاريخ انــــالبيــــــــــــــــــــــــــ
 كما موضح بالاعلان  التاريخ الذي تم فيه النشر تاريخ الإعلان

 كما موضح بالاعلان كما هو محدد في الإعلان آخر ميعاد لتقديم العطاءات
 بالاعلانكما موضح  كما هو محدد في الإعلان موعد فتح المظاريف
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  تحدده الأمانة/ البلدية إعلان نتيجة المزايدة 
  تحدده الأمانة/ البلدية موعد الإخطار بالترسية

تاريخ توقيع العقد لمن ترسو 

 عليه المزايدة

خععلال خمسععة عشععر يومععا  مععن تععاريخ 

إشععععععععار الأمانة/البلديعععععععة للمسعععععععتثمر 

بمراجعتهععا، فعع ن لععم يراجععع يرسععل لععه 

مهلععة إضععافية إشعععار نهععائي، ويعطععي 

 .خمسة عشر يوما  

 

  خلال شهر من توقيع العقد تاريخ تسليم العقار
مععععن تععععاريخ تسععععليم العقععععار بموجععععب  بداية سريان مدة العقد

محضععععر تسععععليم موقععععع مععععن الأمانععععة/ 

، وإذا لععم يععتم توقيععع البلديععة والمسععتثمر

محضععر تسععليم العقععار  المسععتثمر علععى

يععععتم إشعععععاره خطيععععا  وتحسععععب بدايععععة 

 سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.

 

  عند توقيع العقد موعد سداد أجرة السنة الأولي
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 مقـــدمة  .1
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 دمةـــــــــــــمق .1
 

 
منصعة فعرا الالكترونيعة عامعة ععن طريعق  في طرح مزايعدة   محافظة العويقيلة  ترغب أمانة / بلدية

روط المبينعة فعي كراسعة الشعوفعق التفاصعيل  محطة وقودمخصص لإقامة  موقعبين المستثمرين لتأجير 
راعاتهعا والمواصفات المرفقة ، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطعة بهعا و وم

 عند تقديم عطاءاتهم لهذه المزايدة .
اطات لعى الاشعترعوتهيب الأمانة / البلدية بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة للكراسات للتعرف 

طعاء ن تقعديم عمعنية ، والجوانب القانونية للعقد ، والتزامات المستثمر ، بما يمكنعه والمواصفات الف
 فهامدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة ، ويحقق للأمانة / البلدية أهدا

غبين فعي البلدية بالرد على أيعة استفسعارات أو استيضعاحات معن المسعتثمرين العرا الأمانة/ وترحب
 لتالية:اللمستثمرين تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات ب حدد الطرق يدة ، ويمكن دخول المزا

 :مكتوبا بالأمانة/بالبلدية وتقديم الاستفسار المذكورة أدناهلتوجه إلى الإدارة ا .1
 تنمية الاستثمارإدارة:    
 0146690800تليفون: 

 0146690801فاكي:   أو على .2
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  وصف العقـــار .2
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 ارــــــصف العقو .2
 
 محطة محروقات النشاط

  فئة النشاط

  مكونات النشاط

 / حي الورود الحي   محافظة العويقيلة  ( المدينة ارـع العقـــموق

   الشارع

 7م /رقم العقار س 544101000497  رقم المخطط

 عقارـالــدود ح

 

 م 180 بطول م 18طريق بعرض  شمالا  :

 34+  156 بطول م 30طريق بعرض جنوبا  :

 -- بطول م 30طريق بعرض  شرقا  :

 66 بطول م 18طريق بعرض  غربا  :

 أرض فضاء نوع العقار

 2م 6278 مساحة الأرض

  مساحة المباني

  عدد الأدوار

  نوع البناء

 : الخدمات بالعقار

 

 

 : بيانات أخرد
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 كراسة شروط ومواصفات 
 محطات الوقود داخل المدن

 

   

  اشتراطات دخول المزايدة والتقديم  .3
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 شتراطات دخول المزايدة والتقديما .3
 

 المزايدة: من يحق له دخول 3/1
 خبعرة فعيم لعديه السععوديين العذينلمسعتثمرين السععوديين وغيعر للأفراد وا يحق  3/1/1

ين الممنعوعهعذه المزايعدة. معا ععدا  يالتقعدم فع محطات الوقعودمجال إنشاء وإدارة 
ويحعق ن التعامعل، معدة المنعع مع يحتعى تنتهع يأو بحكعم قضعائمن التعامعل نظامعا 
تأخرون ي، أو كانوا ممن مستحقات متأخرة عليهم الذين استبعاد للأمانة أو البلدية
بععععد رفعهعععا لعععوزير الشعععئون البلديعععة والقرويعععة  موععععدها ععععنفعععي سعععداد الأجعععرة 
  .استبعادهوالموافقة على 

 . يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي 3/1/2

 لغة العطاء: 3/2
علعى فاللغعة الرسعمية فعي المملكعة العربيعة السععودية  اللغعة العربيعة هعي كانع لما  3/2/1

وع، بمعا الالتزام بالتعامل بها في جميعع المكاتبعات المتعلقعة بهعذا المشعر المستثمر
فععي ذلعععك العطعععاء، وجميعععع مرفقاتعععه، وبياناتعععه، ويسعععتثنى معععن ذلعععك الكتالوجعععات  
 ة.الخاصة بالمعدات والأدوات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الانجليزي

يعق للغعة العربيعة ععن طرفي حال التقدم بمستند بأي لغة أخرد يتم ترجمتعه إلعى ا 3/2/2
 من خلال مكتب ترجمة معتمد، ويعتبر النص العربي هو المعول عليعه المستثمر

 في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

 مكان تقديم العطاءات : 3/3

ثمار  علعي البوابعة الالكترونيعة لمنصعة  فعرا( اسعتتقُدم العطعاءات علعى النمعاذج الأصعلية  3/4

 تقديم العطاءات: موعد.
لموافعق يعوم الثلاثعاء ا الساعة الواحعدة ههعرا  معن في موعد أقصاه  يجب أن تقدم العطاءات

ء يعرد عطا أيولن يقبل  و هـ1447  /   01/   19الموافق      م2025/       07/      14
 الموعد ، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.هذا  بعد 
 
 

 موعد فتح المظاريف : 3/5
 وميالموافق    (   ههرا 1   الساعة لاثنين يوم المظاريف هو الموعد المحدد لفتح ا

 ة.ميلادي     م2025/       07/      15الموافق    هجرية  هـ1447  /   01/   20  

 العطاء: تقديم 3/6
و أاسعتيفاء نمعوذج العطعاء المرفعق بالدقعة اللازمعة، وذلعك طباععة  المستثمرعلى  3/7/1

روط كتابععة بالمععداد، والالتععزام التععام بمععا تقضععى بععه البنععود الععواردة بكراسععة الشعع
 ا.والمواصفات وملحقاته

نفسععه، أو  المسععتثمريجععب تععرقيم صععفحات العطععاء ومرفقاتععه والتوقيععع عليهععا مععن  3/7/2
 خاتمه.ا بهالشخص المفوض من قبله، وكذلك ختم

مععن  اوإذا قععدم العطععاء مععن شععخص مفععوض يجععب إرفععاق أصععل التفععوي  مصععدق
 أو مصحوبا بوكالة شرعية. ،الغرفة التجارية

العطاء داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخعارج اسعم  يقدم 3/7/3
 ، وعنوانه، وأرقام هواتفه، ورقم الفاكي.المستثمرالمزايدة، واسم 

 الأسعار: كتابة 3/7
 : يعند إعداد عطائه أن يراعى ما يل المستثمريجب على 
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وز أن يقدم السعر بالعطاء وفقا  لمتطلبات كراسة الشعروط والمواصعفات، ولا يجع 3/9/1
نعود بنعد معن ب يتحفظ عليهعا، أو القيعام بشعطب أ يتعديل، أو إبداء أ يله إجراء أ

 المزايدة أو مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف لذلك.
 .يالسعود بالريالالعطاء أرقاما  وكتابة  حروفا (  يالأسعار فتدون  3/9/2
 فععيتصععحيح أو تعععديل  وأيالكشععط، أو المحععو، أو الطمععي،  للمسععتثمرلا يجععوز  3/9/3

 عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بعالحروف والأرقعام، والتوقيعع عليعه
 وختمه.

 العطاء:مدة سريان  3/8
 /مانعة للأ، والمظعاريفيوما  من التاريخ المحدد لفعتح يوما ( تسعون 90مدة سريان العطاء  

نافعذ  طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتض  الضرورة ذلك، ويبقعى العطعاء يلبلدية الحق فا
 المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وق  تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

 الضمان: 3/9
شعكل  يسعنة واحعدة، ويقعدم فعيجب أن يقُدم مع العطاء ضمان يعادل قيمعة إيجعار  3/9/1

، وأن يكعون يالسععود يخطاب ضمان من بنعك معتمعد لعدد مؤسسعة النقعد العربع
 غير مشروط، وغيعر قابعل لغلغعاء، وأن يكعون واجعب العدفع عنعد أول طلعب معن

ون كمعا يجعب أن يكعن الحاجعة إلعى إنعذار أو حكعم قضعائي، البلديعة، دو الأمانة أو
ععن سعتة أشعهر معن تعاريخ آخعر موععد لتقعديم خطاب الضمان ساريا  لمدة لا تقل 
 .العطاء، وقابلا  للتمديد عند الحاجة

بعه يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان ، أو تكعون قيمعة الضعمان  3/9/2
أقععل مععن قيمععة إيجععار سععنة واحععدة، أو يكععون  خطععاب الضععمان  مقععدما بغيععر اسععم 

 .بعاد، وليي للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستالمستثمر

 موعد الإفراج عن الضمان: 3/10
،ويرد لأصععحاب المزايععدةفععور البعع  فععي  مقبولععةيععرد الضععمان لأصععحاب العطععاءات غيععر ال

 صدور قرار الترسية.بعد  العطاءات المقبولة

 العطاء:مستندات  3/11
 ذكره:استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد  المستثمريجب على 

 ، أو ممعن يفوضعه لعذلك، ومختومعا  المسعتثمرنموذج العطاء والتوقيعع عليعه معن  3/11/1
 تاريخ التوقيع. إثبات، مع بختمه

إذا قععام وذلععك ، ، أو وكالععة شععرعيةالتجاريععةالغرفععة مععن  اموثقعع يتوكيععل رسععم 3/11/2
 .المستثمرومرفقاته شخص غير بالتوقيع على العطاء 

شععركة يجععب إرفععاق مععا يثبعع  أن المسععئول عععن الشععركة أو  المسععتثمروإذا كععان 
وقععع علععى العطععاء ومرفقاتععه لديععه الصععلاحية للتوقيععع نيابععة عععن  يوكيلهععا الععذ
 .الشركة

  .يصورة سارية المفعول من السجل التجار 3/11/3
 صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي. 3/11/4
 فردا.صورة الهوية الشخصية إذا كان المتقدم  3/11/5
ي  وطبقععا السعععود يخطععاب ضععمان مععن بنععك معتمععد لععدد مؤسسععة النقععد العربعع 3/11/6

 .أعلاه( 3/9للشروط الواردة في البند 
ديعة البل /مختومة بختم الأمانعةال اوملحقاته كراسة الشروط ومواصفات المنافسة 3/11/7

 تثمرالمسعتأكيدا  لالتعزام ، موقعا عليها من المستثمر ومختومة بختمه،  يالرسم
تعم شعراء كراسعة  يالمطلق بما ورد بها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذ

 الشروط والمواصفات بموجبه.
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 واجبات المستثمر قبل إعداد العرض .4

 

 
 دراسة الشروط الواردة بالكراسة: 4/1

 ودقيقععة،وافيعة  العواردة دراسععة الشعروط والمواصععفات بنعود كراسععة دراسععة المسعتثمرعلعى 
طعي وإعداد العرض وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وععدم الالتعزام بعذلك يع

 .في استبعاد العطاء ةالبلدي /للأمانة الحق 
 

 المزايدة:الاستفسار حول بيانات   4/2
 المسعععتثمربنعععد معععن بنعععود المزايعععدة، يجعععب علعععى  أيحالعععة غمعععوض أو ععععدم وضعععوح  يفععع

طائععه، للحصععول علعى الإيضععاح الععلازم قبععل تقديمععه لعالبلديععة خطيععا  الأمانة/الاستفسعار مععن 
قوم توسعالمحعدد لتقعديم العطعاءات،  النهعائيمعن التعاريخ  أيعام ةوذلك بمعدة لا تقعل ععن عشعر

بععععالرد علععععى الاستفسععععارات كتابععععة لكععععل مععععن اشععععترد كراسععععة الشععععروط  الأمانة/البلديععععة
ل ، ولعن يععوظعاريفأيام قبل الموعد المحدد لفعتح الم خمسةفي موعد أقصاه  والمواصفات

 على أية استفسارات أو إجابات شفوية.
 

 العقار:معاينة   4/3
وفعق  العة،للجهبمعاينعة العقعار معاينعة تامعة نافيعة وقبل تقديم عطائه أن يقعوم  المستثمرعلى 
قعد  تثمرالمسع. ويعتبعر السعائدة بعه وضعاعالأالمعتمدة، وأن يتعرف تعرفا  تامعا  علعى  الحدود

تجعاج استوفى هذا الشعرط بمجعرد تقدمعه بعطائعه، بحيعح لا يحعق لعه لاحقعا  الادععاء أو الاح
  .العقار والأعمال المتعلقة بهبأية جهالة بخصوا  
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 للبلدية وللمستثمر ما يحق  للأمانة/ .5

 ظاريففتح الم ل وأثناءقب
   

 



 المملكة العربية الســــعودية 
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  

 كراسة شروط ومواصفات
 67من  21الصفحة  محطات الوقود داخل المدن

 

  للبلدية وللمستثمر ما يحق للأمانة/ .5

 ظاريفقبل وأثناء فتح الم

 
 والمواصفات:إلغاء المزايدة وتعديل الشروط  5/1

 لمظعاريفاإلغاء المزايدة قبل فتح  بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية للبلدية للأمانة/يجوز 
 يأإذا اقتض  المصلحة العامة ذلك. ويحعق لهعا الإضعافة أو الحعذف أو التععديل لمضعمون 

بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطعار إلعى جميعع الشعركات 
ف قام  بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلعك قبعل فعتح المظعاري يأو المؤسسات الت

زء ، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطعار الشعركات أو المؤسسعات بعه جع
 لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزما  لجميع المتنافسين.

 تأجيل موعد فتح المظاريف : 5/2
 ذلعك للبلدية تأجيل تاريخ وموعد فتح المظعاريف إذا معا دعع  الضعرورة إلعى للأمانة/يحق 

طر البلديعة سعتخ نعة/االأم، وإذا تعم ذلعك فع ن ذلعك قبعل موععد فعتح المظعاريفعلى أن يكون 
 العطاءات بالتأجيل كتابة. مقدميجميع 

 سحب العطاء : 5/3
 لا يحق للمستثمر سحب عطاه قبل فتح المظاريف

  العطاء:تعديل  5/4
معن  دععاءإ أيلعن يلتفع  إلعى و، تقديمعهفي عطائه بععد تعديل  أي إجراء للمستثمرلا يجوز 
 .بعد تقديمه عطائه  فيخطأ وجودالعطاء بصاحب 

 حضور جلسة فتح المظاريف : 5/5
الموععد المحعدد ، ويجعب أن  يأو مندوبعه حضعور جلسعة فعتح المظعاريف فع للمسعتثمريحق 

سعععودي  يكععون منععدوب الشععركة أو المؤسسععة المفععوض لحضععور جلسععة فععتح المظععاريف
لمؤسسعة مصعدقا معن أو امصحوبا  بوكالعة شعرعية أو تفعوي  معن معدير الشعركة  الجنسية،
 ضر الجلسة.جاريةوولا يحق الاعتراض لمن لم يحالغرفة الت
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 الترسية والتعاقد وتسليم الموقع .6

 

 
 :والتعاقد الترسية  6/1

بععععد أن تسعععتكمل لجنعععة فعععتح المظعععاريف إجراءاتهعععا تقعععدم الععععروض إلعععى لجنعععة  6/1/1
 بما تراه.وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية ، الاستثمار لدراستها 

ى ترسعية المزايعدة علعبععد أخعذ موافقعة صعاحب الصعلاحية يجوز للأمانة/ للبلديعة  6/1/2
لعم صاحب العطاء الثاني بنفي قيمة العطاء الأول، الذي رس  عليعه المزايعدة، و

 يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.
ة؛ يتم إخطار من رس  عليه المزايدة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الترسي 6/1/3

ل خمسعة عشعر يومعا  معن تعاريخ الإخطعار لاسعتكمالمراجعة الأمانة/البلدية خعلال 
الإجراءات، وإذا لم يراجعع خعلال هعذه المعدة، يرسعل لعه إخطعار نهعائي، ويعطعى 

د لبلديعة بععامهلة خمسة عشر يوما  أخرد، وفى حالة تخلفه ععن مراجععة الأمانة/
 المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان.

 
 الموقع: تسليم 6/2

 تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطعرفين، وذلعك بععديتم  6/2/1
لعك، ذتوقيع العقد مباشرة ما لم يكعن هنعاع ععائق لعدد الأمانة/البلديعة يحعول دون 
 د.وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واح

لموقععع تقععوم البلديععة فععي حععال تععأخر المسععتثمر عععن التوقيععع علععى محضععر تسععلم ا 6/2/2
خ وتحسب بداية مدة العقد من تعاري،  ب رسال إشعار خطى للمستثمر على عنوانه

 .الإشعار
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 الاشتراطات العامة .7

 
 للموقع: الخدماتتوصيل  7/1

...  ـ هعاتف ـ صعرف صعحي ـ ميعاه ـ  كهربعاء للموقعع الخعدماتيتولى المسعتثمر توصعيل 
علعى على مسئوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسعوم المرتبطعة بعذلك، و وغيرها(

 .ت الصلةالجهات ذابالبلدية ومع  بالأمانة/ذلك مع الإدارة المعنية  فيالمستثمر أن ينسق 

 للتنفيذ: الزمنيالبرنامج  7/2
ختلفععة مراحعل المللبلديععة برنامجعا  زمنيععا  للتنفيعذ، متضععمنا  الللأمانة/يلتعزم المسععتثمر أن يقعدم 

  والتشغيل.لغنشاء 

 العلاقة :الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات  7/3
يص معن الحصعول علعى الموافقعات والتعراخ المشروع قبليلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ 

 البلدية والجهات الأخرد ذات العلاقة.الأمانة/

 تنفيذ الأعمال: 7/4
 الوسعابقة أعمع إلعى مقعاول لديعه خبعرة المشروعإنشاء مهمة  أن يسندالمستثمر  يجب على 

ابقة شعهادات الخبعرة السع أن يقعدم المسعتثمر  يجعب علعى ، كمعا الأنشعطةي تنفيعذ مثعل هعذه ف
 .بها ن تأديته للأعمال التي التزمللمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثب  حس

 : لدى المستثمر على التنفيذمسئولية الإشراف  7/5
مكتعععب هندسعععي مهمعععة الإشعععراف علعععى التنفيعععذ إلعععى  يسعععند المسعععتثمريجعععب أن  7/5/1

معن  ويتم اعتمعاد هعذا العقعد الشأن،بهذا  معه عقداوأن يحرر  معتمد،استشاري 
لعلازم ا المستثمر التعرخيصوذلك قبل تسليم  ، الجهة المختصة بالأمانة/ البلدية

  .لإقامة المشروع
يكون من واجبات المكتعب الهندسعي الاستشعاري التعي يجعب أن يتضعمنها العقعد  7/5/2

 يلي:ما 
  توديتم بمسلأداء من أن ا التأكدالمشروع وجميع مراحل لمراقبة التنفيذ 

 الجودة المطلوب.
 مخططات التأكد من أن الأعمال التنفيذية التي يقوم بها المقاول مطابقة لل

للأحكعععام والاشعععتراطات العععواردة ، والتنفيذيعععة والرسعععومات التفصعععيلية 
  .بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم

 ،اعتماد جميع المواد والأدوات والأجهزة قبعل اسعتخدامها فعي المشعروع 
 منها.وإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم 

 تخدمة التأكد من سلامة التنفيذ ومطابقة المواد  والأدوات والأجهزة المس
للعينعععات المعتمعععدة، والتأكعععد معععن صعععحة اسعععتخدامها طبقعععا للمواصعععفات 

 نية.والأصول الف
 إبلاغ الأمانة/ البلدية بموجب إشعار كتابي ععن أي مخالفعات تحعدث فعي 

 حينها.
 ث أثناء التنفيذ.تحمل تبعية أي مخالفات قد تحد 

 الإشراف: فيالبلدية الأمانة/حق  7/6
تأكد معن الإشراف على التنفيذ بجميع مراحله لل فيللبلدية الحق الكامل  للأمانة/ 7/6/1

 التعععزام المسعععتثمر بالتنفيعععذ طبقعععا  للاشعععتراطات والمواصعععفات العععواردة بكراسعععة
 الشروط والمواصفات.

غييعععر فيمعععا يتعلعععق بعععأوامر الت البلديعععة/يلتعععزم المسعععتثمر بتلبيعععة متطلبعععات الأمانة 7/6/2
 والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفا  للشروط والمواصفات.
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ععد بإلا تصاميم الفي  يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة لا  7/6/3
 /للأمانةم لبلدية، وفى حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدالأمانة/اموافقة 

 للبلدية مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول علعى الموافقعة
 الخطية والترخيص اللازم.

 تشاري:تقرير المكتب الاس 7/7
شرف على تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم الاستشاري الم بعد الانتهاء من

ه تقعوم وبنعاء عليعبخطاب رسعمي ععن طريعق المسعتثمر،  البلدية /التنفيذ تقريرا إلى الأمانة 
ب البلديعة، ومنعدوب معن المكتعب الهندسعي، ومنععدو /مكونعة معن : منعدوب معن الأمانععة لجنعة

صععفات الععدفاع المععدني ، تكععون مهمتهععا التأكععد مععن سععلامة التنفيععذ ومطابقتععه للشععروط والموا
بلائحعععة محطعععات الوقعععود والغسعععيل والتشعععحيم، بكراسعععة الشعععروط والمواصعععفات والععواردة 

 وإعداد تقرير بذلك.

 استخدام العقار للغرض المخصص له : 7/8
 يإععلان المزايعدة، وأ يلمستثمر استخدام العقار لغيعر الغعرض المخصعص لعه فعلا يجوز ل

  .مخالفة لذلك يترتب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر

 العقد:التأجير من الباطن أو التنازل عن  7/9
الحصعول د تأجير العقار أو جزء منه، ولا التنازل عن العقعد للغيعر إلا بعع للمستثمرلا يحق 

لععى عو الععرف  بنععاء والتععي يحععق لهععا الموافقععة أ البلديععة، الأمانععة/علععى موافقععة خطيععة مععن 
 نفي شروط المستثمر الأصلي.المتنازل له  على أن تنطبق علىتقديرها 

 
 
 

 موعد سداد الأجرة السنوية: 7/10
ي داد فعتسدد أجعرة السعنة الأولعى عنعد توقيعع العقعد، وفعي حالعة ععدم  التعزام المسعتثمر بالسع
 يجععارإالموعععد المععذكور يععتم مصععادرة الضععمان البنكععي المقععدم مععن المسععتثمر، أمـــــــــععـا 

ن بدايعة في بداية كل سنة إيجاريعة، وبحعد أقصعى عشعرة أيعام مع السنوات التالية، فيتم سداده
 السنة الإيجارية.

 إلغاء العقد للمصلحة العامة: 7/11
مسعتثمر وفعي هعذه الحالعة يعتم تععوي  الالبلدية فسخ العقعد للمصعلحة العامعة، /يحق للأمانة 

لعقعد اخ إلغعاء ية المتبقية من تعاريبالموقع ، وإعادة القيمة الإيجار عن قيمة المنشآت المقامة
 إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية. 

 :لبلدية بعد انتهاء مدة العقدل /للأمانة تسليم الموقع  7/12
حضعوره د لمسعتثمر بموععب شععار االبلديعة /الأمانعة  بثلاثعة أشعهر تقعومانتهاء مدة العقد  قبل
ر بعذلك، وفي حالة عدم حضوره يتم استلام الموقع غيابيا، وإشععار المسعتثم ،لموقعاتسليم ل

 البلدية.  /والتحفظ على ما به دون أدنى مسئولية على الأمانة 

 عامة:أحكام  7/13
لعك مالعطاء المتعلقة بهذه المزايدة هي  والمخططات ووثائقجميع المستندات  7/13/1

 بمجرد تقديمها. للبلدية /للأمانة
 التقويم الهجري هو المعمول به في العقد. 7/13/2
 البلديععة بععالتعوي  عمععاالأمانععة/ لععيي لمقععدم العطععاء الحععق فععي الرجععوع إلععى  7/13/3

 تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله. 
فيذيعة تخضع هعذه المزايعدة للائحعة التصعرف بالعقعارات البلديعة وتعليماتهعا التن 7/13/4

 فععععععي 38313/ب/3الكععععععريم رقععععععم  السععععععاميالصععععععادرة بموجععععععب الأمععععععر 
  .هـ24/9/1423
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 الاشتراطات الخاصة .8

 
 العقد:مدة  8/1

ار معن تبدأ من تاريخ تسعلم المسعتثمر للعقعسنة (   خمسة وعشرون سنة (   25  مدة العقد 
  .البلديةالأمانة/

 والإنشاء:فترة التجهيز  8/2
معععععن معععععدة العقعععععد للتجهيعععععز  ( خمسة بالمائة   ( %5 فترة  يمنح المستثمر 
 يالبدء فعوفى حالة عدم قيام المستثمر ب ون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة،والإنشاء، وتك

 قد.تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز والإنشاء يتم فسخ الع
 :مباني المحطة 8/3

 يجب أن يتوافر بمباني المحطة ما يلي: 8/3/1
  للحراسةتخصيص غرفة واحدة فقط. 
  وأخرد خاصعة بالنسعاء، ومصعدر  بالرجال،دورتي مياه واحدة خاصة

  ، ومصلىلمياه الشرب
 المحطةسكن للعاملين داخل بلا يسمح  8/3/2

 معايرة مضخات الوقود: 8/4
 بتعأمين جهعاز مععايرة مضعخات الوقعود، والرجعوع إلعى الجهعات المختصعة يتعهد المستثمر

؛  قبل تشغيل الطلمبعات؛ لكعي تتعاح الفرصعة لمفتشعي المععايرة بالكشعف ععن هعذه الطلمبعات
ععايرة متم تللتأكد من أنها تعمل بصورة سليمة ، ولن يمنح المستثمر رخصة التشغيل ما لم 

 الطلمبات.
 مواقف السيارات : 8/5

 ات يتناسعب معع فئعة المحطعة،سعيارللقعف اموتوفير ععدد معن بتثمر يلتزم المس 8/5/1
 وطبقا لما تحدده لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم.

تها التعي ترتعاد المحطعة أو تسعتفيد معن خعدما يمنع منعا باتعا وقعوف السعيارات  8/5/2
 .بجانب الشوارع الفرعية المحيطة بالموقع

 الصيانة:اشتراطات  8/6
إجراء فحوصعات شعهرية واختبعارات دوريعة  كعل ثلاثعة يجب على المستثمر  8/6/1

ولجميعععع المععععدات والتركيبعععات الكهربائيعععة والميكانيكيعععة،  للمحطعععة، أشعععهر(
وكععذلك لجميععع وسععائل السععلامة ومعععدات الإطفاء،وإصععلاح العطععل أو الخلععل 

 .فورا
بتخصعععيص سعععجل تعععدون فيعععه جميعععع الفحوصعععات الشعععهرية المسعععتثمر  يلتعععزم 8/6/2

 والاختبععارات الدوريععة لمعععدات السععلامة وأجهععزة الإطفععاء،و صععيانة المبنععى 
جل في والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بالس

 الجهات الرقابية.صرف تإدارة المحطة؛ ليكون في جميع الأوقات تح  
ن بتجميع الزيعوت والشعحوم المتخلفعة ععن السعيارات فعي أمعاكالمستثمر  يلتزم 8/6/3

خاصعععة، ثعععم تنقعععل وتعععدفن خعععارج البلعععدة فعععي حفعععر خاصعععة بعععذلك تحعععددها 
 .مانة/البلدية المعنية الأ

ت إجعراء الصعيانة العامعة لجميعع المرافعق بمعا فيهعا دوراعلى المستثمر يجب  8/6/4
نفايات لتخلص من الوا المحطة،مرافق  العامة لجميعالمياه، والعناية بالنظافة 

 أولا بأول بطريقة صحية وسليمة حفاها على الصحة العامة.
 الأمنية:الاشتراطات  8/7

يجب تركيب أمشاط تفجير الإطارات بمنطقة الدخول للمحطة بحيح لا يمكعن  8/7/1
 .الخروج من المنطقة التي يدخل منها 
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إقامععة مطبععات صععناعية قبععل بوابععة الخععروج وإقامععة بوابععة وكشععك لمراقععب  8/7/2
 المحطة ويكون لديه اتصال مباشر مع عمال المحطة.

 نصب كاميرات  ذات دوائر تليفزيونية مغلقة وربطها بأقرب مركز شرطة. 8/7/3
تعمععععل  أمكععععن،مععععا  اسععععتخدام بطاقععععات ممغنطععععة خاصععععة بمضععععخات الوقععععود 8/7/4

فعععةو بأثمعععان مختل البطاقعععات للعمعععلاء وتبعععاع هعععذهلتعبئعععة الوقعععود،  اأوتوماتيكيععع
 ول به في البنوع. وربطها آليا كما هو معم

ت مختلفععة للحععد مععن مععا أمكععن يجععب عمععل شععيكات خاصععة ببيععع الوقععود بفئععا 8/7/5
نععاء علععى العمععال بعععدم حمععل مبععالي ماليععة كبيععرة أث ه، والتنبيععاسععتخدام النقععود
  .تأديتهم للعمل

 نظام السعودة: 8/8
هعـ الخعاا  15/4/1426/م/س فعي  64914يلتزم المستثمر بتطبيعق القعرار العوزاري رقعم

ة تعيععين السعععوديين بالمؤسسععات الخاصععة، علععى أن تسععند إلععيهم الوهععائف الإشععرافيبنظععام 
 بالمحطة.

 تركيب أجهزة الصراف الآلي: 8/9
يمكععن السععماح بتركيععب أجهععزة الصععراف الآلععي بالمحطععة عنععد الطلععب مععع مراعععاة أسععي 

 التخطيط ومتطلبات السلامة ، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
 :المحطة في أوقات الصلاةعدم تشغيل  8/10

داخل أمعام المع بتزويعد المحطعة بحعواجز معن السلاسعل أو المواسعير الرافععةيلتزم المستثمر 
 .ليتم قفلها في أوقات الصلاة.

 الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية: 8/11
محطععة دراسعة للتعأثيرات المروريععة الناتجعة عععن إقامعة  جراءيجعب علعى المسععتثمر القيعام بعع 

 ، وذلك من خلال أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لدد الأمانة/ البلدية. الوقود
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 شتراطات الأمن والسلامةا .9
 

 الإجراءات الوقائية : 9/1
 يلتزم المستثمر بما يلي:

 اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمعة لمنعع وقعوع أضعرار أو حعوادث 9/1/1
تصعععيب الأشعععخاا، أو الأعمعععال، أو الممتلكعععات العامعععة والخاصعععة، وععععدم 

 للمحطة.إحداث ضوضاء للمجاورين 
 إلعععى وسعععائلتزويعععد المحطعععة بنظعععام إنعععذار مناسعععب ضعععد الحريعععق بالإضعععافة  9/1/2

 استدعاء فرق الإطفاء، ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني.
إخععلاء المحطععة وإيقععاف المضععخات وعععدم السععماح لأي سععيارة بععدخولها أثنععاء  9/1/3

 تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود.
 اللوحات الإرشادية: 9/2

وضععع لوحععات إرشععادية تبععين أمععاكن ومصععادر الخطععر، والتعليمععات الواجععب اتباعهععا فععي 
حالة حدوثعه، وكعذلك وضعع لوحعات فعي أمعاكن بعارزة يعدون عليهعا أرقعام هواتعف العدفاع 

 المدني وخدمات الطوارئ.
 حماية العاملين: 9/3

تزويعععد الععععاملين بمععععدات الحمايعععة الشخصعععية مثعععل: القفعععازات، وأحذيعععة الأمعععان، يجعععب 
طعة كتابعة اسعم المح ع، معوالملابي التي تتناسب مع طبيعة العمل، وأن تكون بزي موحعد

 عليها، كما يراعى عدم استخدام ملابي فضفاضة أو ممزقة أو ملوثة بالوقود.
 تدريب العاملين: 9/4

 تدريب عمال المحطة علعى كيفيعة اسعتخدام طفايعات الحريعق، ومعا يجعب اتباععه فعي حالعة
رئ، وكععذلك التععدريب علععى الاسععتخدام المععأمون للمضععخات نشععوب حريععق أو حالععة طععوا

ي والمعدات الأخرد، وعلى كيفية منعع حعدوث الأخطعار، وكيفيعة تشعغيل نظعام الإنعذار فع
 حالة الطوارئ.

 تأمين مستلزمات الإسعاف: 9/5
أولية مجهز لعلاج الجروح البسيطة، معع ضعرورة تعدريب  صندوق إسعافاتتوفير يجب 

 الإسعافات.القيام بمثل هذه شخص واحد على الأقل على 
 الالتزام بتعليمات الدفاع المدني: 9/6

دني ومعا الالتعزام باشعتراطات السعلامة والوقايعة الصعادرة معن المديريعة العامعة للعدفاع المع
 يستجد عليها من تعديلات

 
 
 
 

 المسئولية عن حوادث العمل: 9/7
قد  يوإصابات العمل، التيكون المستثمر مسئولا  مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، 

مععن العمععال والمععوهفين أثنعاء قيععامهم بالعمععل، أو تلحععق بالمععارة أو المركبععات،  يتلحعق بععأ
ويتحمل وحده كافة التعويضات  نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل،

 ذلك.الأمانة/البلدية أدنى مسئولية عن  تكاليف أخرد، وليي على يوالمطالبات، أو أ
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 ةتراطات الفنيالاش .10

 
 

 البناء:كود البناء السعودي ودليل اشتراطات  10/1
قعه، يجب على المستثمر مراعاة جميع الاشتراطات العواردة بكعود البنعاء السععودي وملاح
ق يمعا يتعلعوكذلك جميع الشروط الواردة بدليل اشتراطات وأنظمة البنعاء بالأمانة/البلديعة ف

 بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.
 

 :ادات والمسافات بين عناصر المحطةوالارتدنسب البناء  10/2
لعك الحد الأعلى لنسعب البنعاء المسعموح بهعا معن المسعاحة الكليعة للموقعع  وذ 10/2/1

% وتشععتمل علععى 10بخععلاف المبععاني المخصصععة لخدمععة السععيارات( هععو 
 مكتب الإدارة والخدمات المسموح ب قامتها بالمحطة.

 التالي:يجب أن يلتزم المستثمر بالبيانات الواردة بالجدول  10/2/2
 

 ( أبعاد خزانات الوقود والمضخات عن بع  المعالم الرئيسية1  جدول رقم
   

 المسافة بالمتر البيـــــــــان م
الحععد الأدنععى لأقععرب نقطععة بععين خزانععات الوقععود وبععين مضععخات  1

 البنزين أو الديزل
10 

 5 لارتداد خزانات الوقود عن حدود الجارالحد الأدنى  2
الحعععد الأدنعععى للمسعععافة الفاصعععلة بعععين خزانعععات الوقعععود والمبعععاني  3

 الخاصة بالمحطة
4 

 5 الحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن الشارع الرئيسي 4
 5 الحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن الشارع الفرعي 5
 3 المحطة عن حدود الجارالحد الأدنى لارتداد مباني  6
ي الحد الأدنى للبعد الصافي بين أرصفة مضخات البنعزين والمبعان 7

 الخاصة بالمحطة
6 

 10 الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنزين ومضخات الديزل 8
 8 الحد الأدنى لعرض مدخل أو مخرج السيارات بالمحطة 9
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 والإنشائية:الاشتراطات المعمارية  10/3
 العام للمحطة:الشكل  10/3/1

 وتراعى فيه الاشتراطات المعمارية والإنشائية التالية: 
، طعععابع معمعععاري مميعععز أن يكعععون التصعععميم الععععام للمحطعععة ذا 10/3/1/1

ة وتؤخذ موافقة الجهعة التابععة لعوزارة الشعئون البلديعة والقرويع
وفعي  ،على التصميم ونوعية المعواد المسعتخدمة فعي التشعطيب

ديد فتغلعف بصعاج ثعم تعدهن حالة كون أعمدة المظلات من الح
باللون المناسب مع عمل سقف مستعار للمظلعة معن معادة غيعر 
قابلعة للاشععتعال، أمعا المظععلات مععن الخرسعانة المسععلحة فتكععون 

 .الأمانة أو البلديةحسب التصميم المعتمد من 
تكععون مععواد الإنشععاء جمعيهععا غيععر قابلععة للاشععتعال ومقاومععة  10/3/1/2

ة السعععودية مععع تكسععية للحريععق ومطابقععة للمواصععفات القياسععي
الواجهععات والأسععطح بمععواد غيععر قابلععة لامتصععاا الزيععوت 

 وسهلة التنظيف.
تنسيق الموقع بحيعح يشعتمل علعى منعاطق خضعراء وأحعواض  10/3/1/3

زهعور بشعكل جميععل معع تهيئععة أمعاكن اسععتراحة للزبعائن تكععون 
 مظللة ومزروعة.

الاعتناء والاهتمام ب ههار مداخل ومخعارج المحطعات بوضعع  10/3/1/4
المضععيئة التععي تحععدد الععدخول والخععروج والاهتمععام اللوحععات 

 بالمظهر الجمالي العام للمحطة.
يجب تنظيم المداخل والمخارج بطريقة تحد من التعارض معع  10/3/1/5

ر معن معدخل ومخعرج علعى نفعي حركة السعير ولا يسعمح بعأكث
مععع  -عععدا إذا كععان الموقععع علععى شععارعين رئيسععيين-الشععارع 

المحطععة بععين مواقععع  مراعععاة عععدم التععداخل فععي الحركععة داخععل
وخعععط الغسعععيل والتشععععحيم   الخزانعععات وخعععط تمعععوين الوقعععود

 والخدمات المتوفرة بالمحطة كلما أمكن ذلك.
تغطععى الأرضععيات الخاصععة بالمحطععة عمومععا بععالبلاط الصععلب  10/3/1/6

مثل  الاستيل كري ( أو أي مواد أخعرد مماثلعة موافعق عليهعا 
ة نطقعة الخدمععالبلديععة المعنيعة أمعا الأفنيععة فعي مالأمانة/معن قبعل 

فتغطععى بمععواد مثععل بلاطععات مععن الخرسععانة المسععلحة بتسععليح 
×  2.00خفيعععف بحيعععح لا تزيعععد أبععععاد البلاطعععة الواحعععدة ععععن 

متعر معع عمعل فواصعل بععين هعذه البلاطعات، ويعمعل لهععا  2.00
مصععارف لتصععريف الميععاه ومععا قععد يتسععاقط مععن وقععود علععى 
الأرض، حرصععععا علععععى نظافععععة المحطععععة، وتوخيععععا لشععععروط 

مة، وتغطععى المصععارف العلويععة المكشععوفة بغطععاء مععن السععلا
 الحديد ولا يجوز استخدام الإسفل  في الأرضيات.

يععتم تخطععيط أرضععية المحطععة بالعلامععات المروريععة الأرضععية  10/3/1/7
التعععي تشعععير إلعععى العععدخول والخعععروج وبيعععان مسعععار الحركعععة 

 بالمحطة والمواقف.
يجعععب تعععأمين منطقعععة تفريعععي لوقعععوف شعععاحنات الوقعععود داخعععل  10/3/1/8

ة أثناء تفريي الوقود وتكون في الهواء الطلعق ومنفصعلة المحط
ععععن الحركعععة العامعععة للمحطعععة معععع عمعععل ميعععول خاصعععة بهعععا، 
ومراعععاة أن تكععون حركععة الشععاحنات ابتععداء مععن الععدخول إلععى 
الخروج من المحطة في اتجاه واحد دون الحاجة إلى الرجعوع 

 للخلف.
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ة جميعع مبععاني المحطعة مععن دور أرضعى فقععط ولا يسعمح ب قامعع 10/3/1/9
 أي وحدات سكنية فوق مباني محطة الوقود.

تخصععص غرفععة خاصععة للحراسععة بمحطععة الوقععود ولا تكععون  10/3/1/10
 فتحاتها المعمارية جهة المنطقة الخطرة في محطة الوقود.

يراعى إنشاء سياج مناسب يكون مقاوما للصدمات بارتفعاع لا  10/3/1/11
سعععم وبطعععول رصعععيف المحطعععات المطعععل علعععى 50يقعععل ععععن 

 الشارع وبسمك مناسب.
 يكون ارتفاع السور لا يقل عن ثلاثة أمتار جهة الجعار بمعاأن  10/3/1/12

في ذلك السور جهة الشوارع الفرعية في حدود القطع الخلفيعة 
 للمحطة.

 ود:ــــــــخزانات الوق 10/3/2
 تراعى فيها الاشتراطات التالية:

يععتم دفععن خععزان الوقععود تحعع  مسععتود سععطح الأرض بحيععح  10/3/2/1
لا تقعل عععن تكعون المسعافة بعين ههعر الخعزان وسعطح الأرض 

 متر واحد.
تدفن الخزانات داخل حدود المحطة في موقع جيد التهويعة ولا  10/3/2/2

وفي حالة وجود أكثر من خزان  ،تقام عليها أية منشآت أخرد
بالمحطة فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بعين كعل خعزان وآخعر 

مععن الجععدار الخععارجي للخععزان فععي كععل  ةواحععد مقاسععمتععر عععن 
 اتجاه.

ت من مرور ووقوف السيارات عليهعا وذلعك تتم حماية الخزانا 10/3/2/3
 بتغطية المنطقة الواقععة فوقهعا بالخرسعانة المسعلحة بسعماكة لا

سعم  وفعق مسعطح المسعقط الأفقعي للخعزان( وتمتعد 15تقل عن 
وتكعون ، سم من جميع الجهعات 30التقوية أفقيا بما لا يقل عن 
الععابثين ومحكمعة الإغعلاق بأقفعال  متناولالخزانات بعيدة عن 

 اصة، كما تنشأ على فتحة الخزان غرفة تفتيش لصيانتها.خ
يععتم تركيععب الخععزان تحعع  الأرض علععى قاعععدة مععن الخرسععانة  10/3/2/4

المسععلحة  يععتم تصععميمها وفقععا لجهععد التربععة وحجععم الخععزان( 
ويجب تثبي  الخزان جيدا  في القاعدة ويحاط بخرسعانة ناعمعة 

ة سم، أو يركب على قاعدة معن الخرسعان15لا يقل سمكها عن 
المسعلحة داخعل سعرداب معن الطعوب ويحعاط بالرمعل بسععمك لا 

سععم مععع مراعععاة الاشععتراطات الخاصععة بتركيععب 15يقععل عععن 
 وتثبي  وعزل الخزانات غير المصنوعة من الصلب.

يطلععى جسععم الخععزان الععداخلي والخععارجي بطععلاء مععانع للتآكععل  10/3/2/5
والصععدأ والتسععرب ويغلععف بالرمععل النععاعم الجععاف مععع مراعععاة 

ان لمنععع تسععرب الميععاه أو الوقععود منععه أو إليععه، عععزل بئععر الخععز
ويكعععون الطعععلاء العععداخلي يتناسعععب معععع نعععوع المعععادة البتروليعععة 
المخزونة ويفضل طلاء الخزانات المصنوعة من الصلب معن 
الععداخل بمععادة الفيبععر جععلاس أو أي مععادة أخععرد تععؤدد نفععي 

 الغرض على ارتفاع متر واحد من القاع كحد أدنى.
خععزان نععوع الوقععود المخععزون بععه، كمععا  يكتععب علععى كععل فتحععة 10/3/2/6

 تطلى أغطية الخزانات باللون المميز للوقود المنتج كمعا سعيرد
 (10/3/3/1في الفقرة  

 ،يكون لكل خزان ماسورة تهوية بمقاس مناسب لسعة الخعزان 10/3/2/7
 40ويجعععب ألا يقعععل القطعععر العععداخلي لماسعععورة التهويعععة ععععن 
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المحطععة وارتفععاع يزيععد عععن ارتفععاع أعلععى مبنععى فععي  ،مليمتععر
وتنتهععي فوهتهععا العليععا دون أي ، بحععوالي متععرين علععى الأقععل 

ععائق فععي الهعواء الطلععق بكعوع قصععير معع اتجععاه العريح مععزود 
بشبكة من سلك رفيع من مادة مناسبة مقاومة للصدأ أو التآكعل 
مثل النحاس الأحمر أو الأصفر أو البلاستيك المقعود ولا تقعل 

ات المقسعمة إلعى أجعزاء معم، وتعزود الخزانع6أبعاد فتحتها عن 
مععن الععداخل بماسععورة تهويععة بععنفي المواصععفات السععابقة لكععل 
جزء منهعا فعي حالعة تعبئعة كعل جعزء منهعا بشعكل منفصعل ععن 
 الآخععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر.

 
يعزود الخعزان بفتحعة دخعول مناسعبة بمقعاس كعاف لفحصعه مععن  10/3/2/8

الععداخل ولغععرض إجععراء الإصععلاحات عنععد الضععرورة، وفععي 
فيجعب أن يكعون بكعل قسعم حالة وجود أكثر معن قسعم بعالخزان 

 فتحة للدخول.
 يكون لكل خزان أنابيب للملء والتهوية والتغذية. 10/3/2/9

مليمتعععر فعععوق قعععاع 40تكعععون نهايعععة أنبوبعععة المعععلء فعععي حعععدود  10/3/2/10
فة الخزان ونهاية أنبوبة التغذية فعوق نهايعة أنبوبعة المعلء بمسعا

 مليمتر وأن تزود أنبوبة الملء بغطاء محكم. 40لا تقل عن 
 المضخات: 10/3/3

ما أن تكون علعى أرصعفة أرضعية أو تكعون معلقعة فعي سعقف المظعلات وهي إ
 يلي:وفقا لما 

 المضخات الأرضية :  10/3/3/1
بزاويعة ميعل مناسعبة وفقعا لمعا وتكون موازية للشعارع الععام أو 

 يلي:
يبعععد أول رصععيف للمضععخات عععن الشععارع الرئيسععي أو  .1

الفرععي بمسععافة لا تقععل عععن سعتة أمتععار ويجععب أن تكععون 
بالكامل داخل حدود المحطعة أثنعاء تموينهعا السيارة واقعة 
 بالوقود.

يكععععون رصععععيف المضععععخات مععععن الخرسععععانة المسععععلحة  .2
وبععرض  ،سم عن منسوب أرضعية المحطعة25وبارتفاع 
متر ويكون طول الرصعيف حسعب ععدد 1.25لا يقل عن 

ويكعون البععد ، متر  10.50المضخات على ألا يزيد عن 
عععععن  بععععين نهايععععة الرصععععيف ومركععععز المضععععخة لا يقععععل

 متر في الاتجاه الطولي للرصيف.1.50
تثب  المضخات في الرصيف بواسطة البراغعي الخاصعة  .3

 بها.
توصل أنبوبة التغذية بالمضخة عند القاععدة بحيعح تكعون  .4

سعم علعى الأقعل وأن تكعون بعيعدة 5مرتفعة عن الرصيف 
سععم علععى 10عععن ماسععورة التمديععدات الكهربائيععة بمسععافة 

 الأقل.
رصعفة المضعخات المتوازيعة لا تقعل صافي المسافة بعين أ .5

عععن ثمانيععة أمتععار علععى أن يشععتمل الرصععيف بحععد أقصععى 
 على أربع طلمبات.
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صععافي المسععافة بععين محععور المضععخة ومحععور المضععخة  .6
المجععاورة لهععا لا تقععل عععن متععرين ونصععف فععي الرصععيف 

 الواحد.
صعععافي المسععععافة بععععين أرصععععفة المضععععخات علععععى نفععععي  .7

علععى أن يمنععع مععرور  الاسععتقامة لا تقععل عععن أربعععة أمتععار
 السيارات خلالها وذلك بوضع حواجز مرورية ملائمة.

تغذد المضخة الواحدة بخط مستقل ومباشعر معن الخعزان  .8
يعمععلان بصععورة ،ويركععب علععى كععل خععط صععمامان أمععان 
والآخعر عنعد  ،آلية أحدهما عند اتصعال الأنابيعب بعالخزان

 اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
ارتفعاع لا يقعل ععن أربععة  مظلات المضخات تكون على .9

أمتار لمضعخات البنعزين وسعتة أمتعار لمضعخات العديزل، 
م من كل جانب معن 1.5وألا تقل أبعاد هذه المظلات عن 
 جوانب رصيف المضخات.

( 2تبعا للجعدول   باللون المناسب تطلى مضخات الوقود  .10
 التالي:

 (2جدول رقم  

 يوضح الألوان الخاصة بالمضخات حسب نوع الوقود

 

 

 

 

 

 
تعععتم حمايعععة أرصعععفة المضعععخات معععن احتكعععاع إطعععارات  .11

وصعععدامات السعععيارات وذلعععك بعمعععل زوايعععا معععن المطعععاط 
المضغوط علعى حافتهعا أو مصعدات قصعيرة معن المطعاط 
المضععغوط توضععع أمععام الأرصععفة فععي الاتجععاه الطعععولي 

المضخات أو أيعة معواد مناسعبة تسعتخدم لحمايعة لرصيف 
 أرصفة المضخات.

تتم حماية أرصفة المضخات من تجمع المياه عليها بعمل  .12
ميول بسيطة تبدأ من وسط الجزيرة وتنتهي عند أطرافها 

 وحوافها.
أن تركعععب صعععفاية تنقيعععة قبعععل المضعععخة وذلعععك لحمايعععة  .13

المضعععخات والسعععيارات التعععي يعععتم تزويعععدها بعععالوقود معععن 
 وساخ التي قد تعلق بالوقود.الأ

  المعلقة:مضخات الوقود  10/3/3/2
وتكون في المحطات المصممة بحيح تكعون جميعع المضعخات 
في غرفة منفصعلة بعيعدا ععن منطقعة التعبئعة، ويسعحب الوقعود 
من المضخات بواسطة المواسير لمنطقة الخدمعة بحيعح تكعون 
 التمديدات والوصلات مخفية داخل السقف. أما فوهات التعبئعة

أيعععدي الععععاملين  متنعععاولفتكعععون علعععى مسعععتود مرتفعععع وفعععي 
وبالإضععافة إلعى المتطلبععات والشعروط الععواردة بهععذه  ،بالمحطعة

 الكراسة ف نه يجب مراعاة ما يلي :

 لون المضخة نوع الوقود
 البنزين
 الديزل
 الكيروسين

 أزرق
 أحمر غامق
 أخضر
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أن تقعع المضعخات علعى أبعععد مسعافة ممكنعة معن منطقععة  .1
التعبئة، وتكون معزولة عن بقية المحطة بفاصل مقعاوم 

الأقل( ويجعب حمايعة جميعع للحريق  لمدة ساعتين على 
الفتحات في هذا الفاصل بعنفي الطريقعة، وتكعون جميعع 
الارتعععدادات الخاصعععة بالمضعععخات المعلقعععة هعععي نفعععي 
الارتدادات الخاصعة بالمضعخات الأرضعية والتعي سعبق 

 (.1إيضاحها في الجدول رقم  
تعععوفير وسعععائل ميكانيكيعععة مناسعععبة للتهويعععة فعععي غرفعععة  .2

ريعة الاشعععتعال، المضعععخات للعععتخلص معععن الأبخعععرة سععع
ويجعععب أن تكعععون مروحعععة التهويعععة وملحقاتهعععا وجميعععع 
التجهيععزات الكهربائيععة ولوازمهععا  مععن تسععليك ومفععاتيح 
ولععوازم إضععاءة( المسععتعملة فععي غرفععة المضععخات مععن 
النوع المناسعب للاسعتعمال فعي الأجعواء المحتويعة علعى 

 أبخرة سريعة الاشتعال.
بحيعح يصمم نظام سعحب الععادم معن غرفعة المضعخات  .3

يضععمن الععتخلص الكامععل مععن جميععع أبخععرة البنععزين إلععى 
خارج الغرفة ويتم اختيار موقع مروحعة التهويعة بحيعح 
لا تتععرض أي منطقععة معن محطععة الوقعود لهععواء العععادم 

 والأبخرة التي تطردها هذه المروحة.
تععزود غرفععة المضععخات بفتحععة لإدخععال الهععواء الطلععق  .4

المسعحوب إلعى  بحيح يكون كافيا لتعوي  هواء الععادم
الخارج ولا يسمح بأي تفريي جزئي في الغرفعة وتكعون 
هعععذه الفتحعععة بعيعععدة قعععدر الإمكعععان ععععن منطقعععة التعبئعععة 
ومنطقعععة الشعععحن والتفريعععي وكعععذلك بعيعععدة ععععن موقعععع 

 مروحة الشفط.
تركععععععب مفععععععاتيح أوتوماتيكيععععععة لإقفععععععال المضععععععخة أو  .5

المضخات عند الطوارئ وتكون في مكعان بعارز يسعهل 
 ه بسرعة.الوصول إلي

 
 
 

 الكهربائية:الاشتراطات  10/4
منطقعة خطعرة وهعي منطقعة تخعزين وأحمعال المعواد سعريعة  :تنقسم المحطة إلعى منطقتعين

 الاشتعال، وأخرد آمنة تشمل بقية الأماكن الأخرد بالمحطة.
 عامة:متطلبات  10/4/1

 نععد تصععميم الأعمععال الكهربائيععة لمحطععات الوقععود يلععزم الأخععذ فععي الاعتبععارع
 الاعتبارات الفنية الخاصة بالأعمال الخطرة وهي :بع  

أن تكععععون جميععععع المععععواد الكهربائيععععة التععععي تسععععتخدم فععععي التركيبععععات  .1
والإنشعععاءات معععن الأنعععواع المعالجعععة خصيصعععا  ضعععد الحرائعععق وتكعععون 
مصعععنعة طبقعععا للمواصعععفات القياسعععية السععععودية أو إحعععدد المواصعععفات 

 العالمية الخاصة بمقاومة الحريق.
لتمديععدات الكهربائيععة لاحتياطععات خاصععة لمقاومععة الحرائععق أن تخضععع ا .2

 ومقاومة الصدمات.
ة يؤخذ في الاعتبار احتياطات الأمن اللازمة لمنع حدوث الحرائعق نتيجع .3

لأي شرارة كهربائية قد تحعدث معن جعراء حركعة القواطعع أثنعاء الوصعل 
 .تأو الفصل، وكذلك عند انصهار سلك المنصهرا

مواسير التمديدات الكهربائية تكون محكمة ضد الوصلات الموجودة في  .4
 تسرب المياه أو أي سوائل أخرد.

تجهز المواسير التي تمر من منطقة الأمان إلى منطقة الخطعر بصعندوق  .5
مانع للتسرب ومقاوم للحريق أو أي صعندوق آخعر يعطعى حمايعة مكافئعة 

 عند النقطة التي تدخل عندها المواسير إلى المنطقة الخطرة.
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ز تمديععد موصععلات الععدوائر المؤمنععة فععي نفععي مواسععير الععدوائر لا يجععو .6
 الأخرد.

رة المععدات والأجهععزة والتمديعدات الكهربائيععة الثابتععة فعي المنععاطق الخطعع .7
تكعععون معععن الأنعععواع المقاومعععة للحريعععق والتفعععاعلات الكيميائيعععة والمعععواد 
ة الكبريتيععة. وفععي المنععاطق الآمنععة تكععون مععن الأنععواع العاديععة المسععتخدم

 راض الصناعية.للأغ
الأجهععزة التععي يمكععن حملهععا أو نقلهععا إلععى أي مكععان  بخععلاف المصععابيح  .8

اليدوية والمعزودة بكابعل معرن( تغعذد معن مصعدر كهربعائي محمعى ضعد 
 تيار التسرب الأرضي.

مراعاة ععدم توصعيل المععدات الكهربائيعة معن النعوع غيعر المعؤمن علعى  .9
 من.نفي الدائرة الكهربائية للمعدات من النوع المؤ

 عدم تركيب منصهرات على الموصل المحايد. .10
 لا يجوز تركيب قواطع أو منصهرات داخل هيكل مضخات الوقود.  .11
ئي يتم ترقيم أي معدة بذات العرقم هعي والقعاطع الموصعل للتيعار الكهربعا  .12

بلوحععة التوزيععع الكهربائيععة ليسععهل الععتحكم فيهععا وبسععرعة مناسععبة عنععد 
 حدوث أي هرف غير عادد.

الأسعععلاع والتوصعععيلات والمقعععابي والقواطعععع والمفعععاتيح الفرعيعععة تعععرقم  .13
بأرقععععام منععععاهرة لأرقععععام القواطععععع بلوحععععات التوزيععععع الكهربائيععععة مععععع 
ة استمرارية تسلسل الأرقام في حالة وجود أكثر من لوحة فرعية، وكتاب

 البيانات الوهيفية على اللوحة.
 بعععة الكهربائيعععةتوصععل الأجهعععزة الكهربائيعععة مثععل الآلات الحاسعععبة والكات .14

 والأجهععزة الكهربائيععة الأخععرد بالععدائرة توصععيلا مسععتديما بمفععاتيح ذات
 قطبين.

ع.ف( علععععى الرصععععيف  13.8عنععععد تمديععععد أي خععععط ضععععغط متوسععععط   .15
 المحاذي لمحطة الوقود ف نه يجب أن يكون الخط من الكابلات الأرضية

 م( تح  سطح الأرض.1.00وعلى عمق  
 الكهربائية:المواصفات الفنية  10/4/2

ية يمكععن تقسععيم المواصععفات الفنيععة للأعمععال الكهربائيععة إلععى الأقسععام الرئيسعع
 التالية:

 الدراسة والتصاميم الكهربائية : 10/4/2/1
 التالية:يجب أن يشتمل التصميم المقدم على الأسي 

أن تكون شبكات تغذية الإنارة مستقلة ععن شعبكات تغذيعة  .1
 القود.

شعععبكات وتمديعععدات التغذيعععة لمنطقعععة المضعععخات تكععععون  .2
نفصلة عن شبكات تغذية باقي أقسام محطعة الوقعود وأن م

يكون لكعل شعبكة قعاطع تيعار عمعومي خعاا بهعا لسعهولة 
 التحكم.

إيضعاح نظعام التغذيععة بالتيعار الكهربععائي والجهعد والذبذبععة  .3
 وعدد الأطوار  الفازات(.

درجة الحعرارة المحيطعة التصعميمية لعلأدوات الكهربائيعة  .4
 درجة مئوية. 50

المخططعععات الكهربائيعععة نظعععام التعععأري  يوضعععح علعععى  .5
للأجعععزاء الكهربائيعععة ومقعععاطع أسعععلاع التعععأري  ونعععوع 
الععععزل وطريقعععة عمعععل الأرضعععي ونظعععام اختبعععار دائعععرة 
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وحعدات  ـ سريان الأرضعي  موتعورات مضعخات الوقعود
 المفاتيح والقواطع... وخلافه(. ـ المقابي ـ الإنارة

يراععععععى توزيعععععع الأحمعععععال بالتسعععععاوي علعععععى الأطعععععوار  .6
 الفازات(. 

عنعععد اختيعععار مقعععاطع الكعععابلات أو الموصعععلات أن تكعععون  .7
مناسعععبة لشعععدة التيعععار المعععار بالعععدائرة معععع مراععععاة نسعععبة 
احتيععاطي لمواجهععة أي أحمععال بععدون ارتفععاع فععي درجععة 

 حرارة الكابل أو الموصل لضمان سلامة العزل.
إيضاح التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة  .8

القواطعععع والمقعععابي والمنصعععهرات ولوحعععات والمفعععاتيح و
التوزيع والكعابلات والأسعلاع وكعل معا يلعزم للالتعزام بهعا 

 عند التنفيذ.
تدون على المخططات مستويات شدة الإضعاءة المقترحعة  .9

لكل قسم من أقسام المحطة وطبقا للمستويات المبينة فيمعا 
 بعد.

 الكهربائية:المواد  10/4/2/2
الكهربائيععة لمحطععات الوقععود تشععتمل المععواد اللازمععة للأعمععال 

 على المواد التالية :
 الكابلات والأسلاع : .1

تكعععععون الكعععععابلات والأسعععععلاع المسعععععتخدمة فعععععي  : أ
التمديعععععدات معععععن النحعععععاس الأحمعععععر المجعععععدول 

 (.Stranded wireالمعزول  
الكابلات من النوع المسعلح والمغلفعة معن العداخل  : ب

بغعععلاف معععن الرصعععاا أو بغعععلاف معععن عديعععد 
المقعععععاوم للأحمعععععاض  (P.V.C)كلوريعععععد الفينيعععععل 
 والاشتعال.

فولعع  وللأسععلاع  1000الجهععد المقععنن للكععابلات  : ج
 فول . 600

الأسععلاع مععن النععوع المعععزول بععالثرمو بلاسععتيك  : د
وتكعععون مغلفعععة بغعععلاف معععن النعععايلون وملائمعععة 
للاسعععتخدام فعععي أمعععاكن أحمعععال الوقعععود السعععائل 
والأمععاكن الرطبععة والمعرضععة للزيععوت الطبيعيععة 

الملتهبععععة فعععي درجععععة الحععععرارة  وأبخعععرة المععععواد
 العادية.

 
 
 

 المواسير : .2
المواسععير التععي تمععدد داخععل الأسععقف والجععدران  : أ

تكعون مععن النععوع المعععدني المجلفععن أو البلاسععتيك 
 المقاوم للهب أو الاشتعال.

المواسععير التععي تمععدد تحعع  سععطح الأرض يجععب  : ب
أن تكععععون محميععععة جيععععدا  ولا تتععععأثر بالأحمععععاض 

بعاطن الأرض ومعن النعوع والمواد الكبريتية فعي 
 المقاوم للصدمات وضد التآكل.



 المملكة العربية الســــعودية 
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  

 كراسة شروط ومواصفات
 67من  45الصفحة  محطات الوقود داخل المدن

 

 التوزيع:القواطع والمنصهرات ولوحات  .3
اختيار القواطعع يكعون بسععة قطعع مناسعبة لحمعل  : أ

 الدائرة.
القواطعععع الرئيسعععية والقواطعععع الحاكمعععة لععععدوائر  : ب

المضخات تكون من النوع المزود بالحماية ضعد 
 Earth leakage circuit)التسعععريب الأرضعععي 

breaker). 

منصهرات الحماية تكون بالسعة المناسعبة لحمعل  : ج
 الدائرة.

تكعععععون لوحعععععات التوزيعععععع الفرعيعععععة المقترحعععععة  : د
لمحطات الوقود معن النعوع المقفعل تمامعا ومحكعم 
من الغلق ومصنعة من الصاج المقاوم للصدمات 
ومدهونععععة بععععدهان مقععععاوم للأحمععععاض والمععععواد 
الكبريتيعععة وتركعععب فعععي منطقعععة الأمعععان بغرفعععة 
التوزيععع الكهربائيععة، ويفضععل أن تكععون الأنععواع 
الغاطسة بالجدار، وفي حالعة اختيعار لوحعات معن 
النوع الذي يركب خارج الجعدار فيلعزم أن يكعون 
لها أبواب مزدوجة  باب للقواطعع مباشعرة وبعاب 
كععاو خععارجي لإحكععام الغلععق ومععزود ب طععار مععن ال

 لهذا الغرض(. عتشو
غععذيها لوحععة يراعععى كتابععة اسععم المنطقععة التععي ت : ه

التوزيععع فععي حالععة وجععود أكثععر مععن لوحععة، كمععا 
يوضح على باب اللوحعة التحعذيرات الهامعة مثعل 

الجهعد.. فولع ( وذلععك  ـ كهربعاء ـ  خطعر مميع 
 بلون أحمر.

 
 الإنارة:وحدات ولوازم  .4

تكععون وحععدات الإنععارة المسععموح باسععتخدامها مععن النععوع 
ار للحريععق لمنععع تسععرب الغبعع مقععاومالمحكععم المغلععق وال

 -Resistance fire)والأتربعععة الأبخعععرة والسعععوائل 
Class1- IP-555)  وهععذه تركععب فععي منطقععة مضععخات

الوقععود ومنععاطق تغييععر الزيععوت والشععحوم. أمععا وحععدات 
الإنععارة فععي منطقععة الأمععان فتكععون مععن الأنععواع العاديععة 

 والمستخدمة في الأغراض الصناعية.
 المقابي والقابسات : .5

ومنععاطق تغييععر الزيععوت والشععحوم فععي المنطقععة الخطععرة 
تكون المقابي والقابسات من الأنعواع المعدنيعة المقاومعة 
للأحمععععاض والتفععععاعلات الكيميائيععععة ومقاومععععة للحريععععق 
والاشعععتعال وأن تكعععون معععن النعععوع التشعععابكي أو بغطعععاء 
محكععم وأن تكععون ذات قطععب أرضععى ويفضععل أن تكععون 
نععواع بمفتععاح تععأمين، وفععي المنطقععة الآمنععة تكععون مععن الأ
 العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.

 الإضاءة:نظام  10/4/2/3
عند تصميم الإضاءة يجب أن تكون الدراسة طبقا للمواصفات 
السعودية أو أحد الأنظمعة العالميعة المعتعرف بهعا فعي حسعابات 
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شدة الإضاءة ويلزم الإشارة إلى النظام المختعار فعي مسعتندات 
 المشروع.

( هي الحعد 3في الجدول رقم   وتكون شدة الإضاءة الموضحة
 الأدنى الواجب تحقيقه.
 

 ( يوضح شدة الإضاءة للعناصر المختلفة3جدول رقم  
 

 شدة الإضاءة العناصر المراد إضاءتها
 منطقة أحمال الوقود  المضخات(
 منطقة تغيير الزيوت والشحوم

 منطقة محلات عرض وبيع قطع الغيار وخدمات السيارات
 التجاريةمنطقة محلات البيع 

 غرف تخزين الزيوت والشحوم
 غرف الاستراحات

 لوكي 100
 لوكي 320
 لوكي 1100
 لوكي 540
 لوكي 54
 لوكي 160

 
 

 مفاتيح الطوارئ: 10/4/2/4
يجعععععب أن تعععععزود العععععدائرة أو العععععدوائر الكهربائيعععععة المغذيعععععة 
للمضععخات بمفتععاح أو قععاطع مسععتقل للطععوارئ بالإضععافة إلععى 

الكهربائيععة عععن جميععع المفتععاح العمععومي وذلععك لفصععل التغذيععة 
مضععخات الوقععود ومعععدات الإنععارة الملحقععة بهععا ويركععب فععي 
مكان قريب وعلى مسافة أمان لا تقل عن عشرة أمتار من أي 
فتحععة فععي خععزان تعبئععة الوقععود أو مضععخة الوقععود أو ماسععورة 

 التهوية
 دوائر المضخات : 10/4/2/5

تنقسعععم العععدوائر الكهربائيععععة لمضعععخات الوقععععود تبععععا لنوعهععععا 
 كالتالي:
 المنفردة:المضخة  : أ

تعزود المضععخة بعدائرة كهربائيععة واحععدة للعتحكم فععي كععل 
من محرع المضخة ومععدات الإنعارة الملحقعة بهعا وتعتم 
حمايتهعععا بواسعععطة قعععاطع دائعععرة أو منصعععهر ذي سععععة 
مناسعععبة لحمععععل الععععدائرة كمعععا تععععزود المضععععخة بمفتععععاح 
كهربائي ذي قطبين  قاطع الدائرة ثنائي( لإمكان فصعل 

ععععععن الأجعععععزاء الأخعععععرد للتركيبعععععات  المضعععععخة كليعععععا
 الكهربائية.

 المزدوجة:المضخة  : ب
تزود المضخة المزدوجة بثلاث دوائر كهربائية فرعيعة 

وواحعععدة  ـ واحعععدة لكععل مضعععخة علععى حعععدة ـ منفصععلة
وتععتم حمايععة كععل دائععرة فرعيععة بقععاطع دائععرة  ـ لغنععارة

 سعة مناسبة لحمل الدائرة. ذي منصهرمناسب أو ب
 ذيالمزدوجععة بمفتععاح كهربععائي كمععا تععزود المضععخات 

قطبععين  قععاطع ثنععائي( فعععي الععدائرة الرئيسععية للمضعععخة 
وذلععك لإمكععان فصععل جميععع الععدوائر الفرعيععة للمضععخة 

 أجزاء الشبكة الكهربائية. باقيكليا عن 



 المملكة العربية الســــعودية 
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  

 كراسة شروط ومواصفات
 67من  47الصفحة  محطات الوقود داخل المدن

 

وتسععتخدم المفععاتيح الزئبقيععة داخععل الزجععاج أو المفععاتيح 
 الدقيقة المغلقة للتوصيل والفصل داخل المضخات.

 لتأري :نظام ا 10/4/2/6
يععتم إنشععاء أرضععي عععام لمحطععة الوقععود بجععوار غرفععة  : أ

توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيعدا  ععن 
منطقعة تخعزين وأحمعال الوقعود ويجعب ألا تزيعد مقاومعة 

 أوم. 25قطب التأري  عن 
يععؤرض الغععلاف المعععدني لجميععع المعععدات والمضععخات  : ب

والغعععلاف الكهربائيعععة والمواسعععير وصعععناديق التوصعععيل 
المعععدني للكععابلات المسععلحة وجميععع الأجععزاء المعدنيععة 

 لخزانات الوقود.
تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضى إلى الأرضعي  : ج

العععام ويكععون مععن النععوع المعععزول المقععاوم للتفععاعلات 
 الكيميائية والمواد الكبريتية.

يععععتم تجهيععععز موصععععل أرضععععى مععععن النحععععاس الأحمععععر  : د
والمعععزول بالبلاسععتيك  (Stranded wire)  المجععدول
(P.V.C)  ويوصععل أحعععد 2مععم50بمقطععع لا يقععل عععن .

طرفيعععه بشعععبكة التعععأري  العموميعععة. والطعععرف الآخعععر 
لسععهولة تثبيتععه بجسعععم  (Clamp)يكععون مععزود بماسعععك 

عربة نقل الوقعود أثنعاء عمليعة تفريعي الوقعود بالخزانعات 
 لتسريب أي شحنات كهرباء استاتيكية.

د معععن النعععوع المععععدني أن تكعععون خعععراطيم معععلء الوقعععو : ه
المغلععف بالبلاسععتيك  عديععد كلوريععد الفينيععل( وأن يكععون 
موصععععععععلا جيععععععععدا  للكهربععععععععاء لتفريععععععععي أي شععععععععحنات 

ود فعي قكهرواستاتيكية معن السعيارات أثنعاء تعبئتهعا بعالو
 الأرض مباشرة.

أن يكععون خرطعععوم تفريععي الوقعععود مععن النعععوع المععععدني  : و
سعريب أي المغلف بالبلاستيك  عديعد كلوريعد الفينيعل( لت

شحنات كهرواستاتيكية أثناء عملية التفريي من سيارات 
 نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.

يتم اختبار صلاحية شبكة التعأري  كعل خمعي سعنوات  : ز
 على الأكثر.

 تعليمات خاصة بالتركيبات الكهربائية : 10/4/2/7
يراعععععى الالتععععزام بأصععععول الصععععناعة عنععععد تنفيععععذ الأعمععععال 

 على التعليمات التالية :الكهربائية علاوة 
نظععام الألععوان طبقععا لمواصععفات الهيئععة  تبععاعاضععرورة  : أ

العربية السععودية للمواصعفات والمقعاييي الموضعح فعي 
 (.4الجدول رقم  

 

 

 ( يوضح نظام ألوان الموصلات الكهربائية4جدول رقم  
 

 اللــــــون الموصل

 أحمر أو أسود أو أبي  أو بنى الكهرباء
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 فاتحأزرق  التعادل

 أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر الأرضي

 
 كالتالي:التمديدات تكون  : ب

التمديععدات التععي تععتم فععي الأسععقف والجععدار تكععون  .1
داخعععععل مواسعععععير محميعععععة ومقاومعععععة للحرائعععععق أو 
الاشتعال وتكعون مدفونعة جيعدا  ومغطعاة معن جميعع 

 الجوانب بالأسمن .
التمديدات الأرضية سواء كان  كابلات أو أسعلاع  .2

داخعععل مواسعععير معالجعععة ضعععد التفععععاعلات تكعععون 
ومعة الكيميائية والمواد الكبريتية وضعد التآكعل ومقا

 :للحريق، وتتبع النظم التالية
   ع.ف(  13.8كعععععابلات الضعععععغط المتوسعععععط

المععارة بععالقرب مععن المنطقععة الخطععرة تكععون 
علعى عمعق لا يقعل عععن متعر واحعد معن سععطح 

 الإسفل .
    380/220/127كابلات الضغط المعنخف 

سععم 70ولعع ( تكععون علععى عمععق لا يقععل عععن ف
 من سطح الإسفل .

عنعد تمديعد الكعابلات فعي بعاطن الأرض يعتم وضعع  .3
طبقععة مععن الرمععل الجععاف تحعع  الكععابلات وأخععرد 

سم كما يتم وضع بلاطعات 10فوقها وسمك الطبقة 
 سانية وشريط تحذيري بطول مسار الكابلات.اخر

لا يجععوز عمععل أي وصععلات فععي الأسععلاع داخععل  .4
المواسععير سععواء فععي المنطقععة الخطععرة أو المنطقععة 
الآمنععععة، كمععععا لا يجععععوز عمععععل أي وصععععلات فععععي 
الكعابلات فعي تمديعدات المنطقعة الخطعرة أيضعا  مععع 
عععدم السععماح بعمععل أي تركيبععات كهربائيععة مؤقتععة 

 في أي جزء من أجزاء المحطة.
يراعععى أن تكععون جميععع الأدوات الكهربائيععة مثععل  .5

لخ( التععععي تركععععب خععععارج  المقعععابي والمفععععاتيح...إ
المبعععاني أو علعععى الجعععدران الخارجيعععة معععن النعععوع 
المحمى ضد المياه والأتربة والأبخرة والأحمعاض 

(Outdoor, Weather proof Types). 

 غرفة الكهرباء : 10/4/2/8
 الكهرباء:غرفة توزيع  .1

ضععرورة إنشععاء غرفععة كهربععاء داخليععة مسععتقلة لتوزيععع 
ختلفعة بمسعاحة الطاقة الكهربائية على أقسام المحطعة الم

، وعلععى بعععد لا يقععل ععععن ةأمتععار مربعععع 6لا تقععل عععن 
عشرة أمتار  مسافة أمان( من المنطقة الخطعرة وتكعون 

سم مع عدم عمل فتحات 20سماكة الجدران لا تقل عن 
 تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة.

 غرفة شركة الكهرباء : .2
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عند الضرورة لتخصيص غرفة كهرباء لتركيب محول 
شركة الكهرباء يراعى ضرورة الحصول على مخطعط 
وتصميم غرفة المحول الكهربعائي معن شعركة الكهربعاء 

 15وتنشععأ الغرفععة فععي موقعع لا يقععل بعععده عععن  ،المحليعة
مترا  من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل 
علععى الشععارع مععع الأخععذ فععي الاعتبععار أن تكععون فتحععة 

الشععارع مععع ملاحظععة أن  التهويععة ومععدخل الغرفععة جهععة
 تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات.

 الكهربائية:نظام الوقاية والحماية  10/4/3
يجععب أن تكععون جميععع القواطععع الحاكمععة لععدوائر المنطقععة الخطععرة مععن  .1

 سواء للتيار أو الجهد. الأرضيالنوع المؤمن وتعمل بنظام التسريب 
ن ار الكهربعائي ععيتم عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصعل التيع .2

جميععع شععبكات الكهربععاء الخاصععة بالمنطقععة الخطععرة عنععد حععدوث أي 
شعععيء غيعععر ععععادد لمضعععخات الوقعععود، كمعععا يعععتم عمعععل دائعععرة حمايعععة 
كهربائيععة أخععرد للععتحكم فععي فصععل التيععار عععن جميععع شععبكات كهربععاء 

 المحطة بالكامل.
لا يجوز عمل غرف تفتيش كهربائيعة فعي المنطقعة الخطعرة وفعي حالعة  .3

رورة يتم عمل غرفة تفتيش من النوع المحكم الغلق وفعي المنطقعة الض
 الآمنة فقط، ويمكن استخدام صناديق تفريي محكمة الغلق عنعد الحاجعة
ع مععإليهعا ويجععب أن تكععون معزولعة جيععدا  بمععادة تمنعع تآكلهععا أو تفاعلهععا 

 المواد الكبريتية والأحماض.
 50أكبعر مععن  عنعد اسعتخدام مصعابيح يدويععة يجعب ألا تعمعل علععى جهعد .4

فول  وتكون مزودة بكابل معرن جيعد الععزل كمعا يفضعل أن تكعون معن 
النععوع الععذي يعمععل بالبطاريععات الجافععة ومؤمنععة ضععد حععدوث الشععرارة 

 منها.
يجععب وضععع أدوات إطفععاء الحريععق الملائمععة للشععرارة الكهربائيععة التععي  .5

 يمكن أن تنتج من المعدات والقواطع.
 مولد الكهرباء الاحتياطي 10/4/4

فعععي حالعععة تغذيعععة المحطعععة بمولعععد كهربعععائي بصعععفة أساسعععية أو بصعععفة  .1
 الآتي:احتياطية عند وجود مصدر تغذية خارجي يراعى 

أن يتم وضع المولد في غرفعة مسعتقلة بعيعدا  ععن منطقعة أحمعال وحفعظ  .2
المععواد البتروليععة وتكععون أبععواب الخدمععة وفتحععات التهويععة علععى اتجععاه 

 عن خمسة عشر مترا .مضاد للمحطة وبمسافة أمان لا تقل 
ا تكون ماسورة عادم الماكينة المركبعة علعى المولعد الكهربعائي أعلعى مع .3

 متر.2.5يمكن فوق سطح الغرفة رأسيا وبحيح لا يقل ارتفاعها عن 
يجععب تععأمين خععزان الوقععود اليععومي الخععاا بتمععوين الماكينععة الخاصععة  .4

 بالمولد الكهربائي ضد الحريق.
ة داخعععل غرفعععة المولعععد كتخعععزين ععععدم تعععرع أو وضعععع أي معععواد ملتهبععع .5

 الشحوم والزيوت وخلافه.
 الميكانيكية:الاشتراطات  10/5

وقعود كمعا الاشتراطات الميكانيكية عند تصميم الأعمال الميكانيكية لمحطعات ال تباعايلزم 
 يلي:

 :ودــــــخزان الوق 10/5/1
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 يجب أن تكون المواد الداخلعة فعي إنشعاء الخعزان ملائمعة وغيعر متعأثرة .1
ب أو البترولية التي سيتم تخزينها ويمكن أن يستخدم فيها الصعلبالمواد 

 أية مادة أخرد مناسبة.
 مم.6ألا يقل سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن  .2
ي أن يكون لكل قسم من الخزان وسيلة مستقلة لقياس كمية الوقود به فع .3

 حالة وجود أكثر من قسم بالخزان.
جععب أن تسععتخدم هععذه فععي حالععة مععلء الخععزان بأنبوبععة مععلء رأسععية في .4

الأنبوبة في إدخعال مقيعاس كميعة الوقعود بعالخزان. ويجعب أن يلحعم فعي 
قاع الخزان مباشرة تح  أنبوبة الملء لوح معن الصعلب بسعمك لا يقعل 
عععن سععمك الخععزان وأن يكععون مقيععاس العمععق مصععنوعا مععن مععادة غيععر 

 حديدية.
مقيععاس إذا كععان الخععزان مععزودا  بأنبوبععة مععلء مائلععة فيجععب ألا يسععتخدم  .5

العمق في قياس كمية الوقود بالخزان ويجب أن تستخدم وسعيلة أخعرد 
 مناسبة للقياس.

معة أن تدخل خطوط أنابيب الملء والتهوية والتغذية إلى الخزان من الق .6
 فقط عند المستود الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.

 كيلععو 70ألا يزيععد الضععغط الاسععتاتيكي الناشععع عنععد قععاع الخععزان علععى  .7
 بسكال عندما تكون أنبوبة الملء مملوءة بالوقود.

أن يععتم مععلء الخععزان بالمععاء وتعريضععه لضععغط هيدروسععتاتيكى مقععداره  .8
وذلععك بعععد وضعععه فععي  ،دقيقععة 15كيلععو بسععكال لمععدة لا تقععل عععن  135

الحفععرة وقبععل إحاطتععه بالخرسععانة أو الرمععل للتحقععق مععن عععدم وجععود 
غط هععوائي داخلععي تسععرب مععن الخععزان أو يععتم تعععري  الخععزان لضعع

 :( التالي 5كيلو بسكال لفترة زمنية طبقا للجدول رقم   125مقداره 
 

 ( 5جدول رقم  
 يوضح فترات الاختبارات الخاصة بالضغط طبقا للطاقة التخزينية

 

 

 

 

 

 

 
أن تحاط توصيلات فتحعات العدخول والمعلء والتغذيعة والتهويعة بغرفعة  .9

تفتععيش مععن الطععوب أو الخرسععانة مععع تزويععدها بغطععاء لععه قفععل وكععذلك 
سعم فعوق مسعتود 5بمانع تسعرب معزدوج أو يكعون مرتفععا إلعى مسعافة 
 أرضية منطقة الخدمة مع إحاطته بمنحدر خرساني.

 :ودــــــــمضخة الوق 10/5/2
د أن تععزود المضععخة الآليععة للوقععود بوسععيلة تلقائيععة لتحديععد كميععة الوقععو .1

 لترا  من الوقود في كعل معرة تشعغل فيهعا 90بحيح تمنع تدفق أكثر من 
 المضخة.

 يجب أن تكون المضخة الآليعة للوقعود مجهعزة بوسعيلة تبريعد ميكانيكيعة .2
 بها.تمكنها من العمل المتواصل دون ارتفاع درجة الحرارة 

 فترة الاختبار الطاقة التخزينية المتوسطة لا تتعدد
 ساعة 24 لتر 15000
 ساعة 48 لتر 20000
 ساعة 72 لتر 45000
 ساعة 96 لتر 60000
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أن تععزود المضععخة بوسععيلة تحكععم لا تسععمح لهععا بالعمععل إلا عنععد رفععع  .3
الفوهععة مععن مكانهععا المعتععاد وتشععغيل المفتععاح اليععدوي الموجععود علععى 
المضععخة، كمععا تعمععل هععذه الوسععيلة علععى إيقععاف المضععخة عنععد إعععادة 

 الفوهة إلى وضعها المعتاد.
ئد لوقود الزاأن تركب أنبوبة الرجوع الجانبية بحيح تعمل على إعادة ا .4

إلى الخزان وألا يزيد الحعد الأقصعى للضعغط العذي يبعدأ عنعده الرجعوع 
 كيلو بسكال. 20عن 

إذا زودت المضععخة بمبععين زجععاجي فيجععب أن يتحمععل الزجععاج ضععغطا  .5
 كيلو بسكال. 50هيدروستاتيكي مقداره 

أن يتوفر تيار هواء مناسعب للتهويعة حعول المضعخة وألا تقعل المسعاحة  .6
 .2سم 75لفتحات التهوية عن  الكلية الفعالة

أن يكععون خرطععوم التوزيععع مععن النععوع الموصععل للكهربععاء وذو سععطح  .7
لا خارجي أملي ومقاوم للعوامعل الجويعة والتآكعل والمعواد البتروليعة وأ

أمتار وأن يكون مقعاس قطعر الخرطعوم العداخلي معن  4يزيد طوله عن 
 مم. 30- 20

فعراغ الموجعود تحع  في حالة إمكانيعة حعدوث أي تسعرب للوقعود فعي ال .8
غلاف المضخة فيلزم استخدام وسائل مناسبة مثل ملء الفراغ بالرمعل 

 ليمكن امتصاا هذا التسرب.
أن يتم عمل مجارد مناسبة لأرضية منطقة العمعل وتتخعذ الاحتياطعات  .9

 اللازمة لمنع تسرب البنزين إلى مواسير الصرف أو المجارد.
 ود:ــــــــفوهة تصريف الوق 10/5/3

ة فوهة تصريف الوقود بقطاع تلقعائي يمنعع تنعاثر الوقعود نتيجعأن تزود  .1
الارتعععداد أو نتيجعععة زيعععادة المعععلء وألا يزيعععد مععععدل التصعععريف العععلازم 
لتشغيل القاطع على نصف معدل التصريف المضبوط عليه ذراع فعتح 

 الفوهة.
ألا تععزود المضعععخات التعععي يععتم تشعععغيلها بواسعععطة عامععل بعععذراع لفعععتح  .2

 التالية:رت جميع الشروط الصمام إلا إذا تواف
 اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إزاحة الفوهة من أنبوبة : أ

 الملء للسيارة أثناء عمليات الملء العادية.
في حالة سقوط الفوهعة معن أنبوبعة المعلء للسعيارة فيجعب أن يعتم  : ب

إعتعاق ذراع تشععغيل صعمام الفوهععة تلقائيعا عنععد اصعطدام الفوهععة 
 ن يتوقف تدفق الوقود في الحال.بالسيارة أو بالأرض وأ

أن يععتم تركيععب الفوهععة فععي خرطععوم التصععريف بطريقععة تضععمن  : ج
توقف تدفق الوقود وإعتاق الفوهة معن مجموععة التصعريف فعي 
 حالة تحرع السيارة أثناء تواجد الفوهعة فعي أنبوبعة المعلء وذلعك
 قبل أن يحدث تلف في صمام التحكم أو الخرطوم أو المضخة.

 للسيارات:ود في محطات الخدمة الذاتية فوهة مضخة الوق .3
 التالية:بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتوفر المتطلبات 

أن يكععون الحععد الأدنععى لمعععدل التصععريف الععلازم لتشععغيل قععاطع  : أ
 لترات/ دقيقة. 9.00التصريف 

يجب بعد تشغيل القاطع ألا يكعون معن الممكعن إععادة التصعريف  : ب
 أولا  إلى وضع القفل.بدون إعادة ذراع التحكم في الفوهة 

أن تزود الفوهة بأداة تمنع التصريف إلا إذا وضع  الفوهعة فعي  : ج
 وضعها الصحيح أو تم توجيهها إلى أسفل.
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طعععوم تلقائيعععا إلعععى أن تتخعععذ الاحتياطعععات اللازمعععة لإععععادة الخر : د
 من بجوار المضخة بعد الاستخدام.وضعه الطبيعي الآ

 :الأنابيب وملحقاتها 10/5/4
البتروليعععة علععى الأنابيعععب والصععمامات وملحقاتهعععا ألا تععؤثر المنتجععات  .1

 وكذلك على أي حلقات وصل.
ألا يحعععدث تلعععف أو تسعععرب للأنابيعععب وتوصعععيلاتها بتعععأثير الإجهعععادات  .2

الناشععئة ععععن التمعععدد الحععراري أو القعععود الأخعععرد التععي تحعععدث أثنعععاء 
 الخدمة العادية  مثل مرور السيارات( كما يجب أن تتحمعل الإجهعادات

 ات الحرارة التي تؤثر عليها عند تعرضها للحريعق أو أنوارتفاع درج
 يتم حمايتها بطريقة مناسبة ضد تلك الظروف.

أن يععزود خععط الأنابيععب بعععدد كععاف مععن الصععمامات لتحقيععق التشععغيل  .3
و بكفاءة وأمان أثناء التشغيل العادي وكذلك في حالة حعدوث أي تلعف أ

أحعدهما عنعد  في حالات الطوارئ ويجب ألا يقل ععددها ععن صعمامين
 .اتصال الأنابيب بالخزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود

 أن يتم حماية الأنابيب من التآكل ودهانها بدهان مقاوم لذلك. .4
أن توضععع خطععوط الأنابيععب بحيععح لا تتلععف تحعع  هععروف التشعععغيل  .5

لمعلء اويعة والتغذيعة وأنابيعب العادية ويفضل ألا يقل انحدار أنابيب الته
 في اتجاه الخزان. 40: 1لة عن ئالما

ن ألا تقل المسافة الأفقية بين موضع مخرج أنبوبعة التهويعة وأي حعد مع .6
 حدود المحطة أو أية فتحة في أي مبنى عن مترين.

أن يععتم اختبععار الأنابيععب وتوصععيلاتها بضععغط داخلععي هيدروسععتاتيكى  .7
دقععائق للتأكععد مععن عععدم  10كيلععو بسععكال لمععدة لا تقععل عععن  135قععدره 
 ود تسرب فيها قبل تغطيتها بالخرسانة أو الرمل.وج

أن تدهن الأنابيب وتعرقم بطريقعة مناسعبة تسعمح بعالتعرف السعهل علعى  .8
 محتوياتها.

أن تععدعم خطععوط الأنابيععب المدفونععة تحتععه الأرض وتغطععى بطبقععة مععن  .9
 سعم أو يعتم حمايتهعا بعبلاط معن15الخرسانة الناعمة لا يقل سمكها ععن 

ركة للسيارات فعوق خطعوط الأنابيعب فيجعب الحجر وفي حالة وجود ح
 تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة.

 أن تمعلأ المجعارد التعي توضعع بعداخلها الأنابيعب بالرمعل الجعاف أو معا .10
يماثلععه وأن تكععون بأبعععاد مناسععبة لتسععهيل أعمععال الصععيانة للصععمامات 

 والملحقات.
يعععب يراعععى أن تكعععون الوصعععلات بعععين الخععزان والأنابيعععب وبعععين الأناب .11

والمضععخة مجهععزة بطريقععة تسععمح لهععا بالحركععة لتلافععي تسععرب الوقععود 
 منها أثناء حركة السيارات فوقها.

 الحريق:معدات إطفاء  10/5/5
تععزود محطععات الوقععود ومراكععز خدمععة السععيارات بالمعععدات والمععواد  .1

المناسععبة لإطفععاء الحريععق فععي مراحلععه الأوليععة، ويجععب أن يكععون عععدد 
ن مات الدفاع المدني وبحيح لا يقل ععونوع طفايات الحريق طبقا لتعلي
 التالي:( 6العدد الموضح بالجدول رقم  

 ( يوضح عدد طفايات الحريق طبقا لعدد المضخات6جدول رقم  

عدد مضخات 
 الوقود

طفايات حريق 
بودرة كيميائية 

 كجم 12جافة 

جهاز إطفاء 
 10رغوي 
 جالون

جهاز إطفاء 
 34رغوي 
 جالون



 المملكة العربية الســــعودية 
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  

 كراسة شروط ومواصفات
 67من  53الصفحة  محطات الوقود داخل المدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 2ملحوهة : إذا زاد عدد مضخات الوقعود ععن عشعرين مضعخة فيضعاف إلعى الجعدول السعابق ععدد  
( جالون لكل خمي مضخات وقعود 10( طفاية رغوي  1( كجم وعدد  12طفاية حريق بودرة جافة  

 فأقل.

د طفايععات آليععة تعمععل تلقائيععا  عنععد ارتفععاع درجععة الحععرارة إلععى حعع تععوفير .2
معععين وتركععب فععوق منطقععة مضععخات الوقععود فععي سععقف المظلععة بواقععع 
طفايععة واحععدة لكععل مظلععة وكععذلك يراعععى وجععود طفايععة حريععق يدويععة 

( كجم مسعحوق جعاف بعالقرب معن 10-6واحدة على الأقل سعتها من  
معدخل غرفعة مولعد الكهربععاء فتحعة خعزان الوقعود وأخعرد بععالقرب معن 

  إن وجد(.
يجب وضع عدد كاف من الجرادل المملوءة بالرمل في أمعاكن مناسعبة  .3

معدني وسهلة المنال للأفعراد الععاملين بالمحطعة وفقعا لتعليمعات العدفاع ال
وبحيح لا يقل عددها ععن اثنعين عنعد كعل معن منطقعة مضعخات الوقعود 

وكذلك عنعد كعل منطقعة  وبجوار طفاية الحريق عند فتحة خزان الوقود
 مخصصة لتزويد السيارات بالزيوت.

 محابي المطافع : .4
يجععب إنشععاء محععبي مطععافع  مأخععذ مععاء لإطفععاء الحريععق( بععه  : أ

بوصععة ويكععون تسععنين المخععارج مماثععل  2.5مخرجععان بمقععاس 
 Screw Hose Threadingلتسعنين المسعتخدم فعي العدفاع المعدني 

Ansht American national).) 
ن فيجب توفر محبسي ـ الفئتين أ، ب ـ محطات الكبيرةوبالنسبة لل

 للمطافع على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة.
م( خمسعة عشعر 15تكون محابي الإطفاء على بعد لا يقل ععن   : ب

مترا معن منطقعة المضعخات ومنطقعة التفريعي وألا تزيعد المسعافة 
 مترا  بأي حال من الأحوال. 30عن 

إما : لمياه على الأقل لمحابي الإطفاء يجب توفر مصدر واحد ل : ج
 أو من خزان خاا لا تقل ،من النظام العام لمياه إطفاء الحريق

سعععته عععن ثلاثععين ألععف جععالون يقععام لهععذا الغععرض فععي المحطععة 
جععالون فععي  500مععزود بمضععخة إطفععاء ذاتيععة التحضععير بطاقععة 

رطععل/ بوصعة المربععة عنععد مخعارج محععابي  7الدقيقعة وضعغط 
 الإطفاء.

ضع مضخة الإطفاء في غرفعة منعزلعة علعى بععد لا يقعل ععن تو : د
عشرين مترا من منطقة مضخات الوقعود أو منطقعة التفريعي معع 

 عمل التهوية اللازمة لها.
يجب أن يكون عند كل محبي إطفاء صندوق خراطيم حسب ما  : ه

 التالي:( 7هو موضح في الجدول رقم  
 

 - 2 3 3إلى  1من 
 1 2 9 7إلى  4من 
 2 3 13 11إلى  8من 
إلى  12من 
15 

17 5 3 

إلى  16من 
20 

20 7 4 
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 ( يوضح محتويات صندوق الخراطيم7جدول رقم  
 

العدد  النـــــوع
 المطلوب

 4 بوصة 1.5متر وقطر  30خراطيم بطول 
بوصععة ومععزودة  1.5فوهععة رم مععاء حريععق قطععر 

 بمقب  مسدس
4 

بوصععععععفة  2.5موزعععععععات خععععععراطيم ذات مععععععدخل 
 بوصة 1.5ومخرجين بصمامات قطر 

2 

بوصععة  1.5مجمعععات خععراطيم ذات مععدخلين قطععر 
 بوصة 2.5وخرج قطر 

2 

 2 بوصة 2.5مفتاح خراطيم 
 2 بوصة 1.5مفتاح خراطيم 

 
 الصحية:الاشتراطات  10/6

ا تععم تعتبعر المعواد المتطععايرة وغيعر المتطععايرة معن منتجععات البتعرول مصععدرا  للخطعورة إذ
ذا تصريفها مباشرة للشبكات العامة للصعرف الصعحي، فعالبترول معادة سعريعة التطعاير وإ

وتعععدميرا للممتلكعععات، بينمعععا المنتجعععات غيعععر  تصعععريفها للشعععبكات قعععد تسعععبب انفجعععاراتعععم 
الجعة المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية يصعب معالجتها في محطات المع
لشعحوم وتتسبب في انسداد المواسير، لذلك يلزم معالجة الميعاه المحتويعة علعى الزيعوت وا

 لصععرف الصععحي أووالمععواد البتروليععة مسععبقا قبععل السععماح بتصععريفها للشععبكات العامععة ل
الصععرف الععداخلي فععي حالععة عععدم وجععود شععبكة صععرف صععحي عامععة وتراعععى فععي ذلععك 

 الضوابط التالية :
هعـ( الصعادرة معن 1402و 01 ـ 1401تنص مقعاييي حمايعة البيئعة  الوثيقعة   10/6/1

ة على أن تطبعق النسعب المطلوبعة للمعالجعـ مصلحة الأرصاد وحماية البيئة 
تصععريفها إلععى الشععبكة العامععة وفععق المسععبقة لميععاه الصععرف الصععحي قبععل 

 الإرشادات التالية:
 ملجم/ لتر 120                  شحوم وزيوت -
 ملجم/لتر 150                        فينـــــول -
 ملجم/ لتر 0.5     إجمالي هيدرو كربونات مكلورة -

بعل سعبقا  قالجتهعا موعند تجاوز المواد المذكورة للحدود المشار إليهعا بعأعلاه ف نعه يلعزم مع
ويعتم تحديعد أسعاليب قيعاس التصعرف وجميعع  ،صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة

صععرف وميععاه ال ،وفقععا للطععرق القياسععية لاختبعار الميععاه ،العينعات وطععرق التحليععل بالمعمعل
ل طرابطعة أعمعا و الصحي المععدة بواسعطة الهيئعات الأمريكيعة، طرابطعة الصعحة العامعةط

 اد مراقبة تلوث المياهط.طاتح و المياهط
لا يسعععمح بتصعععريف أي معععن السعععوائل التعععالي ذكرهعععا إلعععى شعععبكة الصعععرف   10/6/2

 الصحي:
شعتعال أو أي سائل قابل للا ـ زي  البترول ـ نفتالين ـبنزين  ـجازولين  .1

 أو للانفجار صلبا كان أو غازيا.
جعععزء فعععي المليعععون 25ميعععاه الصعععرف التعععي تحتعععود علعععى أكثعععر معععن  .2

البتععرول أو زيععوت لا تتحلععل بيولوجيععا أو أي  لتععر مععن زيعع  /ممليجععرا
 منتج من أصل زي  معدني.
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 مياه الصرف التي تحتود على زيوت عامة أو دهون أو شحوم. .3
 وإذا تم تصعريف الميعاه أو المخلفعات التعي تحتعود علعى المعواد المشعار .4

إليهععا بععأعلاه إلععى الشععبكات العامععة  للصععرف الصععحي( فيكععون للجهععة 
أو إلععزام صععاحب  المحطععة/ مركععز خدمععة  المختصععة رفعع  تصععريفها

 4 كما هعو وارد بالبنعد  -السيارات( بعمل معالجة مسبقة لدرجة مقبولة
للسععماح بتصععريفها أو الععتحكم فععي الكميععات ومعععدل الصععرف  ـ (1ـعع 

تكععاليف نقععل  تحصععيللضععمان التقيععد بحععدود النسععب المسععموح بهععا أو 
 ومعالجة هذه المخلفات.

ميم شعئون البلديعة والقرويعة الحعق فعي مراجععة التصعللجهة التابعة لعوزارة ال  10/6/3
، والتركيب لأجهزة ومعدات وحعدات المعالجعة اللازمعة قبعل الموافقعة عليهعا
وتوضععع هععذه الوحععدات فععي مواقععع مناسععبة يسععهل تنظيفهععا والكشععف عليهععا 

 بسرعة.
تعتم المعالجعة فعي غرفعة الترسعيب والتصعفية معن  في حالة الصعرف المحلعي  10/6/4

ا يععتم التأكععد مععن سععلامة وكفععاءة التربععة وسعععة ودقععة الزيععوت وخلافععه كمعع
 الوحدات الخاصة بذلك.

يجععب عمععل ميععول عامععة فععي أرضععية المحطععة تععؤدد إلععى قنععوات خاصععة   10/6/5
بالصععرف داخععل الموقععع تععؤدد إلععى مصععايد الشععحوم أو البنععزين حيععح تععتم 
معالجتهععا قبععل صععرفها علععى شععبكات الصععرف الصععحي العامععة أو الصععرف 

 قع ولا يسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع.المحلى الخاا بالمو
 والزيوت:مصايد الشحوم   10/6/6

 عند تصميم المصايد للشحوم والزيوت يراعى ما يلي:
 تكون سعة مصيدة الشحوم والزيوت مناسبة لكميات الماء المستعمل. .1
ععععدم صععععرف أي مخلفعععات عبععععر المصععععيدة ععععدا الشععععحوم والزيععععوت  .2

 المختلطة بالماء.
السعععطحية للمصعععيدة كبيعععرة قعععدر الإمكعععان  يراععععى أن تكعععون المسعععاحة .3

ة لتجنععب ارتفععاع درجععة حععرارة الميععاه المععراد معالجتهععا ولتععوفير التهويعع
 المناسبة لها.

 عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول. .4
 خف  منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم والزيوت منه. .5
جوانععب المصععيدة تكععون منحععدرة ويفضععل أن يكععون قاعهععا مخروطيععا  .6

 في أسفل قاع المخروط.ويوصل المخرج 
 تنظيم وسائل كشط وإزالة الشحوم والزيوت العائمة. .7
 يتم صيانة المصائد بعناية وبصفة مستمرة. .8

 مصايد البنزين:  10/6/7
هعواء غاز البنزين قابل للاشتعال وسام، ولما كان هذا الغاز أثقعل معن ال .1

ف نععه أقععرب للتجمععع فععي الأمععاكن المنخفضععة مثععل المواسععير وغععرف 
 قة ولذا يجب أن يزال بالتهوية.التفتيش العمي

مصعععيدة البتعععرول عبعععارة ععععن غرفعععة مصعععمتة ومعزولعععة ذات قواطعععع  .2
متعددة وتوضع القواطعع متتاليعة ومخارجهعا تحع  مسعتود المعاء حتعى 
يتم حجز البنزين وتجهز الغرفة بأغطية غير منفذة للهواء لمنع أخطار 

لبتععرول، الاشععتعال، ويععتم تععأمين التهويععة اللازمععة للععتخلص مععن غععاز ا
ويجععب أن يكعععون ارتفعععاع أنابيعععب التهويععة كافيعععا لتلافعععي كافعععة أخطعععار 
الاشععتعال ونهاياتهععا السععفلية تععدلى أقعععرب مععا يكععون مععن سععطح المعععاء 

 لاستخلاا غاز البترول.
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 الغرامات والجزاءات .11

   

لتي افات يلتزم المستثمر ب نشاء وتشغيل وصيانة وإدارة محطة الوقود وفقا  للشروط والمواص
ن تقضي بها كراسة الشروط والمواصفات والنظم السائدة، وفي حالة حدوث أية مخالفة م

 البلدية اءاتالمستثمر، ف نه سيكون ملتزما  بدفع الغرامات التي تقررها لائحة الغرامات والجز
ي لائحة هـ ، وفيما لا يرد به نص ف6/8/1423بتاريخ  218الصادرة بقرار مجلي الوزراء رقم 

ة انا الأمقررهالغرامات والجزاءات المذكورة فسوف يكون المستثمر ملتزما  بدفع الغرامات التي ت
 أو البلدية.

 
ريف وإذا ترتب على مخالفات المستثمر إضرار بالمرافق العامة من: مياه، وصرف صحي،وتص

ادر ة الصالجزاءات والغرامات الواردة في نظام حماية المرافق العام ق عليهبستطسيول ف نه 
لمرفق  ولائحة المخالفات ومقدار الغرامات هـ، 20/12/1405في  62لملكي رقم م/بالمرسوم ا

ية لبلداالمياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها الصادرة بقرار وزير الشئون 
 هـ ، وذلك كما هو موضح فيما يلي: 21/12/1419في  52240والقروية  رقم 

 

 ملاحظات الغرامة قيمة نوع المخالفة م
أو سعائلة أو غازيعة فعي  تعمد إلقاء أو وضع مواد صعلبة 1

أي مصدر من مصادر المياه أو الخزانات أو المحطعات 
 أو تمديدات المياه.

000  100 
( 5نظام حماية المرافق معادة  

 ـ الفصعععل الثعععاني ـ واللائحعععة 
 (15بند ـ  المجموعة الأولى

2 
 

 التسبب في إلقاء  أو تسريب مواد ضارة صلبة أو سائلة
الميعععاه أو الخزانعععات أو أو غازيععة فعععي أي معععن مصععادر 
 المحطات أو تمديدات المياه.

000  20 
( 6نظام حماية المرافق معادة  

 ـ الفصعععل الثعععاني ـ واللائحعععة 
 (14بند ـ  المجموعة الثانية

و تعمد إلقاء مواد صلبة أو أتربة أو مخلفات أو زيعوت أ 3
يها فشحوم أو مواد كيماوية أو أية مواد سائلة لا تتوافر 

الشععبكات فعي غععرف التفتععيش أو  شعروط الصععرف علعى 
 شبكات الصرف الصحي أو بدون إذن المصلحة.

000  30 
( 5نظام حماية المرافق معادة  

 ـ الفصعععل الثالعععح ـ واللائحعععة 
 (9بند ـ  ة الأولىالمجموع

التسععبب فععي إلقععاء مععواد ضععارة سععواء كانعع  صععلبة أو  4
سائلة أو غازية فعي غرفعة التفتعيش أو مطبعق  معانهول( 

 سواء كان  رئيسية أو فرعية.
000  20 

( 6نظام حماية المرافق معادة  
 ـ الفصعععل الثالعععح ـ واللائحعععة 

 (9بند ـ  المجموعة الثانية
الصععحي ب لقععاء الزيععوت الاعتععداء علععى شععبكة الصععرف  5

والشععحوم والفضععلات  سععواء كانعع   مععواد كيماويععة أو 
 مخلفات  صناعية أو خلاف ذلك.

000  10 
( 7نظام حماية المرافق معادة  

 ـ الفصعععل الثالعععح ـ واللائحعععة 
 (6بند -المجموعة الثالثة

و تعمد إلقاء مواد صلبة أو أتربة أو مخلفات أو زيعوت أ 6
خعععلال غعععرف التفتعععيش أو شعععحوم ومعععواد كيماويعععة معععن 

 القنوات الخاصة لتصريف السيول
000  5 

( 5نظام حماية المرافق معادة  
 ـ الفصعععل الرابعععع ـ واللائحعععة 

 (9بند ـ  المجموعة الأولى
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 ( 7/ 6م )نموذجنموذج عطاء يقدم في مزايدة بالظرف المختو 12/1
 

 المحترم.     سعادة رئيي بلدية:
 بعتكم تعأجيرالمتضعمن رغ  هـ  14      /    /         إشارة إلي إعلانكم المنشور بالصحف بتاريخ 

 .حطة وقودموتشغيل  إقامة وإدارة ستثماره فيلا                               موقع في مدينة 
ا وحيح تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفعق صعورته واطلعنع

افية ينة تامة نعلى الطبيعة معا شتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة العقارعلي كافة الا
 . للجهالة 

                  (               نتقععدم لسعععادتكم بعرضععنا لاسععتئجار العقععار الموضععح أعععلاه بععأجرة سععنوية قععدرها  
( ريال  وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها                        

لمطلوبععة فعي كراسعة الشععروط معن قبلنعا وضعمان بنكععي يععادل أجعرة سععنة كاملعة وكافعة المسعتندات ا
 والمواصفات.

  اسم المستثمر

            رقم بطاقة الأحوال

 بتاريخ  صادرة من

 جوال فاكي هاتف

 تاريخ التقديم الرمز البريدي ا.ب
 

العنوان: 

.................................................................................................................. 

  اسم الشركة

  رقم السجل التجاري

 بتاريخ  صادرة من

  نوع النشاط

 جوال فاكي هاتف

 الرمز  ا.ب
 

العنوان: 

.................................................................................................................. 

 الختم الرسمي      التوقيع

 التاريخ
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  المخطط العام للموقع 12/2
  الرسم الكروكي للموقع(
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 (6/3نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر )نموذج 
   

 محضر تسليم عقار

 الرقم:
 هـ14      /        /       التاريخ:  
 العقار رقم:
 بلدية

 رقم عقد التأجير:                                                   تاريخه:
 اسم المستثمر:

 إقــــــرار
 

 فععععي يععععوم ة بياناتععععه بعاليععععه أقععععر بععععأنني قععععد اسععععتلم  بموجععععب هععععذا المحضععععر العقععععار المععععذكور
.......................... 

موجعب عقعد ، لاسعتخدامه فعي إنشعاء وإدارة وتشعغيل محطعة وقعود بهـ 14    /      /       بتاريخ  
امعة نافيعة تنتعه معاينعه قمع  بمعاي وقعد بلدية .................................  /أمانةالإيجار المبرم مع 

 لته في تاريخ استلامه.للجهالة شرعا  وبأنني قبلته علي حا
  ويشمل ذلك الأرض والموقع والمنشآت والملحقات وأية تجهيزات أخري(

 
 وعليه أوقع

 .........التوقيع ....................................   الختم .........................
 رئيي بلدية .......................................

 ............................................التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــ صورة لملف العقار

 
 إقرار من المستثمر 12/3
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  يقر المستثمر بما يلي:

 اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.  .1
جعه والمزايدة وعلعى اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع   .2

 خاا:
لائحععععة التصععععرف بالعقععععارات البلديععععة الصععععادرة بموجععععب الأمععععر السععععامي الكععععريم رقععععم  (أ

 هـ24/09/1423في  3/7/38313
 وية.الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم (ب

 نافية للجهالة.تامة  للتأجير معاينة  المعروضموقع العاين  .3
 

 

 الختم   توقيع ال
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 نموذج العقد 12/4
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 ..................................رقم العقد

 ................................تاريخ العقد
 عقد تأجير  

 لك نالاتفاق بيتم ................./......./.......الموافق......................................إنه في يوم
 من :

اسم  .1
ويمثلها .....................................ومقرهاالبلدية............................................الأمانة/
التوقيع على هذا  في
 .....................................................................................بصفته..............العقد

 طرف أول
 العنوان

...................................................................................................................
.......................... 

.................................................فاكي.....................................................هاتف
.............................. 

الرمز . ...................................المدينة.............................................ا.ب
 ...............................البريدي
البريد 

........................................................................................................الإليكتروني
........................ 

رقم الهوية................................................صادرة 
 .......بتاريخ......../......../...............من...........

اسم  .2
.......................................المستثمر.................................................................

.......... ...................  
شركة / 

.............................................................................................................مؤسسة
.................. 

..........................................صادر سجل تجارد رقم
 ....../..../......بتاريخمن........................................

في التوقيع على هذا  ويمثلها
 ......................................بصفتهالعقد....................................................
 وي بالتف...................................................وينوب عنه في التوقيع

 يطرف ثان.............................رقم
 العنوان
...................................................................................................................

....................... 
....................................................فاكي..................................................هاتف

........................... 
الرمز . .........................................المدينة.....................................ا.ب
 ..............................البريدي
البريد 
........................................................................................................الإليكتروني
.................. 
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........... ............ رقم .......................بناء على الإجراءات المنتهية بخطاب ..
ر ار العقاستثمالقاضي بقبول الطلب المقدم من الطرف الثاني لا................./...../.....في

 الموضحة بياناته، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
 

المادة 
 الأولى

 تعريف لمفردات العقد. :

 
  .قدا العوالمحددة أماكنها في هذ للبلدية /الأرض المملوكة للأمانة وه : الموقع  
 .الموضحة بياناتها أدناه في وصف العقاررض الأ وه : العقار 
 المشروع

 
 ة لمحددامن قبل المستثمر على الموقع  االمراد إقامته محطة الوقودهو  :

 أدناه. بياناته كما هو موضح
 الجهات ذات العلاقة

 
الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها علاقة بالمشروع من ي ه :

ات لخدمتقدم ا ي الناحية التنظيمية، أو الرقابية، أو الفنية، أو الت
 الأساسية للمشروع.

 كراسة الشروط والمواصفات. : الكراسة 
 

المادة 
 الثانية

 العقدمستندات  :

 المستندات التالية مكملة ومتممة ومفسرة لبعضها البع  وهى تشكل مستندات العقد:
 كراسة الشروط والمواصفات الفنية وملحقاتها. .1
 .ينموذج العطاء المقدم من الطرف الثان .2
 .يتصاميم المقدمة من الطرف الثانالالرسومات والمواصفات و .3
اتفعق ي تقعديم العطعاءات وقبعول الععرض والتع يمرحلتع يالمراسلات المتبادلعة بعين الطعرفين فع .4

 الطرفان على اعتبارها ضمن مستندات العقد.
المادة 
 الثالثة

 وصف العقار :

  :ا يليه فيمبموجب هذا العقد قام الطرف الأول بتأجير الطرف الثاني العقار الوارد بيانات -
 موقع العقار:  -
   المدينة     : -
 الشارع     :   الحي       : -
 المخطط:                      رقم العقار:رقم  -
 حدود العقار:  حسب الكروكي المرفق(  -

  :مترا   بطول                                                    شمالا 
  :مترا   بطول                                                    جنوبا 
  :مترا   بطول                                                    شرقا 
  :مترا               بطول                                                   غربا 

 مساحة العقار:  -
  )                          :المساحة الإجمالية 
  مساحة المباني:                متر مربع 
   داواح عدد الأدوار  :                طابقا 
  :    نوع البناء 
 العقدالغرض من  : الرابعةالمادة 
 محطعة وقعود وإدارة وتشعغيل أعلاه لإنشعاءالموضحة بياناته  رض من العقد هو استثمار الموقعغال

 ولا يجوز استخدامه لغير الغرض المخصصة له.
  مدة العقد :  الخامسةالمادة 
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تبدأ من تاريخ تسعلم المسعتثمر للعقعار  (     (   مدة العقد  
خعلال شعهر علعى الأكثعر معن تعاريخ  البلدية، بموجب محضر تسليم موقع من الطرفينالأمانة/ من 

  توقيع العقد.
 فترة التجهيز والإنشاء : السادسةالمادة 

للتجهيععععز والإنشععععاء، وهععععى  (     (   يعطى المستثمر فترة  
 ة الأجرة.من العقد، وهى فترة زمنية غير مدفوع الخامسةالمادة  ي% من المدة المحددة ف5تعادل 
 

 يالإيجار السنو : السابعةالمادة 
ريال فقعععععععععط(      ريال                 للعقار يالإيجار السنو

ويتم سداد إيجار السنة الأولى عند توقيع العقد، أمعا أجعور السعنوات التاليعة، فيعتم سعدادها فعى بدايعة 
 أقصى عشرة أيام من بداية السنة. دكل سنة، وبح

 التزامات المستثمر  : الثامنةالمادة 
 المستثمر بموجب هذا العقد بما يلى : ييلتزم الطرف الثان

ة قبعل البلدية ومن الجهات الأخرد ذات العلاقالأمانة/الحصول على التراخيص اللازمة من  .1
 البدء فى تنفيذ المشروع.

 ة للتجهيز والإنشاء.ددالمحتنفيذ المشروع خلال المدة  .2
حسعب  توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الأشخاا والممتلكات الخاصة والعامة .3

 تعليمات الجهات ذات العلاقة.
 تنفيذ المشروع وفقا  للشروط والمواصفات والمخططات المرفقة بهذا العقد. .4
علععى  ارية المكلفعة بالإشعرافالبلديععة علعى اسعم الجهعة الاستشععالأمانة/الحصعول علعى موافقعة  .5

 ليها.تنفيذ المشروع، والتأكد من تنفيذه وفقا  للشروط والمواصفات والمخططات المتفق ع
يراهعا  البلدية قبعل عمعل أيعة إضعافات أو تععديلاتالأمانة/الحصول على الموافقة الخطية من  .6

 ضرورية للمشروع.
الرسعععوم والضعععرائب المتعلقعععة ب نشعععاء وتشعععغيل المشعععروع وتحمعععل تكعععاليف توصعععيل  سعععداد .7

 .الخدمات للموقع
لبلديععة ومععن الأمانة/اتشععغيل وصععيانة المشععروع وفقععا للشععروط والمواصععفات المحععددة مععن  .8

 الجهات ذات العلاقة.
 الصععادرة مععن الععواردة بلائحععة محطععات الوقععود والغسععيل والتشععحيمالالتععزام بالاشععتراطات  .9

 زارة الشئون البلدية والقرويةو
 سداد الأجرة السنوية وفق المادة السابعة من هذا العقد. .10

المادة 
 التاسعة

 الرقابة على تنفيذ العقد :

للبلدية والجهات ذات العلاقة الحق فى الرقابة على المشروع فى أد وق  خلال مدة العقد. للأمانة/
 المشرفة على التنفيذ المعينة من الطرف الأول.ويلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات الجهة 

المادة 
 العاشرة

 الالتزام بالنشاط المحدد :

معن هعذا  الرابععةلغير الغرض المخصص له والوارد فى المادة  الموقعلا يجوز للمستثمر استخدام 
 العقد.

 التنازل عن العقد : الحادية عشرالمادة 
ن فقعة خطيعة مععلى الغير، أو التنازل عن العقعد إلا بموا له الموقع المؤجرلا يحق للمستثمر تأجير 

 البلدية.الأمانة/ 
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 المملكة العربية الســــعودية 
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  

 كراسة شروط ومواصفات
 67من  73الصفحة  محطات الوقود داخل المدن

 

 عشر
شعروط بكراسعة الحالة حدوث مخالفات من المستثمر تطبق عليه الغرامات والجزاءات الواردة  يف

راء رقعم بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفعات البلديعة الصعادرة بقعرار مجلعي العوز المرفقة
 و هعععععـ. 25/1/1423و ف فععععى  /5367/4هععععـ والتعمعععععيم الععععوزارد رقعععععم 6/8/1422فععععى  218
ة نهعا بلائحعمفيمعا لعم يعرد  تتناسعب معع حجعم المخالفعة يتقعدير الغرامعة التع يللبلدية الحعق فعللأمانة/

 .الغرامات والجزاءات
وفي حالة حعدوث مخالفعات يترتعب عليهعا إضعرار بمرفعق الميعاه أو الصعرف الصعحي أو تصعريف 
السيول تطبق عليه الغرامات والجزاءات الواردة بنظعام حمايعة المرافعق العامعة الصعادر بالمرسعوم 

 هـ. 20/12/1405في  62الملكي رقم م/
 ثالثةالالمادة 
 عشر

 فسخ العقد :

ضرر بسبب  الرجوع إلى المستثمر فيما لحقها من يالبلدية فالأمانة/يجوز فسخ العقد مع بقاء حق 
 ذلك فى أد من الحالات التالية :

 .إذا تأخر المستثمر عن البدء فى التنفيذ خلال فترة التجهيز والإنشاء المسموح بها .1
 أو شعاط كليعا  إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليعه فعى العقعد، أو قعام بتعأجير الن .2

 ره لتصعحيحالبلديعة، وذلعك بععد إنعذاالأمانة/جزئيا ، أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية معن 
 الوضع، ومضى خمسة عشر يوما  من تاريخ إخطاره بالإنذار.

معن  المعدة المحعددة لعه بععد إنعذاره، ومضعى خمسعة عشعر يومعا  إذا تأخر فى تسديد الأجرة ععن  .3
 تاريخ إخطاره بالإنذار.

 يإذا ثبعع  أن المسععتثمر قععد شععرع بنفسععه أو بوسععاطة غيععره بطريععق مباشععر أو غيععر مباشععر فعع  .4
 البلدية للحصول على العقد.الأمانة/ يرشوة أحد موهف

و اأمعر بوضععه تحع  الحراسعة، إذا أفلي، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثب  إعساره، أو صعدر  .5
 جرد حل الشركة وتصفيتها.

 إذا توفى المستثمر، ولم يتقدم ورثته خلال شهرين من وفاته بطلب للاستمرار فى تنفيذ العقد. .6

 الرابعة المادةج

 عشر

 إلغاء العقد :

معدة التعأجير للبلدية بعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية إلغاء العقد، قبل انتهعاء للأمانة/يجوز 
أو الاستثمار، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، بعد إشعار المستأجر أو المسعتثمر بعذلك، وانقضعاء 

 ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره.

 الخامسةالمادة 

 عشر

 المنشآت المقامة على العقار :

يلتزم المستثمر بأن تكون المنشآت  والتجهيزات المقامة علعى العقعار هعي معن حعق الأمانعة/ للبلديعة 
ويعتم الاسعتلام بعمعل محضعر تسعليم بعد انتهعاء معدة العقعد، وعلعى المسعتثمر تسعليمها بحالعة جيعدة،  

 .  ويوقع من الطرفين للمنشآت والتجهيزات بكاملها، يثب  فيه صلاحيتها للعمل بشكل جيد

ة دسالساالمادة 

 عشر

 مرجع العقد :

فيما لم يرد فيه نص فى هذا العقد تسرد أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصعادرة بعالأمر 
 هـ. 23/9/1423فى  38313ب//3السامى رقم 

 السابعةالمادة 

 عشر

 النزاع بين الطرفين يالفصل ف :

ن ديعوان المظعالم هعو الجهعة بتنفيذ بنود هذا العقد فع ا يتعلق فين فيمفي حالة وجود خلاف بين الطر
عشععر معععن التعليمععات التنفيذيععة للائحععة التصعععرف  الثالثععةالمععادة  فيععه بموجعععبالمختصععة بالفصععل 

 هـ.24/12/1426في  73671بالعقارات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 شروط أخرى : عشر الثامنةالمادة 
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......................................................................................................................
...... 

التاسعة المادة 

 عشر

:  

أن  يقععر الطرفععان أن العنععوان الموضععح بصععدر هععذا العقععد، هععو العنععوان الععذد يمكععن للطععرف الأول
لثانى الطرف الثانى بخصوا هذا العقد، ويكون الطرف ايرسل عليه المراسلات والمكاتبات إلى 

ل لطعرف الأوقد استلمها بمجرد إرسالها إليه على العنوان المذكور، وفى حالة تغييره يعتم إخطعار ا
 بخطاب مسجل.

 

 والله ولى التوفيق،،،
ى الثععان /        معن ثععلاث نسععخ أصععلية سعُلم  منهععا نسععخة للطععرف   /    حعرر هععذا العقععد بتععاريخ  

 واحتفظ الطرف الأول بنسختين.

 

 الأولالطرف      الثانيالطرف 


