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 كراسة شروط ومواصفات
 76من  0الصفحة  مدينة الكهفة  داخلمحطات الوقود 

 

 تكراسة شروط ومواصفا

 مدينة الكهفة داخلمحطات الوقود 
 الصفحة المحتويات م
 0 قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة. أ
 7 تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات. ب
 6 المتوقع لإجراء المزايدة حتى إيجار السنة الأوليالجدول الزمني  ج
 12 مقدمة 1
 10 وصف العقار 0
 11 والتقديم اشتراطات دخول المزايدة 3
 10 من يحق له دخول المزايدة 3/1 

 10 لغة العطاء 3/0
 10 مكان تقديم العطاءات 3/3
 10 موعد تقديم العطاءات 3/1
 10 موعد فتح المظاريف 3/0
 17 تقديم العطاء 3/7
 17 كتابة الأسعار 3/6
 17 مدة سريان العطاء 3/8
 17 الضمان 3/9
 16 اج عن الضمانموعد الإفر 3/12

 16 مستندات العطاء 3/11 
 18 المستثمر قبل إعداد العطاء واجبات 1
 19 كراسةالدراسة الشروط الواردة ب 1/1 

 19 الاستفسار حول بيانات المزايدة 1/0
 19 معاينة العقار 1/3

 02 ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف 0
 01 صفاتوتعديل الشروط والمواالمزايدة إلغاء  0/1 

 01 تأجيل موعد فتح المظاريف 0/0
 01 سحب العطاء 0/3
 01 تعديل العطاء  0/1
 01 حضور جلسة فتح المظاريف 0/0
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 المملكة العربية الســــعودية 
  والاسكانوزارة البلدية 

  

 كراسة شروط ومواصفات
 76من  3الصفحة  مدينة الكهفة  داخلمحطات الوقود 

 

 00  الموقع  الترسية والتعاقد وتسليم 7
 03 والتعاقد الترسية 7/1 
 03 تسليم الموقع 7/0 
 01 الاشتراطات العامة 6
 00 للموقع الخدماتتوصيل  6/1 

 00 البرنامج الزمني للتنفيذ 6/0
 00 الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة 6/3 
 00 تنفيذ الأعمال 6/1 

 00 مسئولية الإشراف على التنفيذ 6/0
 07 البلدية في الإشراف على التنفيذالأمانة/حق  6/7
 07 المكتب الاستشاريتقرير  6/6
 07 استخدام العقار للغرض المخصص له 6/8
 07 التنازل عن العقدالتأجير من الباطن أو   6/9
 06 موعد سداد الأجرة السنوية 6/12
 06 إلغاء العقد للمصلحة العامة 6/11
 06 تسليم الموقع للأمانة / للبلدية بعد انتهاء مدة العقد 6/10
 06 أحكام عامة 6/13

 08 الخاصة شتراطاتالا 8
 09 مدة العقد 8/1 

 09 فترة التجهيز والإنشاء 8/0
 09 مباني المحطة 8/3
 09 مضخات الوقود ةيرمعا 8/1
 09 مواقف السيارات 8/0
 09 الصيانة اشتراطات 8/7
 32 الأمنية الاشتراطات 8/6
 32 نظام السعودة 8/8

 32 تركيب أجهزة الصراف الآلي 8/9 
 32 عدم تشغيل المحطة في أوقات الصلاة 8/12 
 32 لية للتأثيرات المروريةالدراسة التحلي 8/11 
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 مدينة الكهفة داخلمحطات الوقود 
 

 الصفحة المحتويات م
 30 اشتراطات الأمن والسلامة 9
 33 الإجراءات الوقائية 9/1 
 33 اللوحات الإرشادية 9/0 
 33 حماية العاملين 9/3 
 33 تدريب العاملين 9/1 
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 33 تأمين مستلزمات الإسعاف 9/0 
 33 لالتزام بتعليمات الدفاع المدنيا 9/7 
 31 المسئولية عن حوادث العمل 9/6 
 37 الفنية الاشتراطات 12
 36 كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء 12/1 
 36 نسب البناء والارتدادات والمسافات بين عناصر المحطة 12/0 
 38 الاشتراطات المعمارية والإنشائية 12/3 
 38 الشكل العام للمحطة 12/3/1 
 39 انات الوقودخز  12/3/0 
 11 المضخات 12/3/3 
 11 الاشتراطات الكهربائية 12/1 
 11 متطلبات عامة 12/1/1 
 17 الكهربائية المواصفات الفنية 12/1/0 
 00 نظام الوقاية والحماية الكهربائية 12/1/3 
 03 مولد الكهرباء الاحتياطي 12/1/1 
 03 الاشتراطات الميكانيكية 12/0 
 03 خزان الوقود 12/0/1 
 01 مضخة الوقود 12/0/0 

 07 فوهة تصريف الوقود 12/0/3
 06 و ملحقاتها الأنابيب 12/0/1
 08 معدات إطفاء الحريق 12/0/0

 09 الاشتراطات الصحية 12/7
 70 الغرامات والجزاءات 11
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 مدينة الكهفة داخلمحطات الوقود 
 

 

 الصفحة المحتويات م
 71 :المرفقات 10
 70 نموذج العطاء  10/1 

 77 الرسم الكروكي للموقع 10/0
 76 نموذج تسليم العقار 10/3
 78 إقرار المستثمر10/1
 79 نموذج العقد 10/0
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 قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات .أ
 للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة

 
يتعين مراعاة الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسات الشروط والمواصفات 

أو عن طريق تطبيق ً furas.momra.gov.sa الموقع الالكترونيإلكترونيا , وذلك عن طريق 
 مظرف مختوالأجهزة الذكية " فرص " باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي فيقدم الأصل في 

عليه أسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه وأرقام  بيفوضه ويكتومغلق, من المستثمر أو من 
فتح المظاريف مع إرفاق صورة من الضمان البنكي في الفاكس في الموعد والمكان المعلن عنه ل

 .الموقع الإلكتروني المشار إليه
 

 

 المستند م
هل 
 مرفق؟

 هل مختوم؟

   نموذج العطاء 1

0 
توكيل رسمي موثق )إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته 

 شخص غير مقدم العطاء(
 

 

3 
علاى إثباات أن المسائول عان الشاركة أو وكيلهاا الاذي وقاع 

العطاااااء لديااااه الصاااالاحية للتوقيااااع )فااااي حالااااة الشااااركات 
 والمؤسسات(

 
 

1 
صااورة سااارية المفعااول ماان السااجل التجاااري )فااي حالااة 

 الشركات والمؤسسات(
 

 

0 
صورة رخصة الاساتثمار الأجنباي إذا كاان المساتثمر غيار 

 سعودي
 

 

   صورة الهوية الشخصية ) في حالة الأفراد( 7

6 
محطااة  الخاصااة بشنشاااء وتشااغيل صااور شااهادات الخباارة

 .وقود
 

 

8 
خطااب ضامان ماان بناك معتماد لاادا مؤسساة النقاد العربااي 

 السعودي
 

 

   كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها 9
 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية الســــعودية 
  والاسكانوزارة البلدية 

  

 كراسة شروط ومواصفات
 76من  7الصفحة  مدينة الكهفة  داخلمحطات الوقود 

 

 تعريف المفردات الواردة بكراسة .ب
 الشروط والمواصفات

 عن طريق الموقع الالكترونيفي المنافسة  مالمستثمرين عطاءاتهتقديم 
furas.momra.gov.sa " أو عن طريق تطبيق ً الأجهزة الذكية " فرص 

 
المااراد إقامتااه وتشااغيله وإدارتااه ماان المسااتثمر بااالموقع محطااة وقااود هو المشــروع:

 المحدد.
 

 محطة وقودهو أرض تـحدد الأمانة أو البلدية موقعها، والتي يقام عليها  العقار :

  محطة وقوداول نشاط إدارة وتشغيل هو شركة أو مؤسسة مرخصة تز المستثمر:  

هو الجهة التى تقدم عرضاً في المنافسة ساواء كاناش شاركة أو مؤسساة أو  مقدم العطاء:
 فرداً.

 المنافسة:
 

تأخااذ شااكل مزاياادة بهاادف  المسااتثمرينهااي طريقااة لإثااارة التنااافس بااين 
الحصااول علااى أعلااى سااعر، وتتبعهااا الأمانة/البلديااة عنااد تااأجير العقااارات 

 لأنشطةوا
 كراسة الشروط والمواصفات الكراسة:
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 الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزايدةج .                 
 إيجار السنة الأولىحتى بداية سريان العقد ودفع 

 
 التاريخ كيفية تحديد التــــــاريخ البيــــــــــــــــــــــــــــــان

  لذي تم فيه النشرالتاريخ ا تاريخ الإعلان
  كما هو محدد في الإعلان آخر ميعاد لتقديم العطاءات
  كما هو محدد في الإعلان موعد فتح المظاريف
 تحدده الأمانة تحدده الأمانة/ البلدية إعلان نتيجة المزايدة

 تحدده الأمانة تحدده الأمانة/ البلدية موعد الإخطار بالترسية

سو تاريخ توقيع العقد لمن تر
 عليه المزايدة

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار 
الأمانة/البلدية للمستثمر بمراجعتها، فشن لم 
يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطي 

 .مهلة إضافية خمسة عشر يوماً 

شر يوماً خلال خمسة ع
 من تاريخ إشعار الأمانة
 للمستثمر بمراجعتها

 العقد خلال شهر من توقيع تاريخ تسليم العقار
خلال شهر من توقيع 

 العقد

 بداية سريان مدة العقد

من تاريخ تسليم العقار بموجب محضر 
تسليم موقع من الأمانة/ البلدية والمستثمر، 

محضر  علىوإذا لم يتم توقيع المستثمر 
تسليم العقار يتم إشعاره خطياً وتحسب 
 بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.

العقار من تاريخ تسليم 
وجب محضر تسليم بم

موقع من الأمانة 
 والمستثمر

 عند توقيع العقد عند توقيع العقد موعد سداد أجرة السنة الأولي
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 كراسة شروط ومواصفات 
مدينة   داخلمحطات الوقود 
 الكهفة

 

   

 مقـــدمة  .1
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 مقــــــدمة .1
 

 

 المنافسااة الالكترونيااةعاان طرياق  ةفاي طاارز مزاياادة عاما بلديةة مدينةةة الكهفةةةترغاب أمانااة / 
التفاصاايل المبينااة فااي كراسااة الشااروط  وتشااغيل محطااة وقااودموقااع مخصااص لإقامااة  رلتااأجي

والمواصاافات المرفقااة ، والتااي توضااح المعلومااات التااي يجااب علااى المسااتثمرين الإحاطااة بهااا , 
 ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المزايدة .

للتعارف علاى  ةكراسالمحتوياات ال وتهيب الأماناة / البلدياة بالمساتثمرين القاراءة المتأنياة والدقيقاة
الاشتراطات والمواصفات الفنية ، والجوانب القانونية للعقد ، والتزامات المستثمر ، بما يمكنه من 

 ز بالفرصة الاستثمارية المتاحة ، ويحقق للأمانة / البلدية أهدافهاتقديم عطاء مدروس يتيح له الفو
وترحب الأمانة/ البلدية بالرد على أية استفسارات أو استيضااحات مان المساتثمرين الاراغبين فاي 
 دخول المزايدة ، ويمكن للمستثمرين تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بشحدا الطرق التالية:

 وتقديم الاستفسار مكتوبا:  بلدية مدينة الكهفةالمذكورة أدناه  ا لتوجه إلى الإدارة .1
 إدارة:    تنمية الاستثمارات .

 121/ تحويله/  0761003تليفون:  
 217/ 0761000فاكس:   .0
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 كراسة شروط ومواصفات 
مدينة   داخلقود محطات الو

 الكهفة

 

   

  وصف العقـــار .0
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 ارــــــصف العقو .1
 
 ب   محطة وقود النشاط

 فئة ب محطه وقود فئة النشاط

 بالبناء  مكملهمحطة وقود  مكونات النشاط

 ترميم بسيطتحتاج 

 وترميم وتحتاج فيها بناء ورشة 

 نة الكهفة/ مدي الحي / مدينة الكهفة المدينة ارـع العقـــموق

  العام/  الشارع

 رقم العقار رقم المخطط

 عقارـالــدود ح

 

 02/ بطول ارض فضاءشمالاً :

 02/ بطول ارض فضاء جنوباً :

 02/  بطول ارض فضا شرقاً :

 02/  بطول ارض فضاء غرباً :

 محطة وقود نوع العقار

 0022 مساحة الأرض

 0022 مساحة المباني

 1 عدد الأدوار

 مسلح /جاهز نوع البناء

 
 الخدمات بالعقار: 

 

 
 
 
 
 

 :بيانات أخرا
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 كراسة شروط ومواصفات 
 ةمدين داخل محطات الوقود 
 الكهفة

 

   

  اشتراطات دخول المزايدة والتقديم  .3
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 دخول المزايدة والتقديم اشتراطات .2

 
 من يحق له دخولالمزايدة: 3/1
1/1/3 

لمستثمرين السعوديين وغير السعوديين الذين لديهم خبرة في للأفراد وايحق 
المزايدة. ما عدا هذه  التقدم فيمحطة وقود بمدينة الكهفة  مجال إنشاء وتشغيل

ع من التعامل، الممنوعين من التعامل نظاما أو بحكم قضائي حتى تنتهي مدة المن
مستحقات متأخرة، أو كانوا ممن  عليهم ن الذي استبعاد ويحق للأمانة أو البلدية

بعد رفعها لوزير الشئون البلدية والقروية  يتأخرون في سداد الأجرة عن موعدها
 .والموافقة على استبعاده

0/1/3 
 يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي

3/1/3           

جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة 

الالكترونية تتمتع بكامل السرية ,ولايمكن لأي طرف الاطلاع عليها سوا في 

 يوم وموعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاماً لدا الأمانة / البلدية 
 

 
 لغة العطاء: 3/2

اللغة الرسامية فاي المملكاة العربياة الساعودية فعلاى  ربية هيلما كانش اللغة الع 3/0/1
بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بماا  مالالتزا المستثمر

فااي ذلااك العطاااء، وجميااع مرفقاتااه، وبياناتااه، ويسااتثنى ماان ذلااك الكتالوجااات  
 الانجليزية. الخاصة بالمعدات والأدوات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة

في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرا يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طرياق  3/0/0
من خاالال مكتااب ترجمااة معتمااد، ويعتباار الاانص العربااي هااو المعااول المسااتثمر

 عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.
 مكان تقديم العطاءات: 3/3

والمختومااة بختمهااا باساام  البلديةةةة ماان تقُاادم العطاااءات علااى النماااذج الأصاالية المسااتلم

لإدارة تنمياة الاساتثمارات فاي رئيس بلدية مدينة الكهفة وبحيث يتم تسليمها باليد 

 ، والحصول على إيصال يثبش فيه تاريخ وساعة التقديم البلدية

 

 

 

 

 

 
 موعد تقديم العطاءات:      4/3

ولان يقبال   وافق ميلاديةةالموافق هجرية الميجب أن تقدم العطاءات في موعد أقصااه 
 أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.
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 موعد فتح المظاريف :  5/3

 ( الحادية عشرة صباحاً  00.11الساعة )الموعد المحدد لفتح المظاريف هو 

 

ولن يقبل أي    ....يجب أن تقدم العطاءات في موعد أقصاه ...................................... .1

 عطاء يرد بعد هذا الموعد، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.

 موعد فتح المظاريف: 3/4
 هجرية     يوم      /      /  ........... الساعةالموعد المحدد لفتح المظاريف هو 
 الموافق      /       /        ميلادية.

 

 

 :تقديم العطاء 3/5
 :تقديم العطاء   3
سااتثمر اسااتيفاء نمااوذج العطاااء المرفااق بالدقااة اللازمااة، وذلااك طباعااة أو كتابااة علااى الم 3/7

 بالمداد، والالتزام التام بما تقضاى باه البناود الاواردة بكراساة الشاروط والمواصافات وملحقاتهاا
بالشمع الأحمر ويكتب علية من الخارج اسم المزايدة واسم  ميقدم العطاء داخل مظروف ومختو

 وأرقام هواتفه ورقم الفاكس .  نالمستثمر وعنوا
نفساه، أو الشاخص المساتثمر يجب ترقيم صافحات العطااء ومرفقاتاه والتوقياع عليهاا مان  3/6

 تمه.ا بخالمفوض من قبله، وكذلك ختمه
وإذا قاادم العطاااء ماان شااخص مفااوض يجااب إرفاااق أصاال التفااوي  مصاادقا ماان الغرفااة  3/8

 التجارية، أو مصحوبا بوكالة شرعية.
طااء ضامان يعاادل قيماة ايجاار سانة واحادة ويقادم فاي شاكل خطااب يجب ان يقادم ماع الع 3/9

ضمان مان البناك معتماد لادا مؤسساة ألتقاد العرباي الساعودي وان يكاون غيار مشاروط وغيار 
وقاتال لللغااء  وان يكاون واجاب الادفع عنااد أول طلاب مان الأماان او البلدياة دون الحاجاة إلااى 

 ق كل المستندات إنذار عن طريق المنافسة الالكترونية ويتم إرفا
 
 
 
 
العطااء فاي ياوم  دمالسباب فنية يق الالكترونيةحال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة  3/12

ويكتب علياه مان الأحمر وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشمع 
م ماا يثباش واتفاه ورقام الفااكس ماع تقاديه وأرقاامالخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه 

 سداد قيمة الكراسة 
 كتابة الأسعار: 3/11

 يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعى ما يلى :
أن يقاادم السااعر بالعطاااء وفقاااً لمتطلبااات كراسااة الشااروط والمواصاافات، ولا  3/6/1

يجوز له إجراء أا تعاديل، أو إباداء أا تحفال عليهاا، أو القياام بشاطب أا بناد 
 اتها، ويستبعد العرض المخالف لذلك.من بنود المزايدة أو مواصف

 تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة )حروفاً( بالريال السعودي. 3/6/0
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لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحاو، أو الطماس، وأا تصاحيح أو تعاديل فاى  3/6/3
عاارض السااعر يجااب أن تعاااد كتابتااه ماان جديااد بااالحروف والأرقااام، والتوقيااع 

 عليه وختمه.
 :مدة سريان العطاء 3/12

/ للأماناةيوماً( تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفاتح المظااريف، و09مدة سريان العطاء )

البلدية الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضش الضرورة ذلك، ويبقى العطااء نافاذ 
 المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقش تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

 الضمان: 3/13
، ويقادم فاى شاكل خطااب ضامان مان بناك  %00م مع العطاء ضامان يعاادل يجب أن يقُد 3/14

السعودي، وأن يكون غيار مشاروط، وغيار قابال لللغااء، وأن  معتمد لدا مؤسسة النقد العربي
يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة أو البلدية، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضاائي، 

أشةهر مةن تةاريخ  خةر موعةد  رياً لمدة لا تقةل عةن ثلاثةةالضمان ساكما يجب أن يكون خطاب 
 لتقديم العطاء، وقابلاً للتمديد عند الحاجة.

3/9/1  
يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصال خطااب الضامان، أو تكاون قيماة الضامان   3/9/0

قال مان قيماة إيجااار سانة واحادة، أو يكاون خطاااب الضامان مقادما بغيار اساام بأ
 عتراض على الاستبعاد.المستثمر، وليس للمستثمر الحق في الا

 موعد الإفراج عن الضمان: 3/15
يارد الضامان لأصااحاب العطااءات غيار المقبولااة فاور الباش فااي المزايادة،ويرد لأصااحاب 

 صدور قرار الترسية.العطاءات المقبولة بعد 
 مستندات العطاء: 3/11

 يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره:
لعطاء والتوقيع علياه مان المساتثمر، أو ممان يفوضاه لاذلك، ومختومااً نموذج ا 3/11/1

 بختمه، مع إثبات تاريخ التوقيع.
، أو وكالااة شاارعية، وذلااك إذا قااام الغرفااة التجاريااةتوكياال رساامي موثقااا ماان  3/11/0

 بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء.
ئول عاان الشااركة أو وإذا كااان المسااتثمر شااركة يجااب إرفاااق مااا يثبااش أن المساا

وكيلهااا الااذا وقااع علااى العطاااء ومرفقاتااه لديااه الصاالاحية للتوقيااع نيابااة عاان 
 الشركة.

 
 

 صورة سارية المفعول من السجل التجاري.  3/11/3
 صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي. 3/11/1
خطاااب ضاامان ماان بنااك معتمااد لاادا مؤسسااة النقااد العربااي السااعودي )وطبقااا  3/11/0

 أعلاه(. 3/9وط الواردة في البند للشر
كراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها المختومة بختم الأمانة/ البلدياة  3/11/7

الرسمي ، موقعا عليها من المستثمر ومختومة بختمه، تأكيداً لالتزام المساتثمر 
المطلق بما ورد بها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذا تام شاراء كراساة 

 اصفات بموجبه.الشروط والمو
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 واجبات المستثمر قبل إعداد العرض .2

 

 
 دراسة الشروط الواردة بالكراسة: 4/1

 ودقيقاة،وافياة  الاواردة دراساة الشاروط والمواصافات بناود كراساة دراساة المساتثمرى عل
وإعداد العرض وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتازام باذلك يعطاي 

 .في استبعاد العطاء ةالبلدي /للأمانة الحق 
 

 المزايدة:الاستفسار حول بيانات   4/2
 المساااتثمرد مااان بناااود المزايااادة، يجاااب علاااى بنااا أيحالاااة غماااوض أو عااادم وضاااوز  يفااا

البلدياة خطيااً للحصاول علاى الإيضااز الالازم قبال تقديماه لعطائاه، الأمانة/الاستفسار مان 
قوم توساالمحادد لتقاديم العطااءات،  النهاائيمان التااريخ  أياام ةوذلك بمدة لا تقل عان عشار

اسااااة الشااااروط بااااالرد علااااى الاستفسااااارات كتابااااة لكاااال ماااان اشااااترا كر الأمانة/البلديااااة
، ولان يعاول أيام قبل الموعد المحدد لفاتح المظااريف خمسةفي موعد أقصاه  والمواصفات

 على أية استفسارات أو إجابات شفوية.
 

 العقار:معاينة   4/3
وفاق  للجهالاة،بمعايناة العقاار معايناة تاماة نافياة وقبل تقديم عطائه أن يقوم  المستثمرعلى 
ً  الحدود قاد  المساتثمر. ويعتبار الساائدة باه وضااعالأتاماً علاى  المعتمدة، وأن يتعرف تعرفا

استوفى هذا الشرط بمجارد تقدماه بعطائاه، بحياث لا يحاق لاه لاحقااً الادعااء أو الاحتجااج 
  .العقار والأعمال المتعلقة بهبأية جهالة بخصوص  
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 للبلدية وللمستثمر ما يحق  للأمانة/ .0

 ظاريففتح الم ل وأثناءقب
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  للبلدية وللمستثمر ما يحق للأمانة/ .3

 ظاريفقبل وأثناء فتح الم

 
 والمواصفات:إلغاء المزايدة وتعديل الشروط  5/1

 إلغاء المزايدة قبل فتح المظاريف فقة صاحب الصلاحيةبعد أخذ موا للبلدية للأمانة/يجوز 
 يإذا اقتضش المصلحة العامة ذلك. ويحاق لهاا الإضاافة أو الحاذف أو التعاديل لمضامون أ

بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلاى جمياع الشاركات 
ك قبال فاتح المظااريف قامش بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذل يأو المؤسسات الت

، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشاركات أو المؤسساات باه جازء 
 لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

 تأجيل موعد فتح المظاريف : 5/2
 ذلاك للبلدية تأجيل تاريخ وموعد فتح المظاريف إذا ماا دعاش الضارورة إلاى للأمانة/يحق 

البلدياة ساتخطر  ناة/االأم، وإذا تام ذلاك فاشن على أن يكون ذلك قبال موعاد فاتح المظااريف
 العطاءات بالتأجيل كتابة. مقدميجميع 

 سحب العطاء : 5/3
 لا يحق للمستثمر سحب عطاه قبل فتح المظاريف

  العطاء:تعديل  5/4
دعااء مان إ أيلان يلتفاش إلاى و، تقديماهفي عطائه بعد تعديل  أي إجراء للمستثمرلا يجوز 

 .بعد تقديمه عطائه  فيخطأ وجودصاحب العطاء ب
 حضور جلسة فتح المظاريف : 5/5

الموعاد المحادد ، ويجاب أن  يأو مندوباه حضاور جلساة فاتح المظااريف فا للمستثمريحق 
سااعودي  يكااون مناادوب الشااركة أو المؤسسااة المفااوض لحضااور جلسااة فااتح المظاااريف

لمؤسساة مصادقا مان   مان مادير الشاركة أو امصحوباً بوكالة شارعية أو تفاوي الجنسية،
 الغرفة التجارية,ولا يحق الاعتراض لمن لم يخضر الجلسة.
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 الترسية والتعاقد وتسليم الموقع .4

 

 
 :والتعاقد الترسية  1/1

بعاااد أن تساااتكمل لجناااة فاااتح المظااااريف إجراءاتهاااا تقااادم العاااروض إلاااى لجناااة  7/1/1
 بما تراه.وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية ، الاستثمار لدراستها 

ترساية المزايادة علاى بعد أخاذ موافقاة صااحب الصالاحية يجوز للأمانة/ للبلدية  7/1/0
العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رسش علياه المزايادة، ولام  صاحب

 يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.
يتم إخطار من رسش عليه المزايدة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الترسية؛  7/1/3

لمراجعة الأمانة/البلدية خلال خمسة عشار يومااً مان تااريخ الإخطاار لاساتكمال 
وإذا لم يراجع خالال هاذه المادة، يرسال لاه إخطاار نهاائي، ويعطاى الإجراءات، 

لبلدياة بعاد امهلة خمسة عشر يوماً أخرا، وفى حالة تخلفه عن مراجعاة الأمانة/
 المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان.

 
 الموقع: تسليم 1/2

ن، وذلاك بعاد يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطارفي 7/0/1
توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناا  عاائق لادا الأمانة/البلدياة يحاول دون ذلاك، 
 وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد.

فااي حااال تااأخر المسااتثمر عاان التوقيااع علااى محضاار تساالم الموقااع تقااوم البلديااة  7/0/0
وتحسب بداية مدة العقد من تااريخ ،  نهبشرسال إشعار خطى للمستثمر على عنوا

 .الإشعار
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 الاشتراطات العامة .5

 
 للموقع: الخدماتتوصيل  7/1

...  ـ هااتف ـ صارف صاحي ـ ميااه ـ )كهربااء للموقاع الخادماتستثمر توصيل يتولى الم
على مسئوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة باذلك، وعلاى  وغيرها(

 .الجهات ذات الصلةبالبلدية ومع  بالأمانة/ذلك مع الإدارة المعنية  فيالمستثمر أن ينسق 
 للتنفيذ: الزمنيالبرنامج  7/2

للبلدياة برنامجااً زمنيااً للتنفياذ، متضامناً المراحال المختلفاة للأمانة/م المستثمر أن يقادم يلتز
  والتشغيل.للنشاء 

 الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة : 7/3
الحصول علاى الموافقاات والتاراخيص مان  المشروع قبليلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ 

 البلدية والجهات الأخرا ذات العلاقة.الأمانة/
 تنفيذ الأعمال: 7/4

 وساابقة أعماال إلى مقااول لدياه خبارة المشروعإنشاء مهمة  أن يسندالمستثمر  يجب على 
شاهادات الخبارة الساابقة  أن يقادم المساتثمر  يجاب علاى ، كماا الأنشاطةي تنفيذ مثال هاذه ف

 .تأديته للأعمال التي التزم بها نللمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبش حس
 : لدى المستثمر على التنفيذمسئولية الإشراف  7/5

مكتاااب هندساااي مهماااة الإشاااراف علاااى التنفياااذ إلاااى  يساااند المساااتثمريجاااب أن  6/0/1
ويتم اعتمااد هاذا العقاد مان  الشأن،بهذا  معه عقداوأن يحرر  معتمد،استشاري 

الالازم  لمستثمر الترخيصاوذلك قبل تسليم  ، الجهة المختصة بالأمانة/ البلدية
  .لإقامة المشروع

يكون من واجبات المكتب الهندساي الاستشااري التاي يجاب أن يتضامنها العقاد  6/0/0
 يلي:ما 
  يتم بمستوالأداء من أن ا المشروع والتأكدجميع مراحل لمراقبة التنفيذ 

 الجودة المطلوب.
 للمخططات  التأكد من أن الأعمال التنفيذية التي يقوم بها المقاول مطابقة

للأحكاااام والاشاااتراطات الاااواردة ، والتنفيذياااة والرساااومات التفصااايلية 
  .بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم

  ،اعتماد جميع المواد والأدوات والأجهزة قبال اساتخدامها فاي المشاروع
 منها.وإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم 

 ابقة المواد  والأدوات والأجهزة المستخدمة التأكد من سلامة التنفيذ ومط
للعيناااات المعتمااادة، والتأكاااد مااان صاااحة اساااتخدامها طبقاااا للمواصااافات 

 والأصول الفنية.
  إبلاغ الأمانة/ البلدية بموجب إشعار كتابي عن أي مخالفاات تحادث فاي

 حينها.
 ث أثناء التنفيذ.تحمل تبعية أي مخالفات قد تحد 

 
 
 
 
 
 الإشراف: فيالبلدية الأمانة/حق  7/1
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الإشراف على التنفيذ بجميع مراحله للتأكد من  فيللبلدية الحق الكامل  للأمانة/ 6/7/1
التاازام المساااتثمر بالتنفياااذ طبقااااً للاشاااتراطات والمواصااافات الاااواردة بكراساااة 

 الشروط والمواصفات.
فيماااا يتعلاااق باااأوامر التغييااار  /البلديااةيلتاازم المساااتثمر بتلبياااة متطلباااات الأمانة 6/7/0

 تم تنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات. والإصلاز لما
إلا بعاد تصاميم الفي  لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة  6/7/3

 للأمانة/لبلدية، وفى حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم الأمانة/اموافقة 
للبلدية مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول علاى الموافقاة 

 الخطية والترخيص اللازم.

 تقرير المكتب الاستشاري: 7/7
تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماز بالتشغيل يقدم الاستشاري المشرف على  بعد الانتهاء من

وبنااء علياه تقاوم بخطاب رسمي عن طرياق المساتثمر،  /البلدية التنفيذ تقريرا إلى الأمانة 
منادوب مان المكتاب الهندساي، ومنادوب / البلدياة، ومكونة مان : منادوب مان الأماناة لجنة

الادفاع المادني ، تكااون مهمتهاا التأكااد مان ساالامة التنفياذ ومطابقتااه للشاروط والمواصاافات 
بلائحااة محطااات الوقااود والغساايل والتشااحيم، بكراسااة الشااروط والمواصاافات والااواردة 

 وإعداد تقرير بذلك.

 استخدام العقار للغرض المخصص له : 7/8
 يإعالان المزايادة، وأ يدام العقار لغير الغارض المخصاص لاه فالا يجوز للمستثمر استخ

  .مخالفة لذلك يترتب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر
 العقد:التأجير من الباطن أو التنازل عن  7/9

الحصاول تأجير العقار أو جزء منه، ولا التنازل عن العقد للغيار إلا بعاد  للمستثمرلا يحق 
و الاارف  بناااء علااى والتااي يحااق لهااا الموافقااة أ البلديااة، الأمانااة/ علااى موافقااة خطيااة ماان

 نفس شروط المستثمر الأصلي.المتنازل له  على أن تنطبق علىتقديرها 
 
 
 

 موعد سداد الأجرة السنوية: 7/11
تسدد أجرة السانة الأولاى عناد توقياع العقاد، وفاي حالاة عادم  التازام المساتثمر بالساداد فاي 

 إيجاااررة الضاامان البنكااي المقاادم ماان المسااتثمر، أمـــــــــااـا الموعااد المااذكور يااتم مصاااد
في بداية كل سنة إيجارية، وبحاد أقصاى عشارة أياام مان بداياة  السنوات التالية، فيتم سداده

 السنة الإيجارية.
 إلغاء العقد للمصلحة العامة: 7/11

المساتثمر البلدية فسخ العقد للمصالحة العاماة، وفاي هاذه الحالاة ياتم تعاوي  /يحق للأمانة 
ية المتبقية من تاريخ إلغااء العقاد بالموقع ، وإعادة القيمة الإيجار عن قيمة المنشآت المقامة

 إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية. 
 
 
 
 

 :لبلدية بعد انتهاء مدة العقدل /للأمانة تسليم الموقع  7/12
حضاوره ثمر بموعاد لمساتبششاعار االبلدياة الأماناة / بثلاثة أشاهر تقاومانتهاء مدة العقد  قبل
وفي حالة عدم حضوره يتم استلام الموقع غيابيا، وإشعار المساتثمر باذلك،  ،لموقعاتسليم ل

 البلدية.  /والتحفل على ما به دون أدنى مسئولية على الأمانة 
 عامة:أحكام  7/13



 المملكة العربية الســــعودية 
  والإسكانوزارة البلدية 

  

 كراسة شروط ومواصفات
 76من  06الصفحة  مدينة الكهفة داخل محطات الوقود 

 

العطاء المتعلقة بهذه المزايدة هي ملك  والمخططات ووثائقجميع المستندات  6/13/1
 مجرد تقديمها.ب للبلدية /للأمانة

 التقويم الهجري هو المعمول به في العقد. 6/13/0
البلديااة بااالتعوي  عمااا الأمانااة/ لاايس لمقاادم العطاااء الحااق فااي الرجااوع إلااى  6/13/3

 تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله. 
تخضع هذه المزايدة للائحاة التصارف بالعقاارات البلدياة وتعليماتهاا التنفيذياة  6/13/1

 فااااااي 38313/ب/3الكااااااريم رقاااااام  الساااااااميدرة بموجااااااب الأماااااار الصااااااا
  .هـ01/9/1103
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 الاشتراطات الخاصة .1

 
 العقد:مدة  8/1

تبااااادأ مااااان تااااااريخ تسااااالم المساااااتثمر للعقاااااار مااااان  ) سنوات عشر (  ) 12(العقد  مدة
  .البلديةالأمانة/

 والإنشاء:فترة التجهيز  8/2
ون هااذه الفتاارة مان ماادة العقااد للتجهيااز والإنشاااء، وتكاا ( 2) (%0فترة )يمنح المستثمر 

ل الفتارة تنفيذ المشاروع خالا يوفى حالة عدم قيام المستثمر بالبدء ف غير مدفوعة الأجرة،
 الزمنية المسموز بها للتجهيز والإنشاء يتم فسخ العقد.

 :مباني المحطة 8/3
 يجب أن يتوافر بمباني المحطة ما يلي: 8/3/1

 تخصيص غرفة واحدة فقط للحراسة. 
  وأخرا خاصة بالنساء، ومصادر  بالرجال،دورتي مياه واحدة خاصة

  ، ومصلىلمياه الشرب
 المحطةسكن للعاملين داخل بلا يسمح  8/3/0

 يرة مضخات الوقود:معا 8/4
بتأمين جهااز معاايرة مضاخات الوقاود، والرجاوع إلاى الجهاات المختصاة  يتعهد المستثمر

قبل تشغيل الطلمبات؛ لكي تتااز الفرصاة لمفتشاي المعاايرة بالكشاف عان هاذه الطلمباات ؛ 
تم معايرة تللتأكد من أنها تعمل بصورة سليمة ، ولن يمنح المستثمر رخصة التشغيل ما لم 

 مبات.الطل
 مواقف السيارات : 8/5

 ات يتناساب ماع فئاة المحطاة،سايارللقاف اموتوفير عدد مان بيلتزم المستثمر  8/0/1
 وطبقا لما تحدده لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم.

التاي ترتااد المحطاة أو تساتفيد مان خادماتها  يمنع منعا باتا وقاوف السايارات  8/0/0
 .بجانب الشوارع الفرعية المحيطة بالموقع

 الصيانة:ات اشتراط 8/1
إجراء فحوصات شاهرية واختباارات دورياة )كال ثلاثاة يجب على المستثمر  8/7/1

ولجمياااع المعااادات والتركيباااات الكهربائياااة والميكانيكياااة،  للمحطاااة، أشاااهر(
وكااذلك لجميااع وسااائل الساالامة ومعاادات الإطفاء،وإصاالاز العطاال أو الخلاال 

 .فورا
الشااهرية  بتخصاايص سااجل تاادون فيااه جميااع الفحوصاااتالمسااتثمر  يلتاازم 8/7/0

والاختبااارات الدوريااة لمعاادات الساالامة وأجهاازة الإطفاااء،و صاايانة المبنااى  
والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفل بالسجل في 

 الجهات الرقابية.صرف تإدارة المحطة؛ ليكون في جميع الأوقات تحش 
السايارات فاي أمااكن  بتجميع الزيوت والشحوم المتخلفاة عانالمستثمر  يلتزم 8/7/3

خاصاااة، ثااام تنقااال وتااادفن خاااارج البلااادة فاااي حفااار خاصاااة باااذلك تحاااددها 
 .مانة/البلدية المعنية الأ

إجراء الصايانة العاماة لجمياع المرافاق بماا فيهاا دورات على المستثمر يجب  8/7/1
والتخلص من النفايات  المحطة،مرافق  العامة لجميعالمياه، والعناية بالنظافة 

 ة صحية وسليمة حفاظا على الصحة العامة.أولا بأول بطريق
 الأمنية:الاشتراطات  8/7

يجب تركيب أمشاط تفجير الإطارات بمنطقة الدخول للمحطة بحيث لا يمكن  8/6/1
 .الخروج من المنطقة التي يدخل منها 
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إقامااة مطبااات صااناعية قباال بوابااة الخااروج وإقامااة بوابااة وكشااك لمراقااب  8/6/0
 المحطة. المحطة ويكون لديه اتصال مباشر مع عمال

 نصب كاميرات  ذات دوائر تليفزيونية مغلقة وربطها بأقرب مركز شرطة. 8/6/3
تعمااال  أمكااان،ماااا  اساااتخدام بطاقاااات ممغنطاااة خاصاااة بمضاااخات الوقاااود 8/6/1

بأثمااان مختلفااة,  البطاقااات للعماالاء وتباااع هااذهلتعبئااة الوقااود،  اأوتوماتيكياا
 وربطها آليا كما هو معمول به في البنو . 

ت مختلفااة للحااد ماان ات خاصااة ببيااع الوقااود بفئااامااا أمكاان يجااب عماال شاايك 8/6/0
علااى العمااال بعاادم حماال مبااالي ماليااة كبياارة أثناااء  ه، والتنبياااسااتخدام النقااود
  .تأديتهم للعمل

 نظام السعودة: 8/8
هاـ الخااص  10/1/1107/م/س فاي  71911يلتزم المستثمر بتطبيق القرار الاوزاري رقام

أن تسااند إلاايهم الوظااائف الإشاارافية  بنظااام تعيااين السااعوديين بالمؤسسااات الخاصااة، علااى
 بالمحطة.

 تركيب أجهزة الصراف الآلي: 8/9
يمكاان السااماز بتركيااب أجهاازة الصااراف الآلااي بالمحطااة عنااد الطلااب مااع مراعاااة أسااس 

 التخطيط ومتطلبات السلامة ، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
 :عدم تشغيل المحطة في أوقات الصلاة 8/11

أماام الماداخل  ويد المحطاة بحاواجز مان السلاسال أو المواساير الرافعاةبتزيلتزم المستثمر 
 .ليتم قفلها في أوقات الصلاة.

 الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية: 8/11
محطاة دراساة للتاأثيرات المرورياة الناتجاة عان إقاماة  جراءيجب على المساتثمر القياام باش

 دسية المعتمدة لدا الأمانة/ البلدية.، وذلك من خلال أحد المكاتب الاستشارية الهن الوقود
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 شتراطات الأمن والسلامةا .7
 

 الإجراءات الوقائية : 9/1
 ستثمر بما يلي:يلتزم الم

اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمناع وقاوع أضارار أو حاوادث  9/1/1
تصااايب الأشاااخاص، أو الأعماااال، أو الممتلكاااات العاماااة والخاصاااة، وعااادم 

 إحداث ضوضاء للمجاورين للمحطة.
 إلااى وساااائلتزويااد المحطااة بنظااام إنااذار مناساااب ضااد الحريااق بالإضااافة  9/1/0

 التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني. استدعاء فرق الإطفاء، ويتم
إخالاء المحطااة وإيقاااف المضااخات وعادم السااماز لأي ساايارة باادخولها أثناااء  9/1/3

 تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود.
 اللوحات الإرشادية: 9/2

وضاع لوحاات إرشاادية تبااين أمااكن ومصاادر الخطار، والتعليمااات الواجاب اتباعهاا فااي 
لوحاات فاي أمااكن باارزة يادون عليهاا أرقاام هواتاف الادفاع  حالة حدوثه، وكاذلك وضاع
 المدني وخدمات الطوارئ.

 حماية العاملين: 9/3
تزوياااد العااااملين بمعااادات الحماياااة الشخصاااية مثااال: القفاااازات، وأحذياااة الأماااان، يجاااب 

كتاباة اسام المحطاة  ع، ماوالملابس التي تتناسب مع طبيعة العمل، وأن تكون بزي موحد
 عدم استخدام ملابس فضفاضة أو ممزقة أو ملوثة بالوقود.عليها، كما يراعى 

 تدريب العاملين: 9/4
تدريب عمال المحطة على كيفية اساتخدام طفاياات الحرياق، وماا يجاب اتباعاه فاي حالاة 
نشااوب حريااق أو حالااة طااوارئ، وكااذلك التاادريب علااى الاسااتخدام المااأمون للمضااخات 

وكيفياة تشاغيل نظاام الإناذار فاي  والمعدات الأخرا، وعلى كيفية منع حادوث الأخطاار،
 حالة الطوارئ.

 تأمين مستلزمات الإسعاف: 9/5
أولية مجهز لعلاج الجروز البسيطة، مع ضارورة تادريب  صندوق إسعافاتتوفير يجب 

 الإسعافات.شخص واحد على الأقل على القيام بمثل هذه 
 الالتزام بتعليمات الدفاع المدني: 9/1

ياة الصاادرة مان المديرياة العاماة للادفاع المادني وماا الالتزام باشتراطات السالامة والوقا
 يستجد عليها من تعديلات

 
 
 
 

 المسئولية عن حوادث العمل: 9/7
قد  ييكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، الت

باات، مان العماال والماوظفين أثنااء قياامهم بالعمال، أو تلحاق بالماارة أو المرك يتلحق باأ
ويتحمل وحده كافة التعويضات  نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل،

 الأمانة/البلدية أدنى مسئولية عن ذلك. تكاليف أخرا، وليس على يوالمطالبات، أو أ
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 ةتراطات الفنيالاش .8

 
 

 البناء:كود البناء السعودي ودليل اشتراطات  11/1
يجب على المستثمر مراعاة جميع الاشتراطات الواردة بكود البنااء الساعودي وملاحقاه، 

البناء بالأمانة/البلدية فيماا يتعلاق  وكذلك جميع الشروط الواردة بدليل اشتراطات وأنظمة
 بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.
 

 :ادات والمسافات بين عناصر المحطةنسب البناء والارتد 11/2
الحد الأعلى لنساب البنااء المساموز بهاا مان المسااحة الكلياة للموقاع )وذلاك  12/0/1

وتشااتمل علااى  %12بخاالاف المباااني المخصصااة لخدمااة الساايارات( هااو 
 دارة والخدمات المسموز بشقامتها بالمحطة.مكتب الإ

 التالي:يجب أن يلتزم المستثمر بالبيانات الواردة بالجدول  12/0/0
 

 ( أبعاد خزانات الوقود والمضخات عن بع  المعالم الرئيسية1) جدول رقم
   

 المسافة بالمتر البيـــــــــان م
الحااد الأدنااى لأقاارب نقطااة بااين خزانااات الوقااود وبااين مضااخات  1

 لبنزين أو الديزلا
12 

 0 الحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن حدود الجار 0
الحاااد الأدناااى للمساااافة الفاصااالة باااين خزاناااات الوقاااود والمبااااني  3

 الخاصة بالمحطة
1 

 0 الحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن الشارع الرئيسي 1
 0 عيالحد الأدنى لارتداد خزانات الوقود عن الشارع الفر 0
 3 الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار 7
الحد الأدنى للبعد الصافي بين أرصفة مضخات البنزين والمبااني  6

 الخاصة بالمحطة
7 

 12 الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنزين ومضخات الديزل 8
 8 الحد الأدنى لعرض مدخل أو مخرج السيارات بالمحطة 9
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 والإنشائية:ت المعمارية الاشتراطا 11/3
 الشكل العام للمحطة: 12/3/1

 وتراعى فيه الاشتراطات المعمارية والإنشائية التالية: 
، طااابع معماااري مميااز أن يكااون التصااميم العااام للمحطااة ذا 12/3/1/1

وتؤخذ موافقة الجهة التابعاة لاوزارة الشائون البلدياة والقروياة 
 وفاي ،على التصميم ونوعية الماواد المساتخدمة فاي التشاطيب

حالة كون أعمدة المظلات من الحديد فتغلاف بصااج ثام تادهن 
باللون المناسب مع عمل سقف مستعار للمظلاة مان ماادة غيار 
قابلة للاشاتعال، أماا المظالات مان الخرساانة المسالحة فتكاون 

 .الأمانة أو البلديةحسب التصميم المعتمد من 
تكااون مااواد الإنشاااء جمعيهااا غياار قابلااة للاشااتعال ومقاومااة  12/3/1/0

حريااق ومطابقااة للمواصاافات القياسااية السااعودية مااع تكسااية لل
الواجهااات والأسااطح بمااواد غياار قابلااة لامتصاااص الزيااوت 

 وسهلة التنظيف.
تنسيق الموقع بحيث يشاتمل علاى منااطق خضاراء وأحاواض  12/3/1/3

زهور بشكل جميال ماع تهيئاة أمااكن اساتراحة للزباائن تكاون 
 مظللة ومزروعة.

ل ومخارج المحطاات بوضاع الاعتناء والاهتمام بشظهار مداخ 12/3/1/1
اللوحااات المضاايئة التااي تحاادد الاادخول والخااروج والاهتمااام 

 بالمظهر الجمالي العام للمحطة.
يجب تنظيم المداخل والمخارج بطريقة تحد من التعارض ماع  12/3/1/0

ر مان مادخل ومخارج علاى نفاس حركة السير ولا يسامح باأكث
مااع  -عاادا إذا كااان الموقااع علااى شااارعين رئيساايين-الشااارع 

عاااة عاادم التااداخل فااي الحركااة داخاال المحطااة بااين مواقااع مرا
وخاااط الغسااايل والتشاااحيم   الخزاناااات وخاااط تماااوين الوقاااود

 والخدمات المتوفرة بالمحطة كلما أمكن ذلك.
تغطى الأرضايات الخاصاة بالمحطاة عموماا باالبلاط الصالب  12/3/1/7

مثل )الاستيل كريش( أو أي مواد أخرا مماثلاة موافاق عليهاا 
بلدياة المعنياة أماا الأفنياة فاي منطقاة الخدماة الالأمانة/من قبال 

فتغطااى بمااواد مثاال بلاطااات ماان الخرسااانة المساالحة بتسااليح 
×  0.22خفيااف بحيااث لا تزيااد أبعااااد البلاطااة الواحاادة عااان 

متر ماع عمال فواصال باين هاذه البلاطاات، ويعمال لهاا  0.22
مصااارف لتصااريف المياااه ومااا قااد يتساااقط ماان وقااود علااى 

افااااة المحطااااة، وتوخيااااا لشااااروط الأرض، حرصااااا علااااى نظ
الساالامة، وتغطااى المصااارف العلويااة المكشااوفة بغطاااء ماان 

 الحديد ولا يجوز استخدام الإسفلش في الأرضيات.
يااتم تخطاايط أرضااية المحطااة بالعلامااات المروريااة الأرضااية  12/3/1/6

التاااي تشاااير إلاااى الااادخول والخاااروج وبياااان مساااار الحركاااة 
 بالمحطة والمواقف.

 
 
 

ياااي لوقاااوف شااااحنات الوقاااود داخااال يجاااب تاااأمين منطقاااة تفر 12/3/1/8
 المحطة أثناء تفريي الوقود وتكون في الهواء الطلق ومنفصلة 

12/3/1/9  
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عاان الحركااة العامااة للمحطااة مااع عماال ميااول خاصااة بهاااا،  12/3/1/12
ومراعاااة أن تكااون حركااة الشاااحنات ابتااداء ماان الاادخول إلااى 
الخروج من المحطة في اتجاه واحد دون الحاجة إلى الرجاوع 

 للخلف.
محطاة مان دور أرضاى فقاط ولا يسامح بشقاماة جميع مبااني ال 12/3/1/11

 أي وحدات سكنية فوق مباني محطة الوقود.
تخصااص غرفااة خاصااة للحراسااة بمحطااة الوقااود ولا تكااون  12/3/1/10

 فتحاتها المعمارية جهة المنطقة الخطرة في محطة الوقود.
يراعى إنشاء سياج مناسب يكون مقاوما للصدمات بارتفاع لا  12/3/1/13

ت المطااال علاااى سااام وبطاااول رصااايف المحطاااا02يقااال عااان 
 الشارع وبسمك مناسب.

أن يكون ارتفاع السور لا يقل عن ثلاثة أمتار جهة الجاار بماا  12/3/1/11
في ذلك السور جهة الشوارع الفرعية في حدود القطع الخلفية 

 للمحطة.
 ود:ــــــــخزانات الوق 12/3/0

 تراعى فيها الاشتراطات التالية:
يااتم دفاان خاازان الوقااود تحااش مسااتوا سااطح الأرض بحيااث  12/3/0/1

المساافة باين ظهار الخازان وساطح الأرض لا تقال عان تكون 
 متر واحد.

تدفن الخزانات داخل حدود المحطة في موقع جيد التهوياة ولا  12/3/0/0
وفي حالة وجود أكثر من خزان  ،تقام عليها أية منشآت أخرا

بالمحطة فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كال خازان وآخار 
زان فااي كاال ماان الجاادار الخااارجي للخاا ةواحااد مقاساامتاار عاان 
 اتجاه.

تتم حماية الخزانات من مرور ووقوف السيارات عليها وذلاك  12/3/0/3
بتغطية المنطقة الواقعاة فوقهاا بالخرساانة المسالحة بساماكة لا 

سم )وفاق مساطح المساقط الأفقاي للخازان( وتمتاد 10تقل عن 
وتكاون ، سم من جميع الجهات 32التقوية أفقيا بما لا يقل عن 

العابثين ومحكماة الإغالاق بأقفاال  لمتناوالخزانات بعيدة عن 
 خاصة، كما تنشأ على فتحة الخزان غرفة تفتيش لصيانتها.

ياتم تركيااب الخاازان تحااش الأرض علااى قاعاادة ماان الخرسااانة  12/3/0/1
المساالحة )يااتم تصااميمها وفقااا لجهااد التربااة وحجاام الخاازان( 
ويجب تثبيش الخزان جيداً في القاعدة ويحاط بخرسانة ناعماة 

سم، أو يركب على قاعدة من الخرساانة 10لا يقل سمكها عن 
المسلحة داخال سارداب مان الطاوب ويحااط بالرمال بسامك لا 

ساام مااع مراعاااة الاشااتراطات الخاصااة بتركيااب 10يقاال عاان 
 وتثبيش وعزل الخزانات غير المصنوعة من الصلب.

يطلااى جساام الخاازان الااداخلي والخااارجي بطاالاء مااانع للتآكاال  12/3/0/0
لنااعم الجاااف ماع مراعاااة والصادأ والتساارب ويغلاف بالرماال ا

عازل بئار الخازان لمناع تسارب الميااه أو الوقاود مناه أو إليااه، 
ويكااون الطاالاء الااداخلي يتناسااب مااع نااوع المااادة البتروليااة 
المخزونة ويفضل طلاء الخزانات المصنوعة من الصلب من 
الااداخل بمااادة الفيباار جاالاس أو أي مااادة أخاارا تااؤدا نفااس 

 ن القاع كحد أدنى.الغرض على ارتفاع متر واحد م
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يكتااب علااى كاال فتحااة خاازان نااوع الوقااود المخاازون بااه، كمااا  12/3/0/7
تطلى أغطية الخزانات باللون المميز للوقود المنتج كما سايرد 

 (12/3/3/1في الفقرة )
 ،يكون لكل خزان ماسورة تهوية بمقاس مناسب لسعة الخزان 12/3/0/6

 12ويجاااب ألا يقااال القطااار الاااداخلي لماساااورة التهوياااة عااان 
رتفاااع يزيااد عاان ارتفاااع أعلااى مبنااى فااي المحطااة وا ،مليمتاار

وتنتهااي فوهتهااا العليااا دون أي ، بحااوالي متاارين علااى الأقاال 
عائق فاي الهاواء الطلاق بكاوع قصاير ماع اتجااه الاريح مازود 
بشبكة من سلك رفيع من مادة مناسبة مقاومة للصدأ أو التآكال 
 مثل النحاس الأحمر أو الأصفر أو البلاستيك المقوا ولا تقال

مام، وتازود الخزاناات المقسامة إلاى أجازاء 7أبعاد فتحتها عن 
ماان الااداخل بماسااورة تهويااة باانفس المواصاافات السااابقة لكاال 
جزء منها فاي حالاة تعبئاة كال جازء منهاا بشاكل منفصال عان 
 الآخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار.

 
يزود الخزان بفتحاة دخاول مناسابة بمقااس كااف لفحصاه مان  12/3/0/8

ي الااداخل ولغاارض إجااراء الإصاالاحات عنااد الضاارورة، وفاا
حالة وجود أكثر مان قسام باالخزان فيجاب أن يكاون بكال قسام 

 فتحة للدخول.
 يكون لكل خزان أنابيب للملء والتهوية والتغذية. 12/3/0/9
مليمتاار فااوق قااااع 12تكااون نهايااة أنبوبااة الماالء فااي حاادود  12/3/0/12

الخزان ونهاية أنبوبة التغذية فوق نهاياة أنبوباة المالء بمساافة 
 الملء بغطاء محكم.مليمتر وأن تزود أنبوبة  12لا تقل عن 

 المضخات: 12/3/3
وهي إما أن تكون على أرصافة أرضاية أو تكاون معلقاة فاي ساقف المظالات 

 يلي:وفقا لما 
 المضخات الأرضية :  12/3/3/1

بزاوياة ميال مناسابة وفقاا لماا وتكون موازية للشارع العاام أو 
 يلي:
يبعااد أول رصاايف للمضااخات عاان الشااارع الرئيسااي أو  .1

ار ويجاب أن تكاون الفرعي بمساافة لا تقال عان ساتة أمتا
السيارة واقعة بالكامل داخل حدود المحطة أثنااء تموينهاا 

 بالوقود.
يكااااون رصاااايف المضااااخات ماااان الخرسااااانة المساااالحة  .0

وبعارض  ،سم عن منسوب أرضية المحطاة00وبارتفاع 
متر ويكون طول الرصيف حساب عادد 1.00لا يقل عن 

ويكون البعاد ، متر  12.02المضخات على ألا يزيد عن 
ايااااة الرصاااايف ومركااااز المضااااخة لا يقاااال عاااان بااااين نه
 متر في الاتجاه الطولي للرصيف.1.02

تثبش المضخات في الرصيف بواسطة البراغي الخاصاة  .3
 بها.

توصل أنبوبة التغذية بالمضخة عند القاعدة بحياث تكاون  .1
سام علاى الأقال وأن تكاون بعيادة 0مرتفعة عن الرصيف 

علااى  ساام12عاان ماسااورة التمدياادات الكهربائيااة بمسااافة 
 الأقل.
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صافي المسافة بين أرصافة المضاخات المتوازياة لا تقال  .0
عان ثمانياة أمتاار علاى أن يشاتمل الرصايف بحاد أقصااى 

 على أربع طلمبات.
صااافي المسااافة بااين محااور المضااخة ومحااور المضااخة  .7

المجاااورة لهااا لا تقاال عاان متاارين ونصااف فااي الرصاايف 
 الواحد.

صاااافي المساااافة باااين أرصااافة المضاااخات علاااى نفاااس  .6
لاساتقامة لا تقال عان أربعاة أمتاار علاى أن يمناع ماارور ا

 السيارات خلالها وذلك بوضع حواجز مرورية ملائمة.
تغذا المضخة الواحدة بخط مستقل ومباشر مان الخازان  .8

يعمالان بصااورة ،ويركاب علااى كال خااط صامامان أمااان 
والآخار عناد  ،آلية أحدهما عند اتصال الأنابياب باالخزان

 الوقود.اتصال الأنابيب بمضخة 
مظلات المضخات تكون على ارتفااع لا يقال عان أربعاة  .9

أمتار لمضخات البنازين وساتة أمتاار لمضاخات الاديزل، 
م من كل جانب مان 1.0وألا تقل أبعاد هذه المظلات عن 

 جوانب رصيف المضخات.
( 0تبعا للجدول ) باللون المناسب تطلى مضخات الوقود  .12

 التالي:
 (0جدول رقم )

 خاصة بالمضخات حسب نوع الوقوديوضح الألوان ال

 

 

 

 

 

 
ت .11

ت
م حمايااااة أرصاااافة المضااااخات ماااان احتكااااا  إطااااارات 
وصااادامات السااايارات وذلاااك بعمااال زواياااا مااان المطااااط 
المضغوط على حافتهاا أو مصادات قصايرة مان المطااط 

لأرصاافة فااي الاتجاااه الطااولي المضااغوط توضااع أمااام ا
لرصيف المضخات أو أياة ماواد مناسابة تساتخدم لحماياة 

 أرصفة المضخات.
تتم حماية أرصفة المضخات من تجمع المياه عليها بعمل  .10

ميول بسيطة تبدأ من وسط الجزيرة وتنتهي عند أطرافها 
 وحوافها.

أن تركاااب صااافاية تنقياااة قبااال المضاااخة وذلاااك لحماياااة  .13
التااي يااتم تزوياادها بااالوقود ماان  المضااخات والساايارات

 الأوساخ التي قد تعلق بالوقود.
  المعلقة:مضخات الوقود  12/3/3/0

وتكون في المحطات المصممة بحيث تكون جمياع المضاخات 
في غرفة منفصالة بعيادا عان منطقاة التعبئاة، ويساحب الوقاود 

 لون المضخة نوع الوقود

 أزرق البنزين

 
 الديزل

 أحمر غامق

 الكيروسين
 

 أخضر
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من المضخات بواسطة المواسير لمنطقة الخدمة بحياث تكاون 
ة داخل السقف. أما فوهات التعبئاة التمديدات والوصلات مخفي

أيااادي العااااملين  متنااااولفتكاااون علاااى مساااتوا مرتفاااع وفاااي 
وبالإضاافة إلاى المتطلباات والشاروط الاواردة بهاذه  ،بالمحطة

 الكراسة فشنه يجب مراعاة ما يلي :
أن تقع المضاخات علاى أبعاد مساافة ممكناة مان منطقاة  .1

اوم التعبئة، وتكون معزولة عن بقية المحطة بفاصل مق
للحريق )لمدة ساعتين على الأقل( ويجب حماياة جمياع 
الفتحات في هذا الفاصل بنفس الطريقاة، وتكاون جمياع 
الارتااادادات الخاصاااة بالمضاااخات المعلقاااة هاااي نفاااس 
الارتدادات الخاصة بالمضاخات الأرضاية والتاي سابق 

 (.1إيضاحها في الجدول رقم )
 تاااوفير وساااائل ميكانيكياااة مناسااابة للتهوياااة فاااي غرفاااة .0

المضااخات للاااتخلص مااان الأبخااارة ساااريعة الاشاااتعال، 
ويجااب أن تكاااون مروحاااة التهوياااة وملحقاتهاااا وجمياااع 
التجهياازات الكهربائيااة ولوازمهااا )ماان تسااليك ومفاااتيح 
ولااوازم إضاااءة( المسااتعملة فااي غرفااة المضااخات ماان 
النوع المناسب للاساتعمال فاي الأجاواء المحتوياة علاى 

 أبخرة سريعة الاشتعال.
ساحب العاادم مان غرفاة المضاخات بحياث  يصمم نظام .3

يضمن الاتخلص الكامال مان جمياع أبخارة البنازين إلاى 
خارج الغرفة ويتم اختيار موقع مروحة التهوياة بحياث 
لا تتعارض أي منطقاة مان محطاة الوقاود لهاواء العااادم 

 والأبخرة التي تطردها هذه المروحة.
 

تاازود غرفااة المضااخات بفتحااة لإدخااال الهااواء الطلااق  .1
يكون كافيا لتعوي  هواء العادم المساحوب إلاى بحيث 

الخارج ولا يسمح بأي تفريي جزئي في الغرفاة وتكاون 
هاااذه الفتحاااة بعيااادة قااادر الإمكاااان عااان منطقاااة التعبئاااة 
ومنطقاااة الشاااحن والتفرياااي وكاااذلك بعيااادة عااان موقاااع 

 مروحة الشفط.
 

 
 

تركاااااب مفااااااتيح أوتوماتيكياااااة لإقفاااااال المضاااااخة أو  .0
كون في مكان باارز يساهل المضخات عند الطوارئ وت

 الوصول إليه بسرعة.
 
 
 

 الكهربائية:الاشتراطات  11/4
منطقاة خطارة وهاي منطقاة تخازين وأحماال الماواد ساريعة  :تنقسم المحطة إلى منطقتين

 الاشتعال، وأخرا آمنة تشمل بقية الأماكن الأخرا بالمحطة.
 عامة:متطلبات  12/1/1

الأخااذ فااي الاعتبااار  نااد تصااميم الأعمااال الكهربائيااة لمحطااات الوقااود يلاازمع
 بع  الاعتبارات الفنية الخاصة بالأعمال الخطرة وهي :

أن تكااااون جميااااع المااااواد الكهربائيااااة التااااي تسااااتخدم فااااي التركيبااااات  .1
والإنشااااءات مااان الأناااواع المعالجاااة خصيصااااً ضاااد الحرائاااق وتكاااون 
مصااانعة طبقاااا للمواصااافات القياساااية الساااعودية أو إحااادا المواصااافات 

 قاومة الحريق.العالمية الخاصة بم
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أن تخضااع التمدياادات الكهربائيااة لاحتياطااات خاصااة لمقاومااة الحرائااق  .0
 ومقاومة الصدمات.

يؤخذ في الاعتبار احتياطات الأمن اللازمة لمنع حدوث الحرائق نتيجاة  .3
لأي شرارة كهربائية قد تحدث مان جاراء حركاة القواطاع أثنااء الوصال 

 .تأو الفصل، وكذلك عند انصهار سلك المنصهرا
الوصلات الموجودة في مواسير التمديدات الكهربائية تكون محكمة ضد  .1

 تسرب المياه أو أي سوائل أخرا.
تجهز المواسير التي تمر من منطقة الأمان إلى منطقة الخطر بصاندوق  .0

مانع للتسرب ومقاوم للحريق أو أي صندوق آخر يعطاى حماياة مكافئاة 
 لمنطقة الخطرة.عند النقطة التي تدخل عندها المواسير إلى ا

لا يجااوز تمديااد موصاالات الاادوائر المؤمنااة فااي نفااس مواسااير الاادوائر  .7
 الأخرا.

المعدات والأجهازة والتمديادات الكهربائياة الثابتاة فاي المنااطق الخطارة  .6
تكااون ماان الأنااواع المقاومااة للحريااق والتفاااعلات الكيميائيااة والماااواد 

لعاديااة المسااتخدمة الكبريتيااة. وفااي المناااطق الآمنااة تكااون ماان الأنااواع ا
 للأغراض الصناعية.

الأجهاازة التااي يمكاان حملهااا أو نقلهااا إلااى أي مكااان )بخاالاف المصااابيح  .8
اليدوية والمزودة بكابل مارن( تغاذا مان مصادر كهرباائي محماى ضاد 

 تيار التسرب الأرضي.
مراعاة عدم توصايل المعادات الكهربائياة مان الناوع غيار الماؤمن علاى  .9

 للمعدات من النوع المؤمن.نفس الدائرة الكهربائية 
 عدم تركيب منصهرات على الموصل المحايد. .12
 لا يجوز تركيب قواطع أو منصهرات داخل هيكل مضخات الوقود.  .11

 
يتم ترقيم أي معدة بذات الرقم هاي والقااطع الموصال للتياار الكهرباائي   .10

بلوحااة التوزيااع الكهربائيااة ليسااهل الااتحكم فيهااا وبساارعة مناساابة عنااد 
 ف غير عادا.حدوث أي ظر

تاارقم الأساالا  والتوصاايلات والمقااابس والقواطااع والمفاااتيح الفرعياااة  .13
بأرقااااام مناااااظرة لأرقااااام القواطااااع بلوحااااات التوزيااااع الكهربائيااااة مااااع 
استمرارية تسلسل الأرقام في حالة وجود أكثر من لوحة فرعية، وكتابة 

 البيانات الوظيفية على اللوحة.
ت الحاساابة والكاتبااة الكهربائيااة توصاال الأجهاازة الكهربائيااة مثاال الآلا .11

والأجهاازة الكهربائيااة الأخاارا بالاادائرة توصاايلا مسااتديما بمفاااتيح ذات 
 قطبين.

 .ف( علاااى الرصااايف  13.8عناااد تمدياااد أي خاااط ضاااغط متوساااط ) .10
المحاذي لمحطة الوقود فشنه يجب أن يكون الخط من الكابلات الأرضية 

 م( تحش سطح الأرض.1.22وعلى عمق )
 الكهربائية:فنية المواصفات ال 12/1/0

يمكاان تقساايم المواصاافات الفنيااة للأعمااال الكهربائيااة إلااى الأقسااام الرئيسااية 
 التالية:
 الدراسة والتصاميم الكهربائية : 12/1/0/1

 التالية:يجب أن يشتمل التصميم المقدم على الأسس 
أن تكون شبكات تغذية الإنارة مستقلة عن شابكات تغذياة  .1

 القوا.
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قاااة المضاااخات تكاااون شااابكات وتمديااادات التغذياااة لمنط .0
منفصلة عن شبكات تغذية باقي أقسام محطة الوقاود وأن 
يكون لكل شابكة قااطع تياار عماومي خااص بهاا لساهولة 

 التحكم.
إيضاز نظاام التغذياة بالتياار الكهرباائي والجهاد والذبذباة  .3

 وعدد الأطوار )الفازات(.
درجة الحرارة المحيطاة التصاميمية لالأدوات الكهربائياة  .1

 درجة مئوية. 02
يوضاااح علاااى المخططاااات الكهربائياااة نظاااام التاااأري   .0

للأجااازاء الكهربائياااة ومقااااطع أسااالا  التاااأري  وناااوع 
العااازل وطريقاااة عمااال الأرضاااي ونظاااام اختباااار دائااارة 

وحادات  ـ سريان الأرضي )موتاورات مضاخات الوقاود
 المفاتيح والقواطع... وخلافه(. ـ المقابس ـ الإنارة

يراعااااى توزيااااع الأحمااااال بالتساااااوي علااااى الأطااااوار  .7
 )الفازات(.

عنااد اختيااار مقاااطع الكااابلات أو الموصاالات أن تكااون  .6
مناسااابة لشااادة التياااار الماااار بالااادائرة ماااع مراعااااة نسااابة 
احتياااطي لمواجهااة أي أحمااال باادون ارتفاااع فااي درجااة 

 مة العزل.حرارة الكابل أو الموصل لضمان سلا
إيضاز التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة  .8

والمفاااتيح والقواطااع والمقااابس والمنصااهرات ولوحااات 
التوزيع والكابلات والأسالا  وكال ماا يلازم للالتازام بهاا 

 عند التنفيذ.
تدون على المخططات مستويات شدة الإضاءة المقترحاة  .9

ويات المبينة فيما لكل قسم من أقسام المحطة وطبقا للمست
 بعد.

 الكهربائية:المواد  12/1/0/0
تشااتمل المااواد اللازمااة للأعمااال الكهربائيااة لمحطااات الوقااود 

 على المواد التالية :
 الكابلات والأسلا  : .1

تكااااون الكااااابلات والأساااالا  المسااااتخدمة فااااي  : أ
التمديااااادات مااااان النحااااااس الأحمااااار المجااااادول 

 (.Stranded wireالمعزول )
ح والمغلفاة مان الاداخل الكابلات من النوع المسال : ب

بغااالاف مااان الرصااااص أو بغااالاف مااان عدياااد 
المقاااااوم للأحماااااض  (P.V.C)كلوريااااد الفينياااال 

 والاشتعال.
فولااش وللأساالا   1222الجهااد المقاانن للكااابلات  : ج

 فولش. 722
الأساالا  ماان النااوع المعاازول بااالثرمو بلاسااتيك  : د

وتكاااون مغلفاااة بغااالاف مااان الناااايلون وملائماااة 
ال الوقاااود الساااائل للاساااتخدام فاااي أمااااكن أحمااا

والأمااكن الرطبااة والمعرضااة للزيااوت الطبيعيااة 
وأبخااارة الماااواد الملتهباااة فاااي درجاااة الحااارارة 

 العادية.
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 المواسير : .0
المواسااير التااي تماادد داخاال الأسااقف والجاادران  : أ

تكون مان الناوع المعادني المجلفان أو البلاساتيك 
 المقاوم للهب أو الاشتعال.

الأرض يجااب المواسااير التااي تماادد تحااش سااطح  : ب
أن تكاااون محمياااة جياااداً ولا تتاااأثر بالأحمااااض 
والمواد الكبريتية في بااطن الأرض ومان الناوع 

 المقاوم للصدمات وضد التآكل.
 التوزيع:القواطع والمنصهرات ولوحات  .3

اختيار القواطع يكاون بساعة قطاع مناسابة لحمال  : أ
 الدائرة.

القواطاااع الرئيساااية والقواطاااع الحاكماااة لااادوائر  : ب
ن من النوع المزود بالحماية ضاد المضخات تكو

 Earth leakage circuit)التساااريب الأرضاااي 
breaker). 

منصهرات الحماية تكون بالسعة المناسابة لحمال  : ج
 الدائرة.

تكاااااون لوحاااااات التوزياااااع الفرعياااااة المقترحاااااة  : د
لمحطات الوقود من الناوع المقفال تماماا ومحكام 
من الغلق ومصنعة من الصاج المقاوم للصدمات 

باااادهان مقاااااوم للأحماااااض والمااااواد ومدهونااااة 
الكبريتياااة وتركاااب فاااي منطقاااة الأماااان بغرفاااة 
التوزيااع الكهربائيااة، ويفضاال أن تكااون الأنااواع 
الغاطسة بالجدار، وفي حالة اختياار لوحاات مان 
النوع الذي يركب خارج الجدار فيلازم أن يكاون 
لها أبواب مزدوجة )باب للقواطع مباشارة وبااب 

كااو ود بشطاار مان الخاارجي لإحكاام الغلاق وماز
 لهذا الغرض(.  تشو

يراعااى كتابااة اساام المنطقااة التااي تغااذيها لوحااة  : ه
التوزيااع فااي حالااة وجااود أكثاار ماان لوحااة، كمااا 
يوضح على باب اللوحة التحاذيرات الهاماة مثال 

الجهاد.. فولاش( وذلاك  ـ كهربااء ـ )خطر ممياش
 بلون أحمر.

 
 الإنارة:وحدات ولوازم  .1

ز باسااتخدامها ماان النااوع تكاون وحاادات الإنااارة المسامو
للحريااق لمنااع تساارب الغبااار  مقاااومالمحكاام المغلااق وال

 -Resistance fire)والأترباااة الأبخااارة والساااوائل 
Class1- IP-555)  وهااذه تركااب فااي منطقااة مضااخات

الوقااود ومناااطق تغيياار الزيااوت والشااحوم. أمااا وحاادات 
الإنااارة فااي منطقااة الأمااان فتكااون ماان الأنااواع العاديااة 

 دمة في الأغراض الصناعية.والمستخ



 المملكة العربية الســــعودية 
  والاسكانوزارة البلدية 

  

 كراسة شروط ومواصفات
 76من  17الصفحة  مدينة الكهفة داخل محطات الوقود 

 

 المقابس والقابسات : .0
فاي المنطقاة الخطارة ومنااطق تغييار الزياوت والشااحوم 
تكون المقابس والقابسات من الأنواع المعدنياة المقاوماة 
للأحمااااض والتفااااعلات الكيميائياااة ومقاوماااة للحرياااق 
والاشااتعال وأن تكااون مااان النااوع التشااابكي أو بغطااااء 

أرضااى ويفضاال أن تكااون محكاام وأن تكااون ذات قطااب 
بمفتاااز تااأمين، وفااي المنطقااة الآمنااة تكااون ماان الأنااواع 

 العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.
 
 
 

 الإضاءة:نظام  12/1/0/3
عند تصميم الإضاءة يجب أن تكون الدراسة طبقا للمواصفات 
السعودية أو أحد الأنظمة العالمياة المعتارف بهاا فاي حساابات 

ة إلى النظام المختاار فاي مساتندات شدة الإضاءة ويلزم الإشار
 المشروع.

( هي الحد 3وتكون شدة الإضاءة الموضحة في الجدول رقم )
 الأدنى الواجب تحقيقه.

 

 

 

 

 ( يوضح شدة الإضاءة للعناصر المختلفة3جدول رقم )
 

 شدة الإضاءة العناصر المراد إضاءتها
 منطقة أحمال الوقود )المضخات(

 وممنطقة تغيير الزيوت والشح
 منطقة محلات عرض وبيع قطع الغيار وخدمات السيارات

 منطقة محلات البيع التجارية
 غرف تخزين الزيوت والشحوم

 غرف الاستراحات

 لوكس 122
 لوكس 302
 لوكس 1122
 لوكس 012
 لوكس 01
 لوكس 172

 
 

 مفاتيح الطوارئ: 12/1/0/1
يجاااااب أن تااااازود الااااادائرة أو الااااادوائر الكهربائياااااة المغذياااااة 

أو قاااطع مسااتقل للطااوارئ بالإضااافة إلااى للمضااخات بمفتاااز 
المفتاااز العمااومي وذلااك لفصاال التغذيااة الكهربائيااة عاان جميااع 
مضااخات الوقااود ومعاادات الإنااارة الملحقااة بهااا ويركااب فااي 
مكان قريب وعلى مسافة أمان لا تقل عن عشرة أمتار من أي 
فتحااة فااي خاازان تعبئااة الوقااود أو مضااخة الوقااود أو ماسااورة 

 التهوية
 لمضخات :دوائر ا 12/1/0/0

تنقسااام الااادوائر الكهربائياااة لمضاااخات الوقاااود تبعاااا لنوعهاااا 
 كالتالي:

 المنفردة:المضخة  : أ



 المملكة العربية الســــعودية 
  والاسكانوزارة البلدية 

  

 كراسة شروط ومواصفات
 76من  16الصفحة  مدينة الكهفة داخل محطات الوقود 

 

تزود المضاخة بادائرة كهربائياة واحادة للاتحكم فاي كال 
من محر  المضخة ومعدات الإناارة الملحقاة بهاا وتاتم 
حمايتهاااا بواساااطة قااااطع دائااارة أو منصاااهر ذي ساااعة 

ة بمفتااااز مناسااابة لحمااال الااادائرة كماااا تااازود المضاااخ
كهربائي ذي قطبين )قاطع الدائرة ثنائي( لإمكان فصل 
المضااااخة كليااااا عاااان الأجاااازاء الأخاااارا للتركيبااااات 

 الكهربائية.
 المزدوجة:المضخة  : ب

تزود المضخة المزدوجة بثلاث دوائر كهربائية فرعية 
وواحاادة  ـ واحاادة لكاال مضااخة علااى حاادة ـ منفصاالة
ع دائاارة وتااتم حمايااة كاال دائاارة فرعيااة بقاااط ـ للنااارة

 سعة مناسبة لحمل الدائرة. ذي منصهرمناسب أو ب
 ذيكمااا تاازود المضااخات المزدوجااة بمفتاااز كهربااائي 

قطبااين )قاااطع ثنااائي( فااي الاادائرة الرئيسااية للمضااخة 
وذلااك لإمكااان فصاال جميااع الاادوائر الفرعيااة للمضااخة 

 أجزاء الشبكة الكهربائية. باقيكليا عن 
لزجاااج أو المفاااتيح وتسااتخدم المفاااتيح الزئبقيااة داخاال ا

 الدقيقة المغلقة للتوصيل والفصل داخل المضخات.
 نظام التأري : 12/1/0/7

يااتم إنشاااء أرضااي عااام لمحطااة الوقااود بجااوار غرفااة  : أ
توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعياداً عان 
منطقة تخزين وأحماال الوقاود ويجاب ألا تزياد مقاوماة 

 أوم. 00قطب التأري  عن 
دني لجمياع المعادات والمضاخات ياؤرض الغالاف المعا : ب

الكهربائيااة والمواسااير وصااناديق التوصاايل والغاالاف 
المعاادني للكااابلات المساالحة وجميااع الأجاازاء المعدنيااة 

 لخزانات الوقود.
تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضى إلى الأرضي  : ج

العااام ويكااون ماان النااوع المعاازول المقاااوم للتفاااعلات 
 الكيميائية والمواد الكبريتية.

تجهيااااز موصاااال أرضااااى ماااان النحاااااس الأحماااار  يااااتم : د
والمعاازول بالبلاسااتيك  (Stranded wire)  المجاادول
(P.V.C)  ويوصاال أحااد 0ماام02بمقطااع لا يقاال عاان .

طرفيااه بشااابكة التاااأري  العمومياااة. والطااارف الآخااار 
لسااهولة تثبيتااه بجساام  (Clamp)يكااون ماازود بماسااك 

 عربة نقل الوقود أثناء عملياة تفرياي الوقاود بالخزاناات
 لتسريب أي شحنات كهرباء استاتيكية.

أن تكاااون خاااراطيم مااالء الوقاااود مااان الناااوع المعااادني  : ه
المغلااف بالبلاسااتيك )عديااد كلوريااد الفينياال( وأن يكااون 
موصااااااالا جياااااااداً للكهربااااااااء لتفرياااااااي أي شاااااااحنات 

ود فاي قكهرواستاتيكية من السيارات أثنااء تعبئتهاا باالو
 الأرض مباشرة.

ماان النااوع المعاادني أن يكااون خرطااوم تفريااي الوقااود  : و
المغلف بالبلاستيك )عديد كلورياد الفينيال( لتساريب أي 
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شحنات كهرواستاتيكية أثناء عملية التفريي من سيارات 
 نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.

يتم اختبار صلاحية شبكة التأري  كال خماس سانوات  : ز
 على الأكثر.

 تعليمات خاصة بالتركيبات الكهربائية : 12/1/0/6
الالتاااازام بأصااااول الصااااناعة عنااااد تنفيااااذ الأعمااااال  يراعااااى

 الكهربائية علاوة على التعليمات التالية :
نظااام الألااوان طبقااا لمواصاافات الهيئااة  تباااعاضاارورة  : أ

العربية السعودية للمواصفات والمقااييس الموضاح فاي 
 (.1الجدول رقم )

 

 

 ( يوضح نظام ألوان الموصلات الكهربائية1جدول رقم )
 

 ــــوناللــ الموصل

 أحمر أو أسود أو أبي  أو بنى الكهرباء

 أزرق فاتح التعادل

 أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر الأرضي

 
 كالتالي:التمديدات تكون  : ب

التمدياادات التااي تااتم فااي الأسااقف والجاادار تكااون  .1
داخاااال مواسااااير محميااااة ومقاومااااة للحرائااااق أو 
الاشتعال وتكون مدفوناة جياداً ومغطااة مان جمياع 

 الأسمنش.الجوانب ب
التمديدات الأرضية سواء كانش كابلات أو أسالا   .0

تكاااون داخااال مواساااير معالجاااة ضاااد التفااااعلات 
وماة الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكال ومقا

 :للحريق، وتتبع النظم التالية
 ( 13.8كاااااابلات الضاااااغط المتوساااااط  )ف. 

المااارة بااالقرب ماان المنطقااة الخطاارة تكااون 
ر واحاد مان ساطح على عماق لا يقال عان متا

 الإسفلش.
 (  382/002/106كابلات الضغط المنخف 

ساام 62فولااش( تكااون علااى عمااق لا يقاال عاان 
 من سطح الإسفلش.

عند تمدياد الكاابلات فاي بااطن الأرض ياتم وضاع  .3
طبقااة ماان الرماال الجاااف تحااش الكااابلات وأخاارا 

سم كما يتم وضع بلاطاات 12فوقها وسمك الطبقة 
 مسار الكابلات.سانية وشريط تحذيري بطول اخر

لا يجااوز عماال أي وصاالات فااي الأساالا  داخاال  .1
المواسااير سااواء فااي المنطقااة الخطاارة أو المنطقااة 
الآمناااة، كمااااا لا يجااااوز عمااال أي وصاااالات فااااي 
الكابلات فاي تمديادات المنطقاة الخطارة أيضاا  ماع 
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عاادم السااماز بعماال أي تركيبااات كهربائيااة مؤقتااة 
 في أي جزء من أجزاء المحطة.

ن جميااع الأدوات الكهربائيااة مثاال يراعااى أن تكااو .0
)المقاااابس والمفااااتيح...إلخ( التاااي تركاااب خاااارج 
المبااااني أو علاااى الجااادران الخارجياااة مااان الناااوع 
المحمى ضد المياه والأتربة والأبخرة والأحماض 

(Outdoor, Weather proof Types). 

 غرفة الكهرباء : 12/1/0/8
 الكهرباء:غرفة توزيع  .1

مسااتقلة لتوزيااع ضاارورة إنشاااء غرفااة كهرباااء داخليااة 
الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة المختلفاة بمسااحة 

، وعلااى بعااد لا يقاال عاان ةأمتااار مربعاا 7لا تقاال عاان 
عشرة أمتار )مسافة أمان( من المنطقة الخطرة وتكاون 

سم مع عدم عمل فتحات 02سماكة الجدران لا تقل عن 
 تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة.

 هرباء :غرفة شركة الك .0
عند الضرورة لتخصيص غرفة كهرباء لتركيب محول 
شركة الكهرباء يراعى ضرورة الحصول على مخطط 
وتصميم غرفة المحول الكهربائي مان شاركة الكهربااء 

 10وتنشاأ الغرفاة فاي موقاع لا يقال بعاده عاان  ،المحلياة
متراً من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل 

ذ فااي الاعتبااار أن تكااون فتحااة علااى الشااارع مااع الأخاا
التهويااة وماادخل الغرفااة جهااة الشااارع مااع ملاحظااة أن 

 تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات.
 الكهربائية:نظام الوقاية والحماية  12/1/3

يجااب أن تكااون جميااع القواطااع الحاكمااة لاادوائر المنطقااة الخطاارة ماان  .1
 هد.سواء للتيار أو الج الأرضيالنوع المؤمن وتعمل بنظام التسريب 

يتم عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصل التياار الكهرباائي عان  .0
جميااع شاابكات الكهرباااء الخاصااة بالمنطقااة الخطاارة عنااد حاادوث أي 
شااايء غيااار عاااادا لمضاااخات الوقاااود، كماااا ياااتم عمااال دائااارة حماياااة 
كهربائيااة أخاارا للااتحكم فااي فصاال التيااار عاان جميااع شاابكات كهرباااء 

 المحطة بالكامل.
ل غرف تفتيش كهربائية فاي المنطقاة الخطارة وفاي حالاة لا يجوز عم .3

الضرورة يتم عمل غرفة تفتيش من النوع المحكم الغلق وفي المنطقاة 
الآمنة فقط، ويمكن استخدام صناديق تفريي محكمة الغلق عناد الحاجاة 
إليها ويجاب أن تكاون معزولاة جياداً بماادة تمناع تآكلهاا أو تفاعلهاا ماع 

 حماض.المواد الكبريتية والأ
 02عند اساتخدام مصاابيح يدوياة يجاب ألا تعمال علاى جهاد أكبار مان  .1

فولش وتكون مزودة بكابل مرن جياد العازل كماا يفضال أن تكاون مان 
النااوع الااذي يعماال بالبطاريااات الجافااة ومؤمنااة ضااد حاادوث الشاارارة 

 منها.
يجاب وضااع أدوات إطفااء الحريااق الملائماة للشاارارة الكهربائياة التااي  .0

 من المعدات والقواطع.يمكن أن تنتج 
 مولد الكهرباء الاحتياطي 12/1/1
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فاااي حالاااة تغذياااة المحطاااة بمولاااد كهرباااائي بصااافة أساساااية أو بصااافة  .1
 الآتي:احتياطية عند وجود مصدر تغذية خارجي يراعى 

أن يتم وضع المولد في غرفة مساتقلة بعياداً عان منطقاة أحماال وحفال  .0
يااة علااى اتجاااه المااواد البتروليااة وتكااون أبااواب الخدمااة وفتحااات التهو

 مضاد للمحطة وبمسافة أمان لا تقل عن خمسة عشر متراً.
تكون ماسورة عادم الماكينة المركبة علاى المولاد الكهرباائي أعلاى ماا  .3

 متر.0.0يمكن فوق سطح الغرفة رأسيا وبحيث لا يقل ارتفاعها عن 
يجااب تااأمين خاازان الوقااود اليااومي الخاااص بتمااوين الماكينااة الخاصااة  .1

 ربائي ضد الحريق.بالمولد الكه
عاادم تاار  أو وضااع أي مااواد ملتهبااة داخاال غرفااة المولااد كتخاازين  .0

 الشحوم والزيوت وخلافه.
 
 
 
 

 الميكانيكية:الاشتراطات  11/5
الاشتراطات الميكانيكية عند تصميم الأعمال الميكانيكية لمحطات الوقود كماا  تباعايلزم 
 يلي:
 :ودــــــخزان الوق 12/0/1

ي إنشااء الخازان ملائماة وغيار متاأثرة يجب أن تكون المواد الداخلة فا .1
بالمواد البترولية التي سيتم تخزينها ويمكن أن يستخدم فيها الصلب أو 

 أية مادة أخرا مناسبة.
 مم.7ألا يقل سمك ألواز الصلب في أي مقطع عن  .0
أن يكون لكل قسم من الخزان وسيلة مستقلة لقياس كمية الوقود به فاي  .3

 ن.حالة وجود أكثر من قسم بالخزا
فااي حالااة ماالء الخاازان بأنبوبااة ماالء رأسااية فيجااب أن تسااتخدم هااذه  .1

الأنبوبة في إدخال مقيااس كمياة الوقاود باالخزان. ويجاب أن يلحام فاي 
قاع الخزان مباشرة تحش أنبوبة الملء لوز من الصالب بسامك لا يقال 
عان ساامك الخاازان وأن يكااون مقياااس العمااق مصاانوعا ماان مااادة غياار 

 حديدية.
ماازوداً بأنبوبااة ماالء مائلااة فيجااب ألا يسااتخدم مقياااس  إذا كااان الخاازان .0

العمق في قياس كمية الوقود بالخزان ويجب أن تستخدم وسيلة أخارا 
 مناسبة للقياس.

أن تدخل خطوط أنابيب الملء والتهوية والتغذية إلى الخزان من القمة  .7
 فقط عند المستوا الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.

كيلااو  62سااتاتيكي الناشاا  عنااد قاااع الخاازان علااى ألا يزيااد الضااغط الا .6
 بسكال عندما تكون أنبوبة الملء مملوءة بالوقود.

أن يتم مالء الخازان بالمااء وتعريضاه لضاغط هيدروساتاتيكى مقاداره  .8
وذلااك بعااد وضااعه فااي  ،دقيقااة 10كيلااو بسااكال لماادة لا تقاال عاان  130

وجااود الحفاارة وقباال إحاطتااه بالخرسااانة أو الرماال للتحقااق ماان عاادم 
تساارب ماان الخاازان أو يااتم تعااري  الخاازان لضااغط هااوائي داخلااي 

 ( التالي :0كيلو بسكال لفترة زمنية طبقا للجدول رقم ) 100مقداره 
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 ( 0جدول رقم )

 يوضح فترات الاختبارات الخاصة بالضغط طبقا للطاقة التخزينية
 

 

 

 

 

 

 
أن تحاط توصيلات فتحات الادخول والمالء والتغذياة والتهوياة بغرفاة  .9

تفتاايش ماان الطااوب أو الخرسااانة مااع تزوياادها بغطاااء لااه قفاال وكااذلك 
سام فاوق مساتوا 0بمانع تسرب مزدوج أو يكاون مرتفعاا إلاى مساافة 

 ة منطقة الخدمة مع إحاطته بمنحدر خرساني.أرضي
 :ودــــــــمضخة الوق 12/0/0

أن تاازود المضااخة الآليااة للوقااود بوساايلة تلقائيااة لتحديااد كميااة الوقااود  .1
لتراً من الوقود في كال مارة تشاغل فيهاا  92بحيث تمنع تدفق أكثر من 

 المضخة.
يجب أن تكون المضخة الآلية للوقاود مجهازة بوسايلة تبرياد ميكانيكياة  .0

 تمكنها من العمل المتواصل دون ارتفاع درجة الحرارة بها.
أن تاازود المضااخة بوساايلة تحكاام لا تساامح لهااا بالعماال إلا عنااد رفااع  .3

الفوهااة ماان مكانهااا المعتاااد وتشااغيل المفتاااز الياادوي الموجااود علااى 
المضااخة، كمااا تعماال هااذه الوساايلة علااى إيقاااف المضااخة عنااد إعااادة 

 الفوهة إلى وضعها المعتاد.
تركب أنبوبة الرجوع الجانبية بحيث تعمل على إعادة الوقود الزائد أن  .1

إلى الخزان وألا يزيد الحد الأقصاى للضاغط الاذي يبادأ عناده الرجاوع 
 كيلو بسكال. 02عن 

إذا زودت المضااخة بمبااين زجاااجي فيجااب أن يتحماال الزجاااج ضااغطا  .0
 كيلو بسكال. 02هيدروستاتيكي مقداره 

لتهوياة حاول المضاخة وألا تقال المسااحة أن يتوفر تيار هواء مناسب ل .7
 .0سم 60الكلية الفعالة لفتحات التهوية عن 

أن يكااون خرطااوم التوزيااع ماان النااوع الموصاال للكهرباااء وذو سااطح  .6
خارجي أملس ومقاوم للعوامل الجوية والتآكال والماواد البترولياة وألا 

أمتار وأن يكون مقاس قطار الخرطاوم الاداخلي مان  1يزيد طوله عن 
 مم. 32- 02

في حالة إمكانية حادوث أي تسارب للوقاود فاي الفاراغ الموجاود تحاش  .8
غلاف المضخة فيلزم استخدام وسائل مناسبة مثل ملء الفراغ بالرمال 

 ليمكن امتصاص هذا التسرب.

 فترة الاختبار الطاقة التخزينية المتوسطة لا تتعدا
 ساعة 01 لتر 10222
 ساعة 18 لتر 02222
 ساعة 60 لتر 10222
 ساعة 97 لتر 72222
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أن يتم عمل مجارا مناسبة لأرضية منطقة العمل وتتخاذ الاحتياطاات  .9
 و المجارا.اللازمة لمنع تسرب البنزين إلى مواسير الصرف أ

 ود:ــــــــفوهة تصريف الوق 12/0/3
أن تزود فوهة تصريف الوقود بقطاع تلقائي يمنع تنااثر الوقاود نتيجاة  .1

الارتااداد أو نتيجااة زيااادة الماالء وألا يزيااد معاادل التصااريف الاالازم 
لتشغيل القاطع على نصف معدل التصريف المضبوط عليه ذراع فاتح 

 الفوهة.
لها بواسااطة عاماال بااذراع لفااتح ألا تاازود المضااخات التااي يااتم تشااغي .0

 التالية:الصمام إلا إذا توافرت جميع الشروط 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إزاحة الفوهة من أنبوبة  : أ

 الملء للسيارة أثناء عمليات الملء العادية.
في حالة سقوط الفوهة مان أنبوباة المالء للسايارة فيجاب أن ياتم  : ب

لقائياا عناد اصاطدام الفوهاة إعتاق ذراع تشاغيل صامام الفوهاة ت
 بالسيارة أو بالأرض وأن يتوقف تدفق الوقود في الحال.

أن يااتم تركيااب الفوهااة فااي خرطااوم التصااريف بطريقااة تضاامن  : ج
توقف تدفق الوقود وإعتاق الفوهة مان مجموعاة التصاريف فاي 
حالة تحر  السيارة أثناء تواجد الفوهة فاي أنبوباة المالء وذلاك 

 ام التحكم أو الخرطوم أو المضخة.قبل أن يحدث تلف في صم
 للسيارات:فوهة مضخة الوقود في محطات الخدمة الذاتية  .3

 التالية:بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتوفر المتطلبات 
أن يكااون الحااد الأدنااى لمعاادل التصااريف الاالازم لتشااغيل قاااطع  : أ

 لترات/ دقيقة. 9.22التصريف 
عاادة التصاريف يجب بعد تشغيل القاطع ألا يكون مان الممكان إ : ب

 بدون إعادة ذراع التحكم في الفوهة أولاً إلى وضع القفل.
أن تزود الفوهة بأداة تمنع التصريف إلا إذا وضعش الفوهة فاي  : ج

 وضعها الصحيح أو تم توجيهها إلى أسفل.
طاااوم تلقائياااا إلاااى أن تتخاااذ الاحتياطاااات اللازماااة لإعاااادة الخر : د

 خدام.من بجوار المضخة بعد الاستوضعه الطبيعي الآ
 :الأنابيب وملحقاتها 12/0/1

ألا تااؤثر المنتجااات البتروليااة علااى الأنابيااب والصاامامات وملحقاتهااا  .1
 وكذلك على أي حلقات وصل.

ألا يحاادث تلااف أو تساارب للأنابيااب وتوصاايلاتها بتااأثير الإجهااادات  .0
الناشاائة عاان التماادد الحااراري أو القااوا الأخاارا التااي تحاادث أثناااء 

ارات( كما يجب أن تتحمل الإجهاادات الخدمة العادية )مثل مرور السي
وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر عليها عند تعرضها للحريق أو أن 

 يتم حمايتها بطريقة مناسبة ضد تلك الظروف.
أن ياازود خااط الأنابيااب بعاادد كاااف ماان الصاامامات لتحقيااق التشااغيل  .3

بكفاءة وأمان أثناء التشغيل العادي وكذلك في حالة حادوث أي تلاف أو 
ي حالات الطوارئ ويجب ألا يقل عددها عان صامامين أحادهما عناد ف

 اتصال الأنابيب بالخزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
 أن يتم حماية الأنابيب من التآكل ودهانها بدهان مقاوم لذلك. .1
أن توضااع خطااوط الأنابيااب بحيااث لا تتلااف تحااش ظااروف التشااغيل  .0

وية والتغذياة وأنابياب المالء ر أنابيب التهالعادية ويفضل ألا يقل انحدا
 في اتجاه الخزان. 12: 1لة عن المائ
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ألا تقل المسافة الأفقية بين موضع مخرج أنبوباة التهوياة وأي حاد مان  .7
 حدود المحطة أو أية فتحة في أي مبنى عن مترين.

أن يااتم اختبااار الأنابيااب وتوصاايلاتها بضااغط داخلااي هيدروسااتاتيكى  .6
دقااائق للتأكااد ماان عاادم  12كال لماادة لا تقاال عاان كيلااو بساا 130قاادره 

 وجود تسرب فيها قبل تغطيتها بالخرسانة أو الرمل.
أن تدهن الأنابيب وترقم بطريقة مناسابة تسامح باالتعرف الساهل علاى  .8

 محتوياتها.
أن تاادعم خطااوط الأنابيااب المدفونااة تحتااه الأرض وتغطااى بطبقااة ماان  .9

و ياتم حمايتهاا بابلاط مان سام أ10الخرسانة الناعمة لا يقل سمكها عن 
الحجر وفي حالة وجود حركة للسيارات فوق خطاوط الأنابياب فيجاب 

 تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة.
أن تملأ المجارا التاي توضاع باداخلها الأنابياب بالرمال الجااف أو ماا  .12

يماثلااه وأن تكااون بأبعاااد مناساابة لتسااهيل أعمااال الصاايانة للصاامامات 
 والملحقات.

كااون الوصاالات بااين الخاازان والأنابيااب وبااين الأنابيااب يراعااى أن ت .11
والمضاخة مجهازة بطريقااة تسامح لهاا بالحركااة لتلافاي تسارب الوقااود 

 منها أثناء حركة السيارات فوقها.
 الحريق:معدات إطفاء  12/0/0

تاازود محطااات الوقااود ومراكااز خدمااة الساايارات بالمعاادات والمااواد  .1
جااب أن يكااون عاادد المناساابة لإطفاااء الحريااق فااي مراحلااه الأوليااة، وي

ونوع طفايات الحريق طبقا لتعليمات الدفاع المدني وبحيث لا يقل عن 
 التالي:( 7العدد الموضح بالجدول رقم )

 ( يوضح عدد طفايات الحريق طبقا لعدد المضخات7جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

م
ل
ح

( طفاياة 0وظة : إذا زاد عدد مضخات الوقود عن عشرين مضخة فيضااف إلاى الجادول الساابق عادد )
 ( جالون لكل خمس مضخات وقود فأقل.12ي )( طفاية رغو1( كجم وعدد )10حريق بودرة جافة )

تاوفير طفاياات آليااة تعمال تلقائيااً عنااد ارتفااع درجاة الحاارارة إلاى حااد  .0
معااين وتركااب فااوق منطقااة مضااخات الوقااود فااي سااقف المظلااة بواقااع 
طفايااة واحاادة لكاال مظلااة وكااذلك يراعااى وجااود طفايااة حريااق يدويااة 

باالقرب مان ( كجم مسحوق جااف 12-7واحدة على الأقل سعتها من )
فتحة خازان الوقاود وأخارا باالقرب مان مادخل غرفاة مولاد الكهربااء 

 )إن وجد(.
يجب وضع عدد كاف من الجرادل المملوءة بالرمل في أمااكن مناسابة  .3

وسهلة المنال للأفراد العااملين بالمحطاة وفقاا لتعليماات الادفاع المادني 

عدد مضخات 
 الوقود

طفايات حريق 
بودرة كيميائية 

 كجم 10جافة 

جهاز إطفاء 
 12رغوي 
 جالون

طفاء جهاز إ
 31رغوي 
 جالون

 - 0 3 3إلى  1من 
 1 0 9 6إلى  1من 
 0 3 13 11إلى  8من 
إلى  10من 

10 
16 0 3 

إلى  17من 
02 

02 6 1 
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ود وبحيث لا يقل عددها عن اثناين عناد كال مان منطقاة مضاخات الوقا
وبجوار طفاية الحريق عند فتحة خزان الوقود وكذلك عناد كال منطقاة 

 مخصصة لتزويد السيارات بالزيوت.
 محابس المطاف  : .1

يجااب إنشاااء محاابس مطاااف  )مأخااذ ماااء لإطفاااء الحريااق( بااه  : أ
بوصااة ويكااون تساانين المخااارج مماثاال  0.0مخرجااان بمقاااس 

 Screw Hose Threadingلتسانين المساتخدم فاي الادفاع المادني 
Ansht American national).) 
فيجب توفر محبسين  ـ الفئتين أ، ب ـ وبالنسبة للمحطات الكبيرة

 للمطاف  على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة.
م( خمساة عشار 10تكون محابس الإطفاء على بعد لا يقل عن ) : ب

مترا من منطقاة المضاخات ومنطقاة التفرياي وألا تزياد المساافة 
 اً بأي حال من الأحوال.متر 32عن 

إما : يجب توفر مصدر واحد للمياه على الأقل لمحابس الإطفاء  : ج
أو من خزان خاص لا تقل  ،من النظام العام لمياه إطفاء الحريق

سااعته عاان ثلاثااين ألااف جااالون يقااام لهااذا الغاارض فااي المحطااة 
جااالون فااي  022ماازود بمضااخة إطفاااء ذاتيااة التحضااير بطاقااة 

ل/ بوصاة المربعاة عناد مخاارج محاابس رطا 6الدقيقة وضاغط 
 الإطفاء.

توضع مضخة الإطفاء في غرفاة منعزلاة علاى بعاد لا يقال عان  : د
عشرين مترا من منطقة مضخات الوقود أو منطقاة التفرياي ماع 

 عمل التهوية اللازمة لها.
يجب أن يكون عند كل محبس إطفاء صندوق خراطيم حسب ما  : ه

 التالي:( 6هو موضح في الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح محتويات صندوق الخراطيم6جدول رقم )
 

العدد  النـــــوع
 المطلوب

 1 بوصة 1.0متر وقطر  32خراطيم بطول 
بوصااة وماازودة  1.0فوهااة رم ماااء حريااق قطاار 

 بمقب  مسدس
1 

بوصااااافة  0.0موزعاااااات خاااااراطيم ذات مااااادخل 
 بوصة 1.0ومخرجين بصمامات قطر 

0 

بوصااة  1.0مجمعااات خااراطيم ذات ماادخلين قطاار 
 بوصة 0.0وخرج قطر 

0 

 0 بوصة 0.0مفتاز خراطيم 
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 0 بوصة 1.0مفتاز خراطيم 

 
 الصحية:الاشتراطات  11/1

تعتبر المواد المتطاايرة وغيار المتطاايرة مان منتجاات البتارول مصادراً للخطاورة إذا تام 
تصريفها مباشرة للشبكات العامة للصرف الصحي، فاالبترول ماادة ساريعة التطااير وإذا 

وتااادميرا للممتلكااات، بينماااا المنتجاااات غيااار  تصاااريفها للشااابكات قااد تسااابب انفجااااراتاام 
المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية يصعب معالجتها في محطات المعالجة 
وتتسبب في انسداد المواسير، لذلك يلزم معالجة المياه المحتوياة علاى الزياوت والشاحوم 

لسااماز بتصااريفها للشاابكات العامااة للصاارف الصااحي أو والمااواد البتروليااة مساابقا قباال ا
الصاارف الااداخلي فااي حالااة عاادم وجااود شاابكة صاارف صااحي عامااة وتراعااى فااي ذلااك 

 الضوابط التالية :
هاـ( الصاادرة مان 1120, 21 ـ 1121تنص مقاييس حماية البيئاة )الوثيقاة   12/7/1

على أن تطبق النساب المطلوباة للمعالجاة ـ مصلحة الأرصاد وحماية البيئة 
لمساابقة لمياااه الصاارف الصااحي قباال تصااريفها إلااى الشاابكة العامااة وفااق ا

 الإرشادات التالية:
 ملجم/ لتر 102                  شحوم وزيوت -
 ملجم/لتر 102                        فينـــــول -
 ملجم/ لتر 2.0     إجمالي هيدرو كربونات مكلورة -

شار إليها باأعلاه فشناه يلازم معالجتهاا مسابقاً قبال وعند تجاوز المواد المذكورة للحدود الم
ويتم تحدياد أسااليب قيااس التصارف وجمياع  ،صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة

وميااه الصارف  ،وفقاا للطارق القياساية لاختباار الميااه ،العينات وطرق التحليال بالمعمال
"رابطاة أعماال  و الصحي المعدة بواسطة الهيئاات الأمريكياة، "رابطاة الصاحة العاماة"

 "اتحاد مراقبة تلوث المياه". و المياه"
لا يساامح بتصاااريف أي مااان الساااوائل التااالي ذكرهاااا إلاااى شااابكة الصااارف   12/7/0

 الصحي:
أو أي سائل قابل للاشتعال  ـ زيش البترول ـ نفتالين ـبنزين  ـجازولين  .1

 أو للانفجار صلبا كان أو غازيا.
 
 

فاااي الملياااون  جااازء00ميااااه الصااارف التاااي تحتاااوا علاااى أكثااار مااان  .0
/ لتاار ماان زيااش البتاارول أو زيااوت لا تتحلاال بيولوجيااا أو أي ممليجاارا

 منتج من أصل زيش معدني.
 مياه الصرف التي تحتوا على زيوت عامة أو دهون أو شحوم. .3
وإذا تم تصريف المياه أو المخلفاات التاي تحتاوا علاى الماواد المشاار  .1

فيكااون للجهااة إليهااا بااأعلاه إلااى الشاابكات العامااة )للصاارف الصااحي( 
المختصااة رفاا  تصااريفها أو إلاازام صاااحب )المحطااة/ مركااز خدمااة 

 1كما هو وارد بالبناد ) -السيارات( بعمل معالجة مسبقة لدرجة مقبولة
للسااماز بتصااريفها أو الااتحكم فااي الكميااات ومعاادل الصاارف  ـ (1ـاا 

تكاااليف نقاال  تحصاايللضاامان التقيااد بحاادود النسااب المسااموز بهااا أو 
 مخلفات.ومعالجة هذه ال

للجهة التابعة لوزارة الشئون البلدياة والقروياة الحاق فاي مراجعاة التصاميم   12/7/3
والتركيب لأجهزة ومعدات وحادات المعالجاة اللازماة قبال الموافقاة عليهاا، 
وتوضااع هااذه الوحاادات فااي مواقااع مناساابة يسااهل تنظيفهااا والكشااف عليهااا 

 بسرعة.
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يب والتصافية مان تاتم المعالجاة فاي غرفاة الترسا في حالة الصرف المحلاي  12/7/1
الزيااوت وخلافااه كمااا يااتم التأكااد ماان ساالامة وكفاااءة التربااة وسااعة ودقااة 

 الوحدات الخاصة بذلك.
يجااب عماال ميااول عامااة فااي أرضااية المحطااة تااؤدا إلااى قنااوات خاصااة   12/7/0

بالصاارف داخاال الموقااع تااؤدا إلااى مصااايد الشااحوم أو البناازين حيااث تااتم 
امااة أو الصاارف معالجتهااا قباال صاارفها علااى شاابكات الصاارف الصااحي الع

 المحلى الخاص بالموقع ولا يسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع.
 والزيوت:مصايد الشحوم   12/7/7

 عند تصميم المصايد للشحوم والزيوت يراعى ما يلي:
 تكون سعة مصيدة الشحوم والزيوت مناسبة لكميات الماء المستعمل. .1
عااادم صااارف أي مخلفاااات عبااار المصااايدة عااادا الشاااحوم والزياااوت  .0

 ة بالماء.المختلط
يراعاااى أن تكاااون المسااااحة الساااطحية للمصااايدة كبيااارة قااادر الإمكاااان  .3

لتجنب ارتفااع درجاة حارارة الميااه الماراد معالجتهاا ولتاوفير التهوياة 
 المناسبة لها.

 عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول. .1
 خف  منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم والزيوت منه. .0
كااون قاعهااا مخروطيااا جوانااب المصاايدة تكااون منحاادرة ويفضاال أن ي .7

 ويوصل المخرج في أسفل قاع المخروط.
 تنظيم وسائل كشط وإزالة الشحوم والزيوت العائمة. .6
 يتم صيانة المصائد بعناية وبصفة مستمرة. .8

 
 
 
 
 
 

 مصايد البنزين:  12/7/6
غاز البنزين قابل للاشتعال وسام، ولما كان هذا الغاز أثقل مان الهاواء  .1

نخفضااة مثاال المواسااير وغاارف فشنااه أقاارب للتجمااع فااي الأماااكن الم
 التفتيش العميقة ولذا يجب أن يزال بالتهوية.

مصااايدة البتااارول عباااارة عااان غرفاااة مصااامتة ومعزولاااة ذات قواطاااع  .0
متعددة وتوضع القواطع متتالية ومخارجهاا تحاش مساتوا المااء حتاى 
يتم حجز البنزين وتجهز الغرفة بأغطية غير منفذة للهواء لمنع أخطار 

تااأمين التهويااة اللازمااة للااتخلص ماان غاااز البتاارول، الاشااتعال، ويااتم 
ويجااب أن يكااون ارتفاااع أنابيااب التهويااة كافيااا لتلافااي كافااة أخطااار 
الاشااتعال ونهاياتهااا الساافلية تاادلى أقاارب مااا يكااون ماان سااطح الماااء 

 لاستخلاص غاز البترول.
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 الغرامات والجزاءات .9

   
ً للشروط والمواصفات التي  يلتزم المستثمر بشنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة محطة الوقود وفقا

أية مخالفة من  تقضي بها كراسة الشروط والمواصفات والنظم السائدة، وفي حالة حدوث
ً بدفع الغرامات التي تقررها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية  المستثمر، فشنه سيكون ملتزما

هـ ، وفيما لا يرد به نص في لائحة 7/8/1103بتاريخ  018الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
لتي تقررها الأمانة الغرامات والجزاءات المذكورة فسوف يكون المستثمر ملتزماً بدفع الغرامات ا

 أو البلدية.
 

وإذا ترتب على مخالفات المستثمر إضرار بالمرافق العامة من: مياه، وصرف صحي،وتصريف 
الجزاءات والغرامات الواردة في نظام حماية المرافق العامة الصادر  ق عليهبستطسيول فشنه 
مقدار الغرامات لمرفق ولائحة المخالفات و هـ، 02/10/1120في  70لملكي رقم م/بالمرسوم ا

المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية 
 هـ ، وذلك كما هو موضح فيما يلي: 01/10/1119في  00012والقروية  رقم 

 

 ملاحظات الغرامة قيمة نوع المخالفة م
فاي تعمد إلقاء أو وضع مواد صالبة أو ساائلة أو غازياة  1

أي مصدر من مصادر المياه أو الخزانات أو المحطاات 
 أو تمديدات المياه.

222  122 
( 0نظام حماية المرافق ماادة )

 ـ الفصااال الثااااني ـ واللائحاااة 
 (10بند)ـ  المجموعة الأولى

0 
 

التسبب في إلقاء  أو تسريب مواد ضارة صلبة أو سائلة 
أو أو غازيااة فااي أي ماان مصااادر المياااه أو الخزانااات 

 المحطات أو تمديدات المياه.
222  02 

( 7نظام حماية المرافق ماادة )
 ـ الفصااال الثااااني ـ واللائحاااة 

 (11بند)ـ  المجموعة الثانية
تعمد إلقاء مواد صلبة أو أتربة أو مخلفاات أو زياوت أو  3

شحوم أو مواد كيماوية أو أية مواد سائلة لا تتوافر فيهاا 
رف التفتايش أو الشابكات فاي غا شروط الصارف علاى 

 شبكات الصرف الصحي أو بدون إذن المصلحة.

222  32 
( 0نظام حماية المرافق ماادة )

 ـ الفصاال الثالااث ـ واللائحااة 
 (9بند)ـ  المجموعة الأولى

التساابب فااي إلقاااء مااواد ضااارة سااواء كانااش صاالبة أو  1
سائلة أو غازية فاي غرفاة التفتايش أو مطباق )ماانهول( 

 فرعية.سواء كانش رئيسية أو 
222  02 

( 7نظام حماية المرافق ماادة )
 ـ الفصاال الثالااث ـ واللائحااة 

 (9بند)ـ  المجموعة الثانية
الاعتااداء علااى شاابكة الصاارف الصااحي بشلقاااء الزيااوت  0

والشااحوم والفضاالات  سااواء كانااش  مااواد كيماويااة أو 
 مخلفات  صناعية أو خلاف ذلك.

222  12 
( 6نظام حماية المرافق ماادة )

 ـ الفصاال الثالااث ـ ئحااة واللا
 (7بند)-المجموعة الثالثة

تعمد إلقاء مواد صلبة أو أتربة أو مخلفاات أو زياوت أو  7
شاااحوم وماااواد كيماوياااة مااان خااالال غااارف التفتااايش أو 

 القنوات الخاصة لتصريف السيول
222  0 

( 0نظام حماية المرافق ماادة )
 ـ الفصاال الرابااع ـ واللائحااة 

 (9بند)ـ  المجموعة الأولى
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 ( 7/ 1م )نموذجنموذج عطاء يقدم في مزايدة بالظرف المختو 12/1

 

 المحترم.     سعادة رئيس بلدية:
 المتضامن رغباتكم تاأجير  هـ  11     /     /         ي إعلانكم المنشور بالصحف بتاريخ إشارة إل

 .محطة وقودوتشغيل  إقامة وإدارة ستثماره فيلا                               موقع في مدينة 
وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صاورته واطلعناا 

على الطبيعة معاينة تامة نافية  شتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة العقارافة الاعلي ك
 للجهالة . 

                  (               نتقاادم لسااعادتكم بعرضاانا لاسااتئجار العقااار الموضااح أعاالاه بااأجرة ساانوية قاادرها )
روط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها ( ريال  وتجدون برفقه كراسة الش                      )

من قبلنا وضامان بنكاي يعاادل أجارة سانة كاملاة وكافاة المساتندات المطلوباة فاي كراساة الشاروط 
 والمواصفات.

  اسم المستثمر

            رقم بطاقة الأحوال

 بتاريخ  صادرة من

 جوال فاكس هاتف

 تاريخ التقديم الرمز البريدي ص.ب
 

العنوان: 

.................................................................................................................. 

  اسم الشركة

  رقم السجل التجاري

 بتاريخ  صادرة من

  نوع النشاط

 جوال فاكس هاتف

 الرمز  ص.ب
 

العنوان: 

.................................................................................................................. 

 الختم الرسمي      التوقيع

 التاريخ
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  المخطط العام للموقع 12/2
 )الرسم الكروكي للموقع(
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 (1/3نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر )نموذج  12/3
   

 محضر تسليم عقار

 الرقم:
 هـ11      /        /       خ:  التاري

 العقار رقم:
 بلدية

 رقم عقد التأجير:                                                   تاريخه:
 اسم المستثمر:

 إقــــــرار
 

 فاااي يااااوم ة بياناتاااه بعاليااااه أقااار باااأنني قااااد اساااتلمش بموجاااب هااااذا المحضااار العقااااار الماااذكور
.......................... 

، لاساتخدامه فاي إنشااء وإدارة وتشاغيل محطاة وقاود بموجاب عقاد هـ 11    /      /       بتاريخ  
قماش بمعاينتاه معايناه تاماة نافياة  وقاد / بلدياة ................................. أمانةالإيجار المبرم مع 

 للجهالة شرعاً وبأنني قبلته علي حالته في تاريخ استلامه.
 لأرض والموقع والمنشآت والملحقات وأية تجهيزات أخري()ويشمل ذلك ا

 
 وعليه أوقع

 التوقيع ....................................   الختم ..................................
 رئيس بلدية .......................................
 التوقيع ............................................

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــ صورة لملف العقار

 
 إقرار من المستثمر 12/4
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  يقر المستثمر بما يلي:

 اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.  .1
اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المزايدة وعلى وجاه   .0

 خاص:
ة الصااااادرة بموجاااب الأمااار الساااامي الكاااريم رقاااام لائحاااة التصااارف بالعقاااارات البلديااا (أ

 هـ01/29/1103في  3/6/38313
 الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية. لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم (ب

 نافية للجهالة.تامة  للتأجير معاينة  المعروضموقع العاين  .3
 

 

 الختم   التوقيع 
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 وذج العقدنم 12/5
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 ..................................رقم العقد

 ................................تاريخ العقد
 عقد تأجير  

.................تم الاتفاق بين كل /......./.......الموافق......................................إنه في يوم
 من :
اسم  .1

ويمثلها .....................................ومقرها..............................البلدية..............الأمانة/
التوقيع على هذا  في
.................................................بصفته.................................................. العقد

 طرف أول
 العنوان

...................................................................................................................
.......................... 

.................................................فاكس.....................................................هاتف
.............................. 

الرمز . ...................................المدينة.............................................ص.ب
 ...............................البريدي
البريد 

........................................................................................................الإليكتروني
........................ 

رقم الهوية................................................صادرة 
 من..................بتاريخ......../......../...............

اسم  .0
.........المستثمر...............................................................................................

.......... ...................  
شركة / 

.............................................................................................................مؤسسة
.................. 

..........................................صادر سجل تجارا رقم
 ....../..../......بتاريخ...........................من.............

في التوقيع على هذا  ويمثلها
 ......................................بصفتهالعقد....................................................
وي  بالتف...................................................وينوب عنه في التوقيع

 يطرف ثان.............................رقم
 العنوان

...................................................................................................................
....................... 

....................................................فاكس..................................................هاتف
........................... 

الرمز . .........................................المدينة.....................................ص.ب
 ..............................البريدي
البريد 

........................................................................................................الإليكتروني
.................. 
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............... ........ رقم .......................بناء على الإجراءات المنتهية بخطاب ..
ستثمار العقار القاضي بقبول الطلب المقدم من الطرف الثاني لا................./...../.....في

 الموضحة بياناته، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
 

المادة 
 الأولى

 تعريف لمفردات العقد. :

 
  .والمحددة أماكنها في هذا العقد / للبلديةالأرض المملوكة للأمانة وه : الموقع  
 .الموضحة بياناتها أدناه في وصف العقاررض الأ وه : العقار 

 المشروع
 

 من قبل المستثمر على الموقع المحددة  االمراد إقامته الوقودمحطة هو  :
 أدناه. بياناته كما هو موضح

 الجهات ذات العلاقة
 

الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها علاقة بالمشروع من ي ه :
تقدم الخدمات  ي الناحية التنظيمية، أو الرقابية، أو الفنية، أو الت

 الأساسية للمشروع.
 كراسة الشروط والمواصفات. : الكراسة 

 

المادة 
 الثانية

 مستندات العقد :

 المستندات التالية مكملة ومتممة ومفسرة لبعضها البع  وهى تشكل مستندات العقد:
 كراسة الشروط والمواصفات الفنية وملحقاتها. .1
 .ينموذج العطاء المقدم من الطرف الثان .0
 .يالطرف الثان تصاميم المقدمة منالالرسومات والمواصفات و .3
اتفاق ي تقاديم العطااءات وقباول العارض والتا يمرحلتا يالمراسلات المتبادلة بين الطارفين فا .1

 الطرفان على اعتبارها ضمن مستندات العقد.
المادة 
 الثالثة

 وصف العقار :

  :بموجب هذا العقد قام الطرف الأول بتأجير الطرف الثاني العقار الوارد بياناته فيما يلي -
 عقار: موقع ال -
   المدينة     : -
 الشارع     :   الحي       : -
 رقم المخطط:                      رقم العقار: -
 حدود العقار: )حسب الكروكي المرفق(  -

  :مترا   بطول                                                    شمالا 
  :مترا   بطول                                                    جنوبا 
  :مترا   بطول                                                    شرقا 
  :مترا               بطول                                                   غربا 

 مساحة العقار:  -
  )                         (:المساحة الإجمالية 
             :متر مربع     مساحة المباني 
  ًواحدا عدد الأدوار  :                طابقا 
  :    نوع البناء 
 العقدالغرض من  : الرابعةالمادة 

 محطاة وقاود وإدارة وتشاغيل أعلاه لإنشاءالموضحة بياناته  رض من العقد هو استثمار الموقعغال
 ولا يجوز استخدامه لغير الغرض المخصصة له.

  العقد مدة :  الخامسةالمادة 
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تبدأ من تاريخ تسلم المساتثمر للعقاار  (    )(   مدة العقد )
خلال شاهر علاى الأكثار مان تااريخ  البلدية، بموجب محضر تسليم موقع من الطرفينالأمانة/ من 

  توقيع العقد.
 فترة التجهيز والإنشاء : السادسةالمادة 

للتجهيااااز والإنشاااااء، وهااااى  (    )(   يعطى المستثمر فترة )
 من العقد، وهى فترة زمنية غير مدفوعة الأجرة. الخامسةالمادة  يمن المدة المحددة ف %0تعادل 

 

 يالإيجار السنو : السابعةالمادة 
ريال فقاااااااااط(      ريال )               للعقار يالإيجار السنو

سادادها فاى بداياة ويتم سداد إيجار السنة الأولى عند توقيع العقد، أما أجاور السانوات التالياة، فياتم 
 د أقصى عشرة أيام من بداية السنة.كل سنة، وبح

 التزامات المستثمر  : الثامنةالمادة 
 المستثمر بموجب هذا العقد بما يلى : ييلتزم الطرف الثان

البلدية ومن الجهات الأخرا ذات العلاقة قبل الأمانة/الحصول على التراخيص اللازمة من  .1
 البدء فى تنفيذ المشروع.

 ة للتجهيز والإنشاء.ددتنفيذ المشروع خلال المدة المح .0
توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة حسب  .3

 تعليمات الجهات ذات العلاقة.
 تنفيذ المشروع وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات المرفقة بهذا العقد. .1
لدياة علاى اسام الجهاة الاستشاارية المكلفاة بالإشاراف علاى البالأمانة/الحصول على موافقاة  .0

 تنفيذ المشروع، والتأكد من تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات المتفق عليها.
البلدية قبل عمال أياة إضاافات أو تعاديلات يراهاا الأمانة/الحصول على الموافقة الخطية من  .7

 ضرورية للمشروع.
لقاااة بشنشااااء وتشاااغيل المشاااروع وتحمااال تكااااليف توصااايل الرساااوم والضااارائب المتع ساااداد .6

 .الخدمات للموقع
لبلديااة وماان الأمانة/اتشااغيل وصاايانة المشااروع وفقااا للشااروط والمواصاافات المحااددة ماان  .8

 الجهات ذات العلاقة.
الصااادرة ماان  الااواردة بلائحااة محطااات الوقااود والغساايل والتشااحيمالالتاازام بالاشااتراطات  .9

 لقرويةوزارة الشئون البلدية وا
 سداد الأجرة السنوية وفق المادة السابعة من هذا العقد. .12

المادة 
 التاسعة

 الرقابة على تنفيذ العقد :

للبلدية والجهات ذات العلاقة الحق فى الرقابة على المشروع فى أا وقش خلال مدة العقد. للأمانة/
 ينة من الطرف الأول.ويلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات الجهة المشرفة على التنفيذ المع

المادة 
 العاشرة

 الالتزام بالنشاط المحدد :

مان هاذا  الرابعاةلغير الغرض المخصص له والوارد فى المادة  الموقعلا يجوز للمستثمر استخدام 
 العقد.

 التنازل عن العقد : الحادية عشرالمادة 
ن العقد إلا بموافقاة خطياة مان على الغير، أو التنازل ع له الموقع المؤجرلا يحق للمستثمر تأجير 

 البلدية.الأمانة/ 
 

 

 

 الغرامات والجزاءات  :ة نيالثاالمادة 
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 عشر
بكراسة الشاروط حالة حدوث مخالفات من المستثمر تطبق عليه الغرامات والجزاءات الواردة  يف

رقام  بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدياة الصاادرة بقارار مجلاس الاوزراء المرفقة
 و هااااـ. 00/1/1103/ و ف فااااى 0376/1هااااـ والتعماااايم الااااوزارا رقاااام 7/8/1100فااااى  018

فيماا لام يارد منهاا بلائحاة  تتناساب ماع حجام المخالفاة يتقادير الغراماة التا يللبلدية الحق فللأمانة/
 الغرامات والجزاءات.

تصاريف وفي حالة حدوث مخالفات يترتاب عليهاا إضارار بمرفاق الميااه أو الصارف الصاحي أو 
السيول تطبق عليه الغرامات والجزاءات الواردة بنظام حماية المرافاق العاماة الصاادر بالمرساوم 

 هـ. 02/10/1120في  70الملكي رقم م/
 ثالثةالالمادة 
 عشر

 فسخ العقد :

الرجوع إلى المستثمر فيما لحقها من ضرر بسبب  يالبلدية فالأمانة/يجوز فسخ العقد مع بقاء حق 
 من الحالات التالية : ذلك فى أا

 إذا تأخر المستثمر عن البدء فى التنفيذ خلال فترة التجهيز والإنشاء المسموز بها. .1
إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه فاى العقاد، أو قاام بتاأجير النشااط كليااً أو  .0

بعاد إناذاره لتصاحيح  البلدياة، وذلاكالأمانة/جزئياً، أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من 
 الوضع، ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.

إذا تأخر فى تسديد الأجرة عان المادة المحاددة لاه بعاد إناذاره، ومضاى خمساة عشار يومااً مان  .3
 تاريخ إخطاره بالإنذار.

 يإذا ثبااش أن المسااتثمر قااد شاارع بنفسااه أو بوساااطة غيااره بطريااق مباشاار أو غياار مباشاار فاا  .1
 البلدية للحصول على العقد.الأمانة/ يأحد موظف رشوة

إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبش إعساره، أو صدر أمار بوضاعه تحاش الحراساة، او  .0
 جرا حل الشركة وتصفيتها.

 إذا توفى المستثمر، ولم يتقدم ورثته خلال شهرين من وفاته بطلب للاستمرار فى تنفيذ العقد. .7
 الرابعة المادةج

 عشر

 إلغاء العقد :

للبلدية بعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية إلغاء العقد، قبل انتهاء مدة التاأجير للأمانة/يجوز 
أو الاستثمار، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، بعد إشعار المستأجر أو المستثمر باذلك، وانقضااء 

 ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره.

 الخامسةالمادة 

 عشر

 المقامة على العقارالمنشآت  :

يلتزم المستثمر بأن تكون المنشآت  والتجهيزات المقامة على العقار هاي مان حاق الأماناة/ للبلدياة 
وياتم الاساتلام بعمال محضار تساليم بعد انتهاء مادة العقاد، وعلاى المساتثمر تساليمها بحالاة جيادة،  

 .  ويوقع من الطرفين للمنشآت والتجهيزات بكاملها، يثبش فيه صلاحيتها للعمل بشكل جيد
ة دسالساالمادة 

 عشر

 مرجع العقد :

فيما لم يرد فيه نص فى هذا العقد تسرا أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصاادرة باالأمر 
 هـ. 03/9/1103فى  38313/ب/3السامى رقم 

 السابعةالمادة 

 عشر

 النزاع بين الطرفين يالفصل ف :

ن دياوان المظاالم هاو الجهاة ا يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد فشفين فيمرفي حالة وجود خلاف بين الط
عشاار ماان التعليمااات التنفيذيااة للائحااة التصاارف  الثالثااةالمااادة  فيااه بموجاابالمختصااة بالفصاال 

 هـ.01/10/1107في  63761بالعقارات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
 شروط أخرى : عشر الثامنةالمادة 



 المملكة العربية الســــعودية 
  والإسكانوزارة البلدية 

  

 كراسة شروط ومواصفات
 76من  61الصفحة  مدينة الكهفة داخل محطات الوقود 

 

خاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروط ال
......................................................................................................................

...... 

التاسعة المادة 

 عشر

:  

يقاار الطرفااان أن العنااوان الموضااح بصاادر هااذا العقااد، هااو العنااوان الااذا يمكاان للطاارف الأول أن 
المكاتبات إلى الطرف الثانى بخصوص هذا العقد، ويكون الطرف الثانى يرسل عليه المراسلات و

قد استلمها بمجرد إرسالها إليه على العنوان المذكور، وفى حالة تغييره يتم إخطاار الطارف الأول 
 بخطاب مسجل.

 

 والله ولى التوفيق،،،
خة للطاارف الثااانى /        ماان ثاالاث نساخ أصاالية سُاالمش منهااا نساا   /    حارر هااذا العقااد بتاااريخ  

 واحتفل الطرف الأول بنسختين.
 

 الأولالطرف      الثانيالطرف 


